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OBJETO: CONTRATAQAQ DA EXECUCAO DO PROJETO
PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
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Nota: Este é um processo compilado, todos os documentos originais com as
assinaturas digitais certificadas constam no sistema de protocolo do CRCSC.
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CRCSC

'CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Departamento Requisitante: Infraestrutura

Responsavel pela Demanda: Pamela Duart. Aradjo Parizotto | Matricula: 307

E-mail: licitacao2@crcsc.org.br | Protocolo n°.: 2023/000043

1. Descricao detalhada do objeto / servico:

Execucdo de projeto preventivo de incéndio, envolvendo diversos itens descritos em projeto
aprovado no corpo de bombeiros do estado de Santa Catarina.

Detalhamento dos itens a serem executados:

ITEM | DESCRIGAO UN. | QTDE
1.1 |PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NA GARAGEM UN. 3
1.2 | PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NO TERREO UN. 7
1.3 | PONTO ELETRICO E INSTALAGAO DE LUMINARIA NO MEZANINO UN. 7
1.4 |PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NO 12 ANDAR UN. 16
1.5 |PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NO 22 ANDAR UN. 19
1.6 |PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NO 32 ANDAR UN. 16
1.7 | PONTO ELETRICO E INSTALAGAO DE LUMINARIA 42 ANDAR UN. 9
18 REVISAO SISTEMA DE ALARMA (CENTRAL+ANDARES), COM TROCA DE BATERIA UN. 1
DA CENTRAL.

CORRIMAO E GUARDA CORPO FABRICADO COM PES E TUBO SUPERIOR DE 1'/2 (
1.9 |38MM) PEGA MAO DUPLO COM TUBO DE 2" (50MM) E 5 PROTECOES DE TUBO | M 11,6
DE 3/4 (19MM) EM ACO INOX 304 ESCOVADO

PEGA MAO SIMPLES FABRICADO COM TUBO DE 2" ( 50MM ) EM AGCO INOX 304

110 | escovapo M 93
111 CORRIMAO DE PAREDE DUPLO FABRICADO COM TUBO DE 2" ( 50MM ) EM ACO M 1
INIX 304 ESCOVADO

1.12 | ALTERAGCAO DE FACHADA DE ACM COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS UN. 1
1.13 | PINTURA DAS SINALIZACAO DOS EXTINTORES GARAGEM CONFORME PROJETO | UN.

1.14 | PINTURA FAIXA DE SINALIZACAO GARAGEM PARA MOTOS/BICICLETARIO. M 19
1.15 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 100 LUMENS UN. 65
1.16 | LUMINARIA EMERGENCIA 1200 LUMENS 2 FAROIS UN. 5
1.17 | LUMINARIA PLACA SINALIZACAO SAIDA EMERGENCIA UN. 11
1.18 | DETECTOR DE INCENDIO OPTICO DE FUMACA 12V 24V UN. 1
1.19 | BATERIA 12V PARA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO UN. 1
1.20 | SUPORTE PARA EXTINTOR BICROMATIZADO UN. 1
1.21 | EXTINTOR DE INCENDIO CO2 4KG UN. 1
1.22 | PLACA DE SINALIZAGAO LOTACAO MAXIMA DE PESSOAS (252 PESSOAS) UN. 2
1.23 | PLACA DE SINALIZAGCAO LOTACAO MAXIMA DE PESSOAS (35 PESSOAS) UN. 1
1.24 | PLUG FEMEA 102 UN. 66

1.25 | CAIXA CONDULETE 1/2" UN. 24
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1.26 | CABO PP COBRE FLEXIVEL 3X2,5MM UN. 231
1.27 | CONECTOR WAGO 2VIAS UN. 18
1.28 | CONECTOR WAGO 3VIAS UN. 67
1.29 | CONECTOR WAGO 4VIAS UN. 18
1.30 | IDENTIFICAGAO DE EXTINTOR UN. 2
1.31 | MANGUEIRA HIDRANTE UN. 2
1.32 | LAUDO PPCI UN. 1
1.33 | ART DE EXECUGAO E LAUDO UN. 1

2. Justificativa da necessidade da aquisicdo do material e/ou contratacdo de servico:

O CRCSC aprovou projeto preventivo contra incéndio no corpo de bombeiros do estado de Santa
Catarina em 19/01/2023 (Anexo |). Com base no projeto citado, sdo necessarias adequacdes na
estrutura fisica para atendimento de todos os itens descritos nas plantas. A execuc¢do do projeto
€ condicdo para emissdo de novo Habite-se, que é o documento que comprova gue a estrutura
esta em condi¢cdes de operar normalmente, motivo pelo qual € essencial para seguranca dos
usuarios e colaboradores do prédio sede do CRCSC.

3. Quantidade a ser adquirida / contratada:

Conforme planilha juntada no item 1 desse DFD.

4. Servico Continuo?

Sim Nao

X

Justificativa: Nao se trata de servigo continuo, mas adequacédo pontual da estrutura fisica do
prédio sede do CRCSC.

5 . Previsao no PAC?

A contratacao esta prevista no PCA, item 162, com o0s seguintes valores:

VALOR CONTA DESCRICAO CONTA PROJETO
RS 10.000,00 | 6.3.1.3.01.01.012 | MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS 5008
RS 15.000,00 | 6.3.1.3.02.01.030 | MANUTENGAO E CONSERV. DOS BENS IMOVEIS | 5008
RS 13.000,00 | 6.3.2.1.03.01.003 INSTALAGOES 5009
RS 7.000,00 | 6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA 5013

6. Local e previsdo de data em gue deve ser entreque o material e/ou iniciada a prestacéao
dos servicos:

A execucdo do servigo deve estar finalizada até o dia 31/05/2023, na sede do CRCSC, em
Florianépolis.

7. Indicacdo dos responsaveis pela fiscalizagdo do contrato:

Fiscal Fiscal substituto

Nome: Pamela Duart Araujo Parizotto Nome: Jhonatan Alberto Costa
Matricula: 307 Matricula: 254
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ST e so

ART OBRA OU SERVYICO
252021 7927458-7

Inicial
Coautoria - ART Principal

o de 1977

1. Responsavel Técnico

GILMAR RAMILO ROQUE

Titulo Profissional: Engenheiro Eletricista RNP: 2500263681
Tecndlogo em Eletromecénica Registro: 076032-8-SC
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO/ CPF/CNPJ: 83.901.983/0001-64
Endereco: AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL Ne°: 1900

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS UF: sC CEP: 88015-710
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 4.530,00 Honorérios: Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO/ CPF/CNPJ: 83.901.983/0001-64
Endereco: AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL Ne°: 1900

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS UF: sC CEP: 88015-710
Data de Inicio: 01/07/2021 Data de Término: 01/07/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Cadigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Memorial Descritivo
Alarme Eletrénico de Incéndio
Dimens&o do Trabalho: 3.722,36 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Sinalizacao de Emergéncia
Dimens&o do Trabalho: 3.722,36 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - lluminagcao de Emergéncia
Dimens&o do Trabalho: 3.722,36 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Detectores de Incéndio
Dimens&o do Trabalho: 3.722,26 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Memorial Descritivo
Sistema Preventivo de Incéndio - Alarme de Incéndio
Dimens&o do Trabalho: 3.722,26 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Memorial Descritivo
Sistema de Protegcao contra Descarga Atmosférica - SPDA (Para-Raio)
Dimens&o do Trabalho: 3.722,26 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observagdes
Realizag&o de projeto As Built.

6. Declaragdes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
ABEE-SC - 45 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

N FLORIANOPOLIS - SC, 25 de Agosto de 2021
8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagéo do pagamento da taxa da ART em 25/08/2021: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 06/09/2021 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

GILMAR RAMILO ROQUE
003.665.239-37

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO/

. Esta ART est4 sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF, 83.901.983/0001-64
na Lei 9.784/99 e na Resolugéo 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br . CREA'SC

Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107 oronams

 Agronomi s
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PROTOCQL SEMZAZI00ME e recrica- AR FEY CREA-RS ART Nihero
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977 :\;:"—__,5 ot et Eoers 11458903
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: COMPLEMENTAR ADITIVO(SOMENTE PRAZO) ART Vinculo: 11390599
Contratado
Carteira; RS050268 Profissional: FERNANDO DORNELES SA BRITO E-mail: ecosulprevencao@hotmail.com
RNP; 2201235279 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SC E-mail; relacionamentol5@crcsc.org.br
Endereco: AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 RUA ALMIRANTE LAWHEEGhe: 4830277000 CPF/CNPJ: 83901983000164
Cidade: FLORIANOPOLIS Bairro.: CENTRO CEP: 88015710 UF: SC
I dentificacdo da Obra/Servico
Proprietario. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SC
Endereco da Obra/Servigo: ~ AvenidaOSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 RUA ALMIRANTE LAMEGO CPF/CNPJ: 83901983000164
Cidade; FLORIANOPOLIS Bairro: CENTRO CEP: 88015710 UF:SC
Finalidade: COMERCIAL VIr Contrato(R$):  4.530,00 Honoréarios(R$): 1,00
Datalnicio: 01/07/2021 Prev.Fim: 30/06/2022 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Extintores 372236 M2
Projeto Hidrantes 372236 M2
Observactes PROJ.DE UNIDADES EXTINTORAS E SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO.
Observactes ASBUILT DO PROJETO ARQUITETONICO PARA FINS DE PPCI 372236 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 01/09/2021

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Florianopolis SC - 01/09/2021
Local eData FERNANDO DORNELES SA BRITO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE Sq
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE APROVACAO DE PROJETO

Com fundamento nos incisos Il, lll e IV do artigo 108 da Constituicdo do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003) , na Lei Estadual no 16.157 de 07/11/2013
e no Decreto Executivo Estadual no 1.957 de 20/12/2013, atestamos que o projeto da edificagdo abaixo qualificada atende aos padrSes minimos de seguranga
contra incéndio.

1. IDENTIFICACAO DO TERRENO / EDIFICAGCAO

Registro de Enderego (RE): RE8105001905A

Nome da Edificagdo: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nome Fantasia: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Logradouro publico: AV OSVALDO RODRIGUES CABRAL N°: 1900
Bairro: CENTRO Municipio: FLORIANOPOLIS/SC CEP: 88015-710
Complemento: ----- LAT/LONG: (-27.590432279521,-48.562411416262)
Referéncia: CRC SC Arquivo:
Blocos Homologados CBMSC: 0 Blocos Cadastrados CBMSC: 1

NR Nome Completo CPF/CNPJ

1 G.R.R. *** 665.239-**
5 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA 83.901.983/0001-64
CATARINA

3. DADOS DA SOLICITAGAO

Protocolo: A8105002968A Caracteristica de: Alta Complexidade N° de Blocos: 1

Area total da solicitag&o: 3.722,36 (m?)

Nome Solicitante: G. R. R. CPF/CNPJ : *** 665.239-**

Data da Solicitagdo: 13/01/2023 | Quantidade de anexos: 30 Risco do processo: Sem enquadramento

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANGA CONTRA INCENDIO

(x) Sinalizacéo de emergéncia (x ) Sistema hidraulico preventivo (x) Protegdo por extintores

(x) Saidas de emergéncia (x) InstalagGes elétricas ( x) lluminagdo de emergéncia

(x) Alarme de incéndio (x) Brigada de incéndio ( x ) Detectores autométicos de incéndio
(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS

Nenhum risco especial cadastrado

DETA POR BLOCO
331.1
Area da solicitagdo: 3.722,36 (m2) Area aprovada: 3.722,36 (m2)
) Area do pavimento Tipo: 476,32 (m) | . )
N° de pavimentos: 8 Altura: 19,05 (m) Area desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade Carga de incéndio: Média - 700,00 (MJ/m2) Situacdo: EXISTENTE
Tipo da Edificagdo: ALVENARIA . . .
Tipo de Escada: Protegida Quantidade de Glp: 13,00 (Kg)
CONVENCIONAL
Responsavel técnico: Gilmar Ramilo Roque | Registro (CREA/CAU/CRT): SC76032-8
OCUPACOES
Altura da Area Area
NR Ocupacéo Destinacéo ocupagédo | Lotacdo Area (m?) Comum Solicitada
(m) (m?) (m2)

Documento gerado em 19/01/2023 as 15:12 - Pagina 1/2
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prestagéo de servico profissional ou Escritorios administrativos ou

1 ~ .. L. 0,00 0,00 3.722,36 3.722,36 3.722,36
conducéo de negécios técnicos

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitacéo.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANCA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[ SEM ] - Sinalizacéo de emergéncia [ SHP ] - Sistema hidraulico preventivo

[ PPE ] - Protecao por extintores [ SE ] - Saidas de emergéncia

[IEL ] - InstalacBes elétricas [IE] - lluminag&do de emergéncia

[ Al] - Alarme de incéndio [ BI] - Brigada de incéndio

[ DAI ] - Detectores automaticos de incéndio [ CMAR ] - Controle de materiais de acabamento e revestimento

DESCRIGAO DAS ALTERAGOES DE PROJETO
Foram efetuadas alteragdes no layout da edificacéo, desde sua Ultima aprovagéo no CBMSC. 1) Subsolo Neste pavimento onde havia somente a garagem foi

acrescentado um dep6sito de 36,58m2. 2) Térreo Neste pavimento foi acrescentado um sanitario masculino de 7,7mz2, um sanitario feminino com 9,61m2, uma
sala de som de 9,68m2, uma casa de maquinas de 8,00m2. 3) Mezanino N&o houve alteragdo no mezanino. 4) 1° Pavimento Onde havia o almoxarifado de
34,65m?2 foi colocado uma diviséria fazendo um depdsito de 16,41m?2 e o almoxarifado de 17,60mz2. 5) 2° Pavimento Onde havia uma sala de informética de
23,38m2 e comunicacéo de 30,26m? foi retirada uma diviséria, fazendo uma sé sala de informética de 53,64m2. 6) 3° Pavimento Neste pavimento ndo havia
divisérias, foi acrescentado as seguintes salas: sala de reunido de 33,68m2, diretoria executiva de 24,28m2, controller / assessoria juridica de 35,15m2,
presidéncia de 37,68m2, recepgdo de 64,59m2, circulacédo de 6,30m2, circulagéo de 6,90m2, plenaria de 130,10m?, corredor de espera de 50,63m2. 7) 4°
Pavimento Onde havia a sala 02 de 89,34m2 foi colocado uma diviséria fazendo uma sala de treinamentos de 53,85m2 e uma sala V.P. de 34,29mz2. Onde
havia a sala 01 de 61,36m? foi colocado duas divisérias fazendo uma sala de reunido de 16,17m2, estidio de 16,02m2 e uma sala V.P. de 21,71mz2. 8) Atico
N&o houve alteragdo no layout do atico.

4. RESULTADO DA SOLICITAGAO

Resultado : DEFERIDO

Observacgoes:

Quartel de FLORIANOPOLIS/SC, 19/01/2023

Assinatura Eletronica

ALAN da Silva Felisbino - 2° Sargento

NOME

FLORIANOPOLIS/SC, 19/01/2023

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 445e4ed901af92d7fcc208d65035fe7b9db3884e

Documento gerado em 19/01/2023 as 15:12 - Pagina 2/2
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LISTA DE ALTERACAO DE LAYOUT

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA
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MEMORIAL DESCRITIVO DE ALTERACAO DE LAYOUT

OBRA: Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina

ENDERECO: Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Rua Almirante Lamego
BAIRRO: Centro

MUNICIPIO: Florian6polis/SC

CEP: 88015-718

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:
Gilmar Ramilo Roque

Eng. Eletricista CREA SC: 076032-8

CO-RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:
Fernando Dorneles Sa Brito

Eng. Civil CREA RS: 050268

PROPRIETARIO:
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC)



PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOLO SPW 2023/000043 13

A seguir, serdo apresentadas as respectivas alteracdes no layout da edificacéo,

desde sua ultima aprovacdo no CBMSC.

1) Subsolo:

Neste pavimento onde havia somente a garagem foi acrescentado um
depdsito de 36,58mz.

2) Térreo

Neste pavimento foi acrescentado um sanitario masculino de 7,7mz2, um
sanitario feminino com 9,61m2, uma sala de som de 9,68m2, uma casa de

maquinas de 8,00mz.

3) Mezanino

N&o houve alteracdo no mezanino.

4) 1° Pavimento

Onde havia o almoxarifado de 34,65m?2 foi colocado uma divisoria fazendo

um depdsito de 16,41m2 e o almoxarifado de 17,60mz2.

5) 2° Pavimento

Onde havia uma sala de informética de 23,38m2 e comunicacao de 30,26m?

foi retirada uma diviséria, fazendo uma sé sala de informéatica de 53,64m?2.
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6) 3° Pavimento

Neste pavimento ndo havia divisérias, foi acrescentado as seguintes salas:
sala de reuniéo de 33,68m?, diretoria executiva de 24,28m?2, controller /
assessoria juridica de 35,15mz?, presidéncia de 37,68mz2, recepcao de
64,59m?2, circulacao de 6,30mz, circulacédo de 6,90m?, plenaria de 130,10m?2,

corredor de espera de 50,63mz.

7) 4° Pavimento

Onde havia a sala 02 de 89,34m2 foi colocado uma diviséria fazendo uma

sala de treinamentos de 53,85m2 e uma sala V.P. de 34,29m2.

Onde havia a sala 01 de 61,36m?2 foi colocado duas divisorias fazendo uma
sala de reunido de 16,17m?2, estudio de 16,02m2 e uma sala V.P. de
21,71mz2.

8) Atico

N&o houve alteracdo no layout do ético.

Florianopolis — SC, 12 de janeiro de 2023

FERNANDO DORNELES SA BRITO
ENG. CIVIL CREA RS 050268
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ENG. ELETRICISTA CREA SC 76032-8
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
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1. INTRODUCAO

As ESPECIFICACOES referem-se as instrug®es para as INSTALACOES DO SISTEMA PREVENTIVO
CONTRA INCENDIO na edificagdo da sede do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA
CATARINA, localizado a Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Rua Almirante Lamego, bairro
Centro, no municipio de Floriandpolis/SC.

2. CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO

A edificacao é formada por:

2.1.

e SUBSOLO

e PAVIMENTO TERREO

e SOBRE LOJA (MEZANINO)
e PAVIMENTO TIPO (x3)

e 4°PAVIMENTO

e ATICO

e BARRILHETE

e RESERVATORIO SUPERIOR

A AREA TOTAL CONSTRUIDA E DE 3.722,36 M2

(OBS: QUADRO DE AREAS ANEXADO NAS PRANCHAS)

2.2,

Conforme o Art. 101 da IN 001, com base nas caracteristicas acima,

CLASSIFICACAO DA OCUPACAO: COMERCIAL

este

projeto/memorial descritivo define os procedimentos para a implanta¢do dos seguintes sistemas de

protegao:

Sistema de Protec¢do por Extintores — IN 006
Sistema Hidraulico Preventivo — IN 007
Saidas de Emergéncia — IN 009

lluminagao de Emergéncia —IN 011

YV V VYV

Alarme e Deteccdo de Incéndio — IN 012

3. NORMAS ADOTADAS

O presente projeto foi elaborado e atende os requisitos aplicaveis das seguintes normas:
e Instrucdes Normativas Corpo de Bombeiros de Santa Catarina:

> IN 001/DAT/CBMSC — Atividade Técnica
» IN 003/DAT/CBMSC — Carga de Incéndio

Rua Julieta da Silva Melo, 404 — Forquilhas
Sao José — SC — CEP 88.107-312

Email: ramiloroque@hotmail.com

Fone: (48) 3247-8663
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IN 006/DAT/CBMSC — Sistema Preventivo por Extintores
IN 007/DAT/CBMSC - Sistema Hidraulico Preventivo
IN 009/DAT/CBMSC — Sistema de Saidas de Emergéncia
IN 011/DAT/CBMSC — Sistema de lluminagdo de Emergéncia
» IN 012/DAT/CBMSC - Sistema de Alarme e Detecgdo de Incéndio
e NBR 5410 (ABNT) — Instalagdes Elétricas de BT.
e NBR 5419 (ABNT) — Prote¢ao de estruturas contra descargas atmosféricas.

YV V V V

A readequacdo dos sistemas, deverdo seguir rigorosamente as Instrucdes Normativas
elencadas acima.

4. CLASSIFICACAO DO RISCO DE INCENDIO

De acordo com artigo quinto da IN003, a edificacdo se enquadra como RISCO DE INCENDIO
LEVE conforme as normas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

4.1. CALCULO DA QUANTIDADE DE CALOR POR COMBUSTIVEL E A SOMATORIA GERAL
Q = Kix Pi
4.2. CALCULO DA EQUIVALENCIA EM MADEIRA Km
ZQ
Pm=——
Km

Onde: Km = poder calorifico da madeira 4.550 kcal/kg

4.3. CALCULO DA CARGA DE FOGO IDEAL S

Onde: S = area de cada ambiente.

4.4, PLANILHAS PARA CALCULO DA CARGA DE INCENDIO

Na sequéncia apresentamos as planilhas para calculo da Carga de Incéndio da edificacdo
total.
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COMBUSTIVEIS QTDE. DE
QTDE.DE 1\ | R TOTAL | AREA DA (Caie ol PODER CALORiFICO | CARGA DE
POEDER CALOR POR INCENDIO INCENDIO
PESO i COMBUSTIVEL DOs UNIDADE ESPECIFICA DA MADEIRA IDEAL
TIPO (ke) CALORIFICO COMBUSTIVEIS | S=(m?) X PADRAO (kcal/kg) | ,
(Kcal/kg) Q=(kcal) N qe=(kcal/m?) qi=(kg/m?)
>Q=(kcal)
Papeldo 1.000 4.000 4.000.000
Empilhado
Madeira/Méveis | 22.000 |  5.000 110.000.000
Plasticos 1500 7500 11250000 | 138900000 | 3.72236 37.315,04 4.500,00 8,29
Diversos ) ) o
Malha 1.500 5.000 7.500.000
Papel Diversos 1.500 4.100 6.150.000

5. SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES — IN 006

5.1. CLASSE DO FOGO

Conforme o Art. 10 da IN 006 a Classe do Fogo caracteriza-se pelo tipo de material em
combustao e dividi-se nas seguintes classes:
» A (Fogos em materiais combustiveis sélidos)

» B (Fogos em liquidos combustiveis ou gases inflamaveis)

» C (Fogos em equipamentos e instalacdes elétricas energizadas)
» D (fogos em metais combustiveis)

5.2. CAPACIDADE EXTINTORA

Conforme o Art. 13 da IN 006 os extintores sdo certificados de acordo com a sua CAPACIDADE
EXTINTORA e a condicdo minima para que constituam uma unidade extintora, devendo atender a
discriminacdo abaixo, no caso de extintores portateis:

> Agente Extintor: Agua, Capacidade: 2A, Carga: 10 Litros

Agente Extintor: Espuma Mecanica, Capacidade: 2A : 10B, Carga: 9 litros
Agente Extintor: Didxido de Carbono, Capacidade: 5B : C, Carga: 4 kg
Agente Extintor: P BC, Capacidade: 10B : C, Carga: 4 kg

Agente Extintor: P6 ABC, Capacidade: 2A : 10B : C, Carga: 4 kg

Agente Extintor: Compostos Halogenados, Capacidade: 5B : C, Carga: 2,3 kg

YV V VYV

5.3. AREA DE PROTEGCAO

A edificacdo enquadra-se em RISCO LEVE, desta forma conforme o Art. 15 da IN 006, a unidade
extintora protege uma drea maxima de 500 m2.

Os extintores devem estar dispostos de maneira equidistante e distribuidos de forma a cobrir
a area de risco, de modo que o operador percorra, do extintor até o ponto mais afastado, um
CAMINHAMENTO Maximo de 20m.
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5.4, LOCALIZAGAO, SINALIZAGCAO, FIXAGAO E PROTEGCAO

> A LOCALIZACAO deve obedecer aos requisitos do Art. 18 da IN 006.

> A SINALIZACAO deve obedecer aos requisitos do Art. 19 da IN 006.

> A FIXACAO deve obedecer aos requisitos do Art. 20 da IN 006.

> A PROTECAO, por sua vez, obedecera aos requisitos do Art.22 da IN 006.

6. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP — IN 007)

O Sistema Hidrdulico Preventivo seguird as discriminacées do projeto (readequacdo se
necessario da rede de hidrantes existente), assim como reserva de incéndio, hidrante de calcada
(passeio ou recalque), quadro de comando e conjunto de motobombas.

6.1. ABRIGO
As mangueiras de incéndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos conforme

orientacoes da NBR 12779. No interior do mesmo, pode ser instalada a valvula angular, desde que o
seu manuseio e manutencdo estejam garantidos.

6.2. VALVULAS
As valvulas dos hidrantes devem ser do tipo angulares de diametro DN 65(2 %%”).
6.3. LOCALIZACAO

Devem ser posicionados nas proximidades das portas externas, escadas e/ou acesso principal
a ser protegido, a ndo mais de 5m.
Em posi¢des centrais nas areas protegidas, fora das escadas e de 1,0 a 1,5m do piso acabado.

6.4. CANALIZACAO

A canalizacdo do Sistema é de aco galvanizado. (atualmente o uso de a¢o carbono apresenta
revitalizacdo nas obras do Sistema Hidrdulico Sob Comando).

6.5. DIAMETRO

O diametro executado é de 65mm (considerado o didmetro interno minimo para o Sistema
Hidraulico Preventivo).
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7. SISTEMA DE SAIDAS DE EMERGENCIA — IN 009

Os acessos devem satisfazer as seguintes condicgdes:
» Permitir o escoamento facil de todos os ocupantes do pavimento;

» Permanecer desobstruidos em todos os pavimentos.

Todas as escadas e rampas deverdo possuir os seguintes componentes:
» Degraus (exceto para rampas);

Patamares;
Corrimoes continuos em ambos os lados;
Guarda-corpos;

YV V V V

lluminacao de emergéncia.

7.1. GUARDA-CORPO

Toda a saida de emergéncia, corredores, balcdes, terragos, mezaninos, galerias, patamares,
escadas, rampas e outros, devem ser protegidos em ambos os lados por paredes ou guarda-corpos
continuos. O dimensionamento, regras para alturas limites e materiais empregados, seguem as
orientagdes da IN 009. (NBR 1099).

7.2 CORRIMAO

Os corrimdes deverao ser adotados em ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar
situados entre 80 e 92cm acima do nivel do piso. Se¢des circulares, dimensionamento e materiais
também seguem explicitados na IN 009 em tela.

7.3. CALCULOS

Os calculos para definir o nimero de Unidades de Passagem, Dimensdes minimas, obedecem
ao ANEXO C da IN — 009. (Capacidade de Passagem das Saidas de Emergéncia); levando em conta a
Classe de Ocupacao, Calculo da populacdo e Capacidade que representa o nimero de pessoas por
unidade de passagem sejam em corredores, escadas e portas.

OBS: O dimensionamento calculado relativo a portas quanto a escadas (considerando o
pavimento de maior populagdo, a populacdo de 1 pessoa por 9Im2, e unidades de passagem).

O PROJETO CONTEMPLA DIMENSOES SUPERIORES A TODAS AS ABERTURAS CALCULADAS
REFERENTES A ROTA DE FUGA E TAMBEM QUANTO AO MINIMO PERMITIDO NA LARGURA DAS
PORTAS.

7.4. PORTAS

Quando em rota de fuga as portas deverao sempre abrir no sentido do fluxo de saida e nao
poderdo diminuir durante a sua abertura, a largura efetiva minima permitida.
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8. SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - IN 011

Conforme o Art. 4 da IN 011 o Sistema de lluminagdo de Emergéncia é o conjunto de
componentes e equipamentos que, em funcionamento, proporcionam a iluminagao suficiente e
adequada para permitir a saida facil e segura do publico para o exterior (descarga).

8.1. NiVEL MiNIMO DE ILUMINAMENTO

O nivel de iluminagdo (minimo), deve ser garantido conforme as condi¢des preconizadas no
Art. 15 da IN 011.

8.2. LUMINARIAS DE EMERGENCIA

As luminarias de emergéncia devem ser instaladas de modo a ndo causar ofuscamento, seja
diretamente ou por iluminacdo refletiva. As consideracdes quanto a fixacdo, manutencao, tipo de
equipamento e efeitos de funcionamento obedecem aos requisitos citados na presente Instrucdo
Normativa.

9. SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO - IN 012

A edificacdo fard uso dos seguintes componentes:
» Central de Alarme de Incéndio;

» Acionador Manual tipo Quebra Vidro;
» Detector de Fumaga;
» Sistema tipo audio/visual.

9.1. CENTRAL DE ALARME — ENDEREGAVEL

A central de alarme de incéndio deve possuir as seguintes caracteristicas (localizada conforme
projeto anexo):
> |IP55;

Autonomia minimade 60 minutos;

04 Lagos com 125 elementos em cada um;

Indicacdo dos locais protegidos;

Orientacdo com sinalizagdo visual de funcionamento e/ou falha;
Funcionamento automatico;

YV YV V VY

Possibilidade de acionamento do ponto sem retardo, geral com retardo e geral sem
retardo, com dispositivo que possibilite anulacdo dos sinais.
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9.2. Quebra Vidro — Enderecgavel, Detector é6tico, Indicagdo Sonora e Visual

Seguem as especificagdes técnicas do fabricante, cumprindo as exigéncias Normativas e toda
a fiacdo devera correr em eletrodutos rigidos, antichamas, que sao especificos do sistema.

10. PISO ANTIDERRAPANTE

Os locais indicados para o uso deste sistema protetivo, deverdo entdo atender as condicdes
do tipo antiderrapante e incombustibilidade.

11. CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

Todas as pecas de decoracdo da edificacdo (tapetes, cortinas e outros), assim como
revestimentos acusticos, isolantes, acabamentos definitivos ou temporérios devem ser de materiais
incombustiveis ou tratadas com produtos retardantes a acdo do fogo, bem como ndo poderdo emitir
gases toxicos em caso de sinistro ou panico.

11.1. PAREDES

A edificacdo enquadra-se em Risco Leve, desta forma conforme a IN 009 todas as paredes da
edificacdo, incluindo as escadas, deverao ser resistentes ao fogo por no minimo duas horas.

S3do paredes de alvenaria resistentes ao fogo, aquelas constituidas por blocos ceramicos
macicos ou vazados, assentados com argamassa; blocos de concreto celular; concreto armado,
conforme a Tabela 1 — Resisténcia ao fogo para paredes de alvenaria.

Considerando a espessura (minima) de 14cm, a RESISTENCIA AO FOGO sera de até 4 horas
para bloco ceramico estrutural.
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NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS
EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA;

- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A
ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA
AS OCUPACOES EM GERAL;

- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO Ill, ALINEA E: PARA
OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MINIMO
70cm DE DIAMENTRO;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE

NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA

MINIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM

NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE:l — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS
(CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell -5
LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU
PASSAGENS COM OBSTACULOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE
INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E
IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA
HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO,
CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO
AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE
PRESENCA);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13° O ACIONAMENTO DAS
LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO
DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO
CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO,
PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA
ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR
CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA
EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6° A TENSAO MAXIMA DO SAL
NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA
MINIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE
INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS
DO AMBIENTE

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS
ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60
MINUTOS;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18° DEVE SER PREVISTO
CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM
DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE
DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19° AS PLACAS LUMINOSAS
DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS
DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO
AUTONOMO.

- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO
MINIMO 60 MINUTOS;

- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL
(CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS),
POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO
AUTOMATICAMENTE A ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES
AMBIENTES;

- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM
23/08/01.

- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO,
COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO
REGULAVEL, VAZAO MINIMA NO ESGUICHO 300L/min.

LEGENDA

p4e]

@ .
f/ EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg

R
NP2

EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg

LE ABERTURAS (DETALHE 02).

—— ) ILUMINACAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS

ABERTURAS (DETALHE 02).

ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
MiINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS

SAIDA
R — PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
SAIDA INDICACAO DE DIRECAO
SAIDA PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
 — INDICACAO DE DIRECAO
N HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm
CA CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
-~ ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO
QUEBRA-VIDRO
v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
< DETECTOR PONTUAL DE FUMACA

PA0 - E PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTENCIA 90 MINUTOS

VERMELHA.

P90 -D

;| PRUMADAHIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
/ Cl | DE PAREDE, MATERIAL AGO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -

\ 54/ | RESISTENCIA 15,00 Kg/om2. QUANDO APARENTE PINTAR NA

COR

’/gi\ REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENCAO
e /” PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

LR GEETE INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA

CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.

CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

AREA ONDE OCORREU ALTERAGCAO DO LAYOUT DESDE A
ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.

PLACAS DE SINALIZACAO.

QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
- PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E

NOME DO EMPREENDIMENTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A

MUNICIPIO ENDERECO N° BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO

AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7

CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°

ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903

H SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) W SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

[ INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) [ INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

B SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE) B SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

O ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE) O ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[] SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA [] SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

B PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO B PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

B SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE)

M SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE)

B SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI) M SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI)

B SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

B SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

[] COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

[] COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

[] CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER) [] CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

B INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO B INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

[ PISCINA DE USO COLETIVO [ PISCINA DE USO COLETIVO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO [J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

B ACESSO DE VIATURAS B ACESSO DE VIATURAS

B BRIGADA DE INCENDIO B BRIGADA DE INCENDIO

SISTEMAS APLICAVEIS A EDIFICAGAO FOREM APRESENTADOS

SOMENTE SERA EMITIDA A DECLARACAO DE APROVAGAO DE PROJETO QUANDO TODOS OS

[1NOVO B EDIFICAGAO EXISTENTE CONFORME INO5 [ REAPROVAGAO PPCI N°

N° TOTAL DE PAVIMENTOS: 8

‘ ALTURA DESCENDENTE: 19,05m ‘

‘AREA TOTALCONTRUIDA: 3.722,36m?

- N° A CLASSE DE
PAVTO. DESTINAGAO OCORRENGIAS |  CONSTRUIDA RISCO
SUBSOLO GARAGEM / OFICINA / DEPOSITO 1 711,73m? BAIXA
TERREO AUDITORIO / RECEPCAO 1 612,04m? BAIXA
SOBRE LOJA SUBESTACAO / COPA /Tl 1 154,87m? BAIXA
TIPO (3X) ESCRITORIOS 1 1428,96m?2 BAIXA
4° PAVIMENTO ESCRITORIOS / PLENARIA 1 476,32m? BAIXA
ATICO COPA 1 259,44m? BAIXA
BARRILETE 39,50m? BAIXA
RESERVATORIO 39,50m? BAIXA

‘ * O NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO

- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAGOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;

- NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

GILMAR RAMILO ROQUE
CREA/SC 76032-8

AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO DE SA BRITO
CREA/RS 50.268

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ENDEREGO:

RO EMISSAO INICIAL 11/04/2022
Reviséo Descrigéo Data
Gilmar Ramilo Roque  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA- SC 76032-8
©) (48) 99621-8166
INRUSH (=) gilmar@inrush.eng.br
ENGENHARIA ) www.inrush.eng.br
PROPRIETARIO: CNPJ:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC 83.901.983/0001-64 P P C |
0BRA:

AVENIDA 0SVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC

JAN/2022 | AD

PROJETO:
PROJETO PREVENTIVO O 1
CONTEUDO: . B

PLANTA DE SITUAGAQ E LOCALIZACAO

PLANTA BAIXA SUBSOLO DATA FOLHA: | ESCALA

INDICADA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023
PPROTOCOTOSPW20237000074S <5
LEGENDA
) EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg
SAN. MASCU(INO/ SAN. FEMININO ™ -
/ A=770m / A8t ., EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg
410 / i
&0 / /QF | ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
A | | MiNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
e oF TN 4o LE ABERTURAS (DETALHE 02).
— ) ) ‘ T T T T i = X - .
\\I§<I/ 3 - I u I — ‘ ‘ | | T ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
. 2 - iy e [ tomacio MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
JARDIM E | 3 b @ ABERTURAS (DETALHE 02).
E:; 3 DISTANCIA MAXIMA T e - SAITUA , R
S | ASERCOBERTAPELO ™~ = PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
| | . g - SAIDA INDICACAO DE DIRECAO
} I R — AN J
! 1 S|elzEEIgs (38R )
RAMPA 1=19,4% | | " e J ~ ﬂ[ . SAIDA ‘ PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
50 ‘ \.( . Ll g ] ' <= INDICACAO DE DIRECAO
3 1 1L [T / /,f ] 1
| | 1 L .
| ' ; . J‘[ A N HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm
—] : 2lxle|elzlelasle ) !
| Y |gklelelellel ] :
% ] | | P B .
‘ m : ’ CA CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
DISTANCIA A =] ]
PERCORRER - 14,00M 3 E',;E_\Q/ :E OR AUDITORIO =
\ 2 ] B H aininiaie Colualis A=22527 m’ - ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO
g g QUEBRA-VIDRO
== o 1
| . : v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
5 HALI;I;Iin\)/AZDOR 1
L < o =610m 1 R
: J g 150 Y AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
1 i 1
DISTANCIA MAXIMA A PERCORRER i Y N me s, @ :
22,500 + 14.00M 36500 : [ : ' = DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
: i : CONFORME IN 09/2020
| : ART 53, INCI I, ALI :
1 |+ Y | Qi’;.“JE%’E%EW%%EI\%@CS%ZT?;”52;" P90 - E | PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
D A e I : / ewoerat P90 - D RESISTENCIA 90 MINUTOS
e=28cm | : —ART 54 INGISO Il ALNEA :
h=17,5om e et NG TN PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
200 oo | MmO 70 GMDE DAMETRO [ Cl DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
A 1297 m = \\Q?,f./*’ RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
mr:g;&gggo T VERMELHA.
=20,08 m riﬁq 77777777777 _ o o
0% LR GRS B LY CCLLLEE. | j><i | | REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENCAO
8 . ’ \ @ -/ | PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
2 % DISTANCIA MAXIMA 588 388 e 5|88 )R F = = i A
%’" § CORRIMAO ASETD%?&EETA%PESE - ol . s55 mEEEAQ INDICAQAO SAIDA DE EMERGENC'A
g e | | , 150 VER DETALHES TRRE 60 MINUTOS * o | some AL 8 4360 !Q—
— I [T 1 ] ~—~___DISTANCIA MAXIMA %150 T Aeer I . . o
PORTA DE CORRER A PERCORRER - 12,00M N ] CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.
N ppEREEEE
gy, DISTANGIA MAXIMAA - eza0on CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.
8 - O 7 AREA ONDE OCORREU ALTERACAO DO LAYOUT DESDE A
0 . / ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.
éUﬁ RDA CORRO H CORR M‘/:\OT ‘
N QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
R . PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
GUARD CbRAO € CORRIMAO| / PLACAS DE SINALIZACAO.
)y 0
WO
NOME DO EMPREENDIMENTO
, CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
PLANTA BAIXA = TERREO CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
Escala 1: 75 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO N° BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7
N OTAS CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional € nome) CREA n° ART n°
- ; ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903
- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA; _ _
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL; .
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO Ill, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MINIMO 70cm DE DIAMENTRO; e e e Tanako HINOT9 - INSTALAGOES
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; - NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA; IN09/2020.
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NiVEL MiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:! - 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); N A Se Teoans 2UF

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULAGCAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENCA); CO-AUTOR DO FZT{%E]IS@E?&PB%TT%AVEL TECNICO
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA CREA/RS 50268
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

RO EMISSAO INICIAL 11/04/2022
Revisdo Descrigao Data

Gilmar Ramilo Roque  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-SC 76032-8

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABI’ERTURAS DO AMBIENTE O e - ® _(48) 99621-8166

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS; !N \RUON 9""‘;{@'”“?“-6"9-”

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18° DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, &) www.inrush.eng.br
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19° AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA OERSNSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / 5C 83.901.983/0001-64 P P C |
BLOCO AUTONOMO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MiNIMO 60 MINUTOS; AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL. 1900 - CENTRO - FLORIANGPOLIS/SC

- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A PROJTO:
ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES; C'ZN'fSDiETO PREVENTIVO O 2

- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01. ) , o oL ANTA BANA TERREO

- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MINIMA NO ESGUICHO 300L/min. DjXN/ZOZZ R
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023

PROTOCOTO-SPW-202370000#3

£

LEGENDA

EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg

SUBESTACAO

A=1091m:
// 450

A SER COBERTA PELO
HIDRANTE - 16,00M
/ / /

EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg

ILUMINACAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA

DEPOSITO

DISTANCIA MAXIMA A
PERCORRER ATE O
TERREO - 14,00M
ton
2.
E
E
]
] i
] )
1 4
A |
1 .
SALA TREINAMENTO ! AREA EE_ 7D9EQSZCANSO
A=5771m? 1 o -
A 1 45450 _
[ $ 1 2 wi
Q -
. U %v VER DETALHE
[ ﬁ'\ an
\aiz/
SALATI 2 X MANGUEIRAS
cO2 LP A = 5,52m? 15MT
6Kg JANELA DUTO 450
DEVENTILACRAO ¥
-
I ri:::i:::ii:: T
~ oI ] © ©
1 ‘HJ 2| S| F| 2| =|*ESCADA
1 | F b DESCE | A =12,19m?
1 u - = < 450
/\ I / i -
h
1112 A e —
0 e=280m I S \%ﬁ o1
1 h=1764cm L1140 N 1| g S
T
1 1110 O
: 77;727 ‘ / ” e=28cm
i LE. (BR) -
5@ o | soBE @) h = 17,66 cm
D ©Of /N~ o | <
\¥777797 ? o Ol O O
v
CORRIMAO
VER DETALHES
|| = // / /
. 7 /

SALA ACUSTICA
/ A=1518 m?

v

P

PLANTA BAIXA - MEZANINO
Escala 1: 75

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA,;

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MiNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL;

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MiNIMO 70cm DE DIAMENTRO;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MiNIMA DE 1 HORA,;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NiVEL MIiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALAGAO DOS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULAGCAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAGCAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENGA);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MiNIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19°: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA
BLOCO AUTONOMO.

- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MiNIMO 60 MINUTOS;

- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENGA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.

- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MiNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

C———) )
MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
= = MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
——————— | ABERTURAS (DETALHE 02).
SAIDA]
— PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
’c; AID % INDICACAO DE DIRECAO
SAIDA ‘ PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
— INDICACAO DE DIRECAO

HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm

CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO

ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO

— QUEBRA-VIDRO
v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
< DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
P90 - E PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTENCIA 90 MINUTOS
P90 -D
N PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
7 Cl DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
\\Q?,f./ RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.
N , _
[T ) REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENCAO
' \\1 / PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
EELE GEEEE INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA
CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.
CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M. —
AREA ONDE OCORREU ALTERACAO DO LAYOUT DESDE A
ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.
QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
PLACAS DE SINALIZACAO.
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO Ne BAIRRO

FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

1900

CENTRO

AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome)
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE

CREA n°
CREA/SC 76.032-8

ART n°
7927458-7

CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome)
ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO

CREA n°
CREA/RS 50.268

ART n°
11458903

- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAGCOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;

- NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
GILMAR RAMILO ROQUE
CREA/SC 76032-8

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO DE SA BRITO
CREA/RS 50.268

RO EMISSAO INICIAL

11/04/2022

Revisdo Descrigao

Data

O mos

NGENHARIA

Gilmar Ramilo Roque

ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA- SC 76032-8

©) (48) 99621-8166
gilmar@inrush.eng.br
(29 www.inrush.eng.br

PROPRIETARIO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC

CNPJ:

83.901.983/0001-64

OBRA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ENDEREGO:

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC

PPC

PROJETO:

PROJETO PREVENTIVO

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA MEZANINO

03

DATA

JAN/2022 | A1 | INDICADA

FOLHA: ESCALA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023

PROTOCOTO-SPW-202370000#3

£0

PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO
Escala 1: 75

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAGAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA,;

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO Il, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL;

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO lIl, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MiNIMO 70cm DE DIAMENTRO;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA,

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NIiVEL MIiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:l — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALAGAO DOS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENGCA);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8° SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALAGCAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MiNIMO 60 MINUTOS;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19°: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA
BLOCO AUTONOMO.

- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS;

- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAGCAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.

- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MiNIMA NO ESGUICHO 300L/min.
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PASSEIO

LEGENDA
) EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg
o EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg
| ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
| MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
——~ | MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
~— " | ABERTURAS (DETALHE 02).
SAIDA]
— PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
.| | INDICAGAO DE DIREGAO
SAIDA] PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
 — INDICACAO DE DIRECAO

HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm

CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO

ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO

— QUEBRA-VIDRO
v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
< DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
PO0 - E | PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTENCIA 90 MINUTOS
P90 -D
T PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
[ Cl DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
\\Q?,f./ RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.
N , _
/| REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO
'\\* ~* /| PARAUSO DO CORPO DE BOMBEIROS

INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA

CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.

CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

AREA ONDE OCORREU ALTERAGAO DO LAYOUT DESDE A

ULTIMA APROVAGAO DA EDIFICACAO.

QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E

PLACAS DE SINALIZAGAO.

NOME DO EMPREENDIMENTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CLIENTE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

MUNICIPIO

ENDERECO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

Ne

1900

BAIRRO

CENTRO

AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome)
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE

CREA n°
CREA/SC 76.032-8

ART n°®

7927458-7

CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome)
ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO

CREA n°
CREA/RS 50.268

ART n°®

11458903

IN09/2020.

- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAGCOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;
- NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA

AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

GILMAR RAMILO ROQUE
CREA/SC 76032-8

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO DE SA BRITO
CREA/RS 50.268

RO EMISSAO INICIAL

11/04/2022

Revisao

Descrigao

Data

Gilmar Ramilo Roque

O%

\ ‘ls

NGENHARIA

ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA- SC 76032-8

©) (48) 99621-8166
gilmar@inrush.eng.br
(%9 www.inrush.eng.br

PROPRIETARIO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC

CNPJ:

83.901.983/0001-64

OBRA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ENDEREGO:

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC

PPC

PROJETO:

PROJETO PREVENTIVO

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO

04-A

DATA

FOLHA:

JAN/2022 | A1

ESCALA

INDICADA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITAQAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOTO-SPW—202370000%S <1
LEGENDA
/f EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg
4
L EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg
| ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
| MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
= = MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
~—— | ABERTURAS (DETALHE 02).
SAIDA ] i
) PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
’c)\ AIDA ] INDICACAO DE DIRECAO
H - H S H - R - H H - H H - H H SAIDA ‘ PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
i @) & L © ) 3 ) INDICACAO DE DIRECAO
6Kg w.e. = || T w.e. 6Kg
HERAN Cgtzs || g0z h HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm
2 2 GOVERNANCA E Q 2 - .
S S ) CONFORMIDADE S S A CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
\ z FISCALIZAGAO z FISCALIZAGAO A = 25,00m? z z
\ A ; ) A = 33,96m? o = 2o lom 10125 8] 8] A
W — & - CAJSE)BN;\AD-\C/)IE F?g ALARME DE INCENDIO
§ § § ~ ~ § § JURIDICO § FISCALIZACAO .
2 2 5|| CIROULAGAO Joopa. CIRCULACRO 3 3 v 3 i v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
\ g 10125 M 1012,5 5 1012,5
FOGAO ELETRICO AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
DISTANCIA MAXIMA A /. g
PERCORRER - 21,50M \\ H
120 120 é LE.
) < DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
COMUNICACAO \
A = 32,98m? 333/: EI/.\E)/ /;EH?ZR S F"&s ]
410125 , ‘ 120 B P90 - E | PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
A DIVISORIA LEVE COM VIDRO @h L ‘IE : | % TT L RES'STENCIA 90 MINUTOS
= L'E'HJ ]? = DIVISORIA LEVE COM VIDRO - : DIVISORIA LEVE COM VIDROL}]? DIVISORIA LEVE COM VIDRO DIVISORIALEVECOMVIDRO — P90 - D
CIRCULAGCAO = mE
4 r e e aa e == 2 A =30,29m PORTA DE VIDRO z
| T s ST CIROULAGAO | PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DIVISORIA LEVE COM VIDRO 777%7--’--7--,- oT S $172° o uamcueras D Q_Mm 5 }i‘ DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
T 15MT \ / =
= e e \ GO ) RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
LE. PORTA DE VIDRO e RN N2.172Y
o e SADA | oy LE. 7] DIVISORIA LEVE COM VIDRO T VERMELHA.
- DIVISORIA|LEVE COM VIDRO —] 2 i —— — —
L.E.H e INST. S ANTECAMARA | - - \ﬂ‘ RN ] ~
& Vazoom DS /<  REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO
§10128 22 [guion | " \\J / PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
g INFORMATICA g INFORMATICA —
VICE-PRES. STl w025 8 o PR S INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA
FISCALIZACAO g veRoETAES | orrs | 2[ %[ B[S =|2ESCADA : / |
A = 15,46m? g ! @) - i,|:Es,:E e E_ES ’ ’ )
L 7T | gmes 2 | CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.
TN S ! ] o — —— ] )
£ LN i e I CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M. —
2 PROFISSIONAL LE. 1/ | soeg
A = 66,02m? J — )
o 10125 S gl sl @10
AREA ONDE OCORREU ALTERACAO DO LAYOUT DESDE A
CORRIMAO ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.
VER DETALHES
| — 1 | ] [ T1 ]
QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
Escala 1- 75 PLACAS DE SINALIZACAO.
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO Ne BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7
N OTAS CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
; ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903
- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA; _ _
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL; :
- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO Ill, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MIiNIMO 70cm DE DIAMENTRO; e e e Tanako HINOT9 - INSTALAGOES
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; - NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA: IN09/2020.
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NIiVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE:| — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); O N aeLO ROQUE
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENCA); CO-AUTOR DO&@%EEQS@ET&T%AVEL TECNICO
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13° O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA CREATRS 50268
CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL; i
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO: Rejioséo E“gfgf;':'c'“ 11/;/222
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; Gimar Ramilo R
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA : mariamilo ROqUE  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA- SC 760528
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE Q &Y ~ (® (48) 99621-8166
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS; !N'G AY H'E)'R h 9"’"{?'@'"’“?“-6"9-*”
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, @ www.inrush.eng.br
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
’ . NSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 901. 1-64
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19°: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA CO SELHO REGIO c0 /3G 83.901.983/0001-6 P P C |
BLOCO AUTONOMO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
’ | ENDEREGO: ,
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A PROJETO
ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES; PROJETO PREVENTIVO 04 — 3
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01. oL ANT © BAXA 2° PAVIMENTO
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MINIMA NO ESGUICHO 300L/min. DjXN/ZOZZ Foal.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023

PPROTOCOTOSPW20237000074S <0
LEGENDA
( / EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg
H EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg
) ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
~ | MINIMADE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
= = MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
——— = | ABERTURAS (DETALHE 02).
R PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
(<A DA INDICACAO DE DIRECAO
| [T 1 [ [ [ T 1 [ [ m—— HHH F— ] [ [ [ 1] [ [ [ ] [ I , N
- & HlE © D g SAIDA ‘ PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
g we” || “we, 8o _~——— | INDICACAO DE DIRECAO
A =2,28m? A =2,28m?
ooz | H N HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm
K / 8 //// ;é / e T CA CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
/% / < DIRETORIA 4 CONTROLLER / g 120
‘. HIDRANTE - 23,00M 4 4 i 4 n
/ E i /3 A o Sp—m - ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO
3 1310~ ) 1310 ?
/ //§ / = // 2/|  CIRCULAGAO COPA 1. CIRCULAGAO QUEBRA-VIDRO
| / A =6,90m? = 3,70m? A=6,90m? u .
' SALA DE REUNIAO Pz T gm0 PEER Ny v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
\ A = 33,68m? FOGAO ELETRICO < A =130,10m?
w % 1310 — T z o :
PERCORRER - 21 50M *//q = =1 7 AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
% X eas ELEVADOR <ras Il < DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
Vellle — — — = N POQO - E | PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
/ LE DIVISORIA LEVE COM VIDRO L .| ] a
x RESISTENCIA 90 MINUTOS
/‘ 3 B L) I HALL ELEVADOR / % P90 - D
\ e " A=810m? ] Y
1 L S0 axumcuers S H A N PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DIVISORIA LEVE COM VIDRO _&-— S S / [ Cl DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
E ¢ \Q?,f/ RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
e VERMELHA.
[% DIVISORIA LEVE IL—';ET : //,,,,,\\
i’ I><i | | REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO
‘R‘ CORREDOR DE ’ \ | PARAUSO DO CORPO DE BOMBEIROS
g JANELADUTO ] /P 7 * Yl
PRESIDENCIA > RECEPCAO NERDETALUES |1 Telsf { ¢ e s i - . -
g 0 = SR ARy INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA
1310 é: HL.E. & 1310
% j u | ] u u ] u u | CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.
n= 1756 CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M. E—
o sl geal st
- CoRRivAO AREA ONDE OCORREU ALTERACAO DO LAYOUT DESDE A
= - : — : ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.
PLANTA BAIXA - 3° PAVIMENTO QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
Escala 1: 75 PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
PLACAS DE SINALIZACAO.
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO Ne BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7
N OTAS CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
; ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903
- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA; _ _
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL; :
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO lIl, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MINIMO 70cm DE DIAMENTRO; e e e Tanako HINOT9 - INSTALAGOES
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; - NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA: IN0S12020-
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NiVEL MiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:l - 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); N CRENse neon s
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENCA); CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA CREARS 50268
CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL; i
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO: Rejioséo E“Q'SS;’?;':'C'AL “’g‘:;”
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6° A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; Gimar Ramilo R
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA : Imar Ramiio ROQUE  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-sc 760028
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE O &Y ~ (® (48) 99621-8166
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS; !N'G AY H'E)'R h 9"’"{;@'"“‘?“-6"9-*”
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, &y www.infush.eng.br
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
’ A NSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 901. 1-64
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19°: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA CO SELHO REGIO co /G 83.901.983/0001-6 P P C |
BLOCO AUTONOMO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
It . ENDEREGO: ,
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A PROSET0
ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES; PROJETO PREVENTIVO O 4 — C
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01. o ANT © BANA 3 PAVIMENTO
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MiNIMA NO ESGUICHO 300L/min. T e .
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITAQAO ELETRONICA 05/2023
IPRU 1TUUVUULU OPVV PAVPAe7AVIVIVIVL To) 49
LEGENDA
( / EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg
H EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg
| ILUMINACAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
| MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
= = MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
————" | ABERTURAS (DETALHE 02).
AT A
DA [J A . .
<———=_ | PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
[SAIDA || INDICACAO DE DIRECAO
‘ ! ! ‘ : ! H ‘ SAIDA ‘ PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
cuseoncorro oL S LS Y Y 105 /B | INDICACAO DE DIRECAO
v
N HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm
@i} [[) @i} [[) @i} PERCORRER ?OOM
S A // 118 }2)/ CA CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
% X
Stﬂli%/:ACORPo ~ SALADE - ) “,“ ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO
e @:] @:} @:] @:] @i] TREINAMENTO | [ SALAV. P. 01 s o
Jﬂ e D | D | 0D | @D | 0] [ sems QUEBRA-VIDRO
CIRCULACAO 16105 100 S A
Resa Ao v il \ 4 SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
G 16105 Qs 410108
A / =
& ;% —— [D [D [D [D [D AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
oo = < DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
Q ELEVADOR LOTACAO /
2 Amgpom j
TERRAGO : =5 — - FIDRANTE -21.00M | P90 - E | PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
2 3 - S — RESISTENCIA 90 MINUTOS
o eroucRo P90 - D
1 = . 1610,5 o S EE LR G has i
o 105 g H e T S 44 T PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
ZXMANCHE, | ) j | ol [ Cl DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
T )  WDRANTE bE PAREDE Y \Q?,f/ RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
AIDA L.EC l - =
LE | VERMELHA.
a 25»0E \(il/ PORTA DE VIDRO o
INST. S ANTECAMARAg)) o ~ I
- 2 a =300m & o Y , ~
At A 1%38'5ﬁ AL DE ESPERA s y x%\\ REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGCAO
Rt oM e & $ SAIDA ,DE BSP \ A ) | PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
w g 16105 N4
2 f— /
BE VENTILAGE I, e o 7/ /% o / SR ARy INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA
VER DETALHES ! IR =R SALA DE REUNIAO ; SALA V. P. 02 =
IH;A Q@ o DESCE A= 21om / A=16,17m? SA’i‘- ES(LUPlo A=21,71m
H € — N L) LE. ] . 5 16105 g :161’0;‘// 16105
e [ LU eP s 7 - CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.
SRADIL ;;11104%19&: X‘ { o I 1 [ [ I 1l [ ‘ I 1
H = 0,40M \e==== T ;
Ny i - CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M. I
A — (fq\/‘ h=17,5cm
e fa@
~ AREA ONDE OCORREU ALTERAGAO DO LAYOUT DESDE A
CORRIMAO , ~ ~
GUARDA CORPO oo VER R IaS ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.
. QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PLANTA BAIXA - 4° PAVIMENTO PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
Escala 1: 75 PLACAS DE SINALIZACAO.
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO N° BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
. ENG. ELETRICISTA CZILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7
N OTAS . CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA; _ _

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO I, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL;

- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO IIl, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MiNIMO 70cm DE DIAMENTRO; 'EE’EF;F;?CJE;CE’)ggi’ffff;ggngTo NAIN 019 - INSTALACOES

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; - NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA; IN09/2020.

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8% DEVE-SE GARANTIR UM NiVEL MIiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:l — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); GILMAR RAMILO ROQUE

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENCA); CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO DE SA BRITO

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA CREARS 50268
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6° A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MiNIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE O | © (48) 99621-8166

E

RO EMISSAO INICIAL 11/04/2022
Revisdo Descrigao Data

Gilmar Ramilo Roque  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-SC 76032-8

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MiNIMO 60 MINUTOS; N'G ) N'H'g'l 1 g"mff@‘"’“?“-eng-b’
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, &y www.infush.eng.br

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19° AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA OERSNSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / 5C 83.901.983/0001-64 P P C |
BLOCO AUTONOMO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FpGo POR NO MiNIMO 60 MINUTOS; EE\D\E/REQKI]D A OSVALDO RODRIGUES CABRAL. 1900 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A PROTO
ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES; C'ZN'jSDiETO PREVENTIVO O 5
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01. ) , o oL ANTA BANA 4° PAVIMENTO
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MINIMA NO ESGUICHO 300L/min. DjXN/ZOZZ Fal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOCO SPW 202371000043

oU

SINALIZACAO EM CONFORME IN06/CBMSC: 100 ACIMA DE QUALQUER
TODA[S) :2 gfgﬁi 120 OBSTACULO CONSTRUIDO
- . . o T e e L. B
SINALIZACAO E PROIBIDO: N e o S Ry Ce ,
PARA PARDES LETRA "E" | - O DEPOSITO DE MATERIAIS ABAIXO OU ACIMA DOS EXTINTORES; R P LA A IR NPT ~~ TELAMETALICA
EM NEGRITO Il - COLOCAR EXTINTOR DE INCENDIO NAS ESCADAS, RAMPAS, ANTECAMARAS AREA MINIMA 1,00m?
E EM SEUS PATAMARES. , ~ MALHA MiNIMA 0,03mm
, _— TELA METALICA MALHA MAXIMA 0,05
o - OS EXTINTORES PORTATEIS DEVEM SER INSTALADOS DE MANEIRA QUE SUA S T ALHA MINIMA 0,03 S mm 15 120 15 CONFORME IN09/CBMSC:
ALCA DE TRANSPORTE ESTEJA, NO MAXIMO, 1,60 M ACIMA DO PISO ACABADO. MALHA MAXIVA .G (MINIMO)
- OS EXTINTORES PORTATEIS, QUANDO LOCADOS SOBRE O PISO, DEVEM ESTAR uomm PONTO MAIS i 0S DUTOS DE VENTILACAO DEVEM ATENDER AOS
EM SUPORTE ADEQUADO PARA O PISO. ELEVADO DA EDIFICACAO o . BEIRAL SEGUINTES REQUISITOS:
Cores: eferéncia MUNSELL - PARA A SINALIZACAO DE PAREDE, DEVE SER PREVISTO SOBRE O EXTINTOR P S S | - TERAO SUAS PAREDES RESISTENTES AO FOGO
BOOK OF COLOR UMA SETA VERMELHA COM BORDAS EM AMARELO, CONTEENDO A INSCRICAO ISR e | | POR 2 HORAS;
VERMELHA: 5R% "EXTINTOR™. n Il - TERAO SOMENTE ABERTURA NA PAREDE
®) S eve ®) ; COMUM COM OS VESTIBULOS;
2 AMARELA: 2,5YG 9/14 Q PARA OS E)N(TlNTORES PORTATEIS LOCADOS EM SUPORTE SOBRE O PISO, A _ 1 ! >
s = SINALIZACAO DEVE ESTAR AGREGADA AO SUPORTE, MESMO QUANDO CORTE - AA ) IIl - TERAO AS DIMENSOES MINIMAS EM PLANTAS
<§E <§E AFASTADO DA PAREDE. o % EP{S,E] lIZDLIJEI\;Il,DZI([))?DDEE LARGURA POR 0,70m DE
= = - PARA A SINALIZACAO DE COLUNA, DEVE SER PREVISTO SOBRE O EXTINTOR o = ;
5 5 UMA FAIXA VERMELHA COM BORDAS EM AMARELO, CONTENDO A LETRA "E" JDV 50 50 < IV - ELEVAR-SE 1,00m ACIMA DE QUALQUER
3 3 EM NEGRITO, EM TODAS AS FACES DA COLUNA v BEIRAL CORBETURA DEVENDO SER PROTEGIDO A SUA
— — I - . . K 2 £l T P . B Zx = ‘ ‘ Ve .
LETRAS EM - PARA A SINALIZAGCAO DE PISO, DEVE SER PREVISTO SOB O EXTINTOR UM i i - ‘ ‘ PARTE SUPERIOR POR MATERIAL INCOMBUSTIVEL;
NEGRITO o .~ QUADRADO COM 100 CM DE LADO NA COR VERMELHA, COM AS BORDAS I I TELA METALICA \éA‘ ZEORFQBOET'LEFE/? '\\;'EE’\':‘EOZ?AEN'\:SDSE\\S/EFQ%E&CA;C')MA
Y PINTADAS NA COR AMARELA COM 10 CM. | | / ; i 2 ,
e P ) , i i AREA MINIMA 1,00m o , !
s PARAGRAFO UNICO. O DISPOSTO NESTE ARTIGO APLICA-SE AOS EXTINTORES S I td MALHA MiNIMA 0,03mm © N BEIRAL COM AREA EFITIVA DE 1,00m* CADA; )
_ INSTALADOS EM: S I I MALHA MAXIMA 0.05mm I\D/:E -Eg/acljp iﬁs\loT gygﬁAc?A?\lsAilAzFXz ;%CALIZACAO
| - AREAS DE GARAGENS OU DEPOSITOS, INDEPENDENTEMENTE AREAS DE 1 1 :
GARAGENS OU DEPOSITOS, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE OCUPACAO DO I I VISTA SUPERIOR
IMOVEL; E B 5
& Il - IMOVEIS COM OCUPACAO, INDUSTRIAL, DEPOSITOS, GARAGENS, POSTOS e R U RO R -
5\\?0 PARA REABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OU EDIFICACOES ESPECIAIS. St
P@O VISTA FRONTAL

CORTE - BB

CONFORME IN09/2020/CBMSC: CONFORME IN09/2020/CBMSC:
ART. 45. O GUARDA-CORPO DEVE SATISFAZER AS SEGUINTES CONDICOES: ART. 48. O CORRIMAO DEVE ATENDER OS SEGUINTES REQUISITOS:
‘ | - SER BARREIRA FISICA DE PROTECAO VERTICAL, PARA EVITAR A QUEDA DE | - SER INSTALADO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA OU RAMPA, INCLUINDO-SE NOS )
B NiVEL,; SEUS PATAMARES; SAIDA
| | Il - QUANDO FOR CONSTITUIDO POR ELEMENTOS VAZADOS, DEVE IMPEDIR A Il - ESTAR SITUADO ENTRE 80 A 92 CM ACIMA DO NiVEL DA SUPERFICIE DO PISO, - )
PASSAGEM DE UMA ESFERA COM 11 CM DE DIAMETRO NAS ABERTURAS; MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DO DO PISO, DA BORDA DO DEGRAU ATE A gl |SAIDA
Il - QUANDO FOR IMPLEMENTADO EM VIDRO, DEVE SER VIDRO DE PARTE SUPERIOR DO CORRIMAO; € CONFORME IN13/CBMSC:
CORRIMAO CONTINUO SEGURANCA CONFORME IN 18; Il - SER FIXADO PELA PARTE INFERIOR, ADMITINDO-SE A FIXACAO PELA LATERAL, g S 25
TUBULAR IV - DEVE SER PROJETADO DE FORMA A RESISTIR AOS ESFORCOS ESTATICOS NESTE CASO DEVENDO TER NO MINIMO 8 CM DE LATERAL, DISTANCIA ENTRE A PARTE SR Ao o IMITOSA DEEE TER 05 SEGUINTES REQUISITOS
HORIZONTAIS E VERTICAIS, E SUPORTAR OS IMPACTOS ESTABELECIDOS NA SUPERIOR E OS SUPORTES DE FIXACAO; S MODELOS DE PLACAS ( oo
NBR14718; e IV - POSSUIR SECAO CIRCULAR DE 3 A 4,5 CM (174" A 2") OU RETANGULAR COM Q& SEMESCALA |~ CONTER A MENSAGEM "SAIDA', NA COR VERMELHA OU
V - NAO PODE SER CONSTITUIDO POR ELEMENTOS QUE POSSIBILITEM A LARGURA MAXIMA DE 65 MM: ' o = I\I/ERFI’D(II)E'S;(J)IIEESI\I;?A?IDSIE;?E)?\I'\:E?US?OD'; ?AEE?\JQAAZOELI\?GIA'
. ~ ! D -
ESCALADA POR CRIANGAS, TAIS COMO: LONGARINAS, GRADES, BARRAS CORRIMAO EM V - POSSUIR AFASTAMENTO DE 4 A 5 CM DA FACE DAS PAREDES OU GUARDAS DE Z < o , veAan "~
HORIZONTAIS, ETC. ALUMINIO TUBULAR FIXACAG; Ss N S I D SAIDA” NA MUDANCA DE DIRECAO;
A ¢ i : ¢ SEEAN — : ) ) ) < X A A Il - POSSUIR AS DIMENSOES MINIMAS DE ACORDO COM
— — :ﬁi@?ﬁ;&gﬂg%@gCT':CON\I/C%CE éi?:gig QA?:ZOI\JSSEONg\lng/S’ATEIcAESsIso VI - O CORRIMAO DEVE SER CONTINUO, SEM INTERRUPCAO AO LONGO DE TODA A < Q & A TABELA 1:
E Q \ DE CRIANCAS ' . s SUA EXTENSAO, INCLUSIVE NOS PATAMARES DAS ESCADAS E RAMPAS; g < IV — POSSUIR FUNDO BRANCO LEITOSO E SER DE ACRILICO
o . Y =u )
23 o ART. 71. 0 DEGRAUS DAS ESCADAS DE EMERGENCIA, DEVEM ATENDER OS VIl - NAO PODE POSSUIR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS OU QUAISQUER =g L 50 /75 L OU MATERIAL SIMILAR; E
I o L | SEGUINTES REQUISITOS: 4 4 OBSTRUCOES; o / A V — POSSUIR FONTE DE ENERGIA, CONFORME PREVISTO
o< : - ~ .
S8 © = | - TER PISO INCOMBUSTIVEL E ANTIDERRAPANTE. CONFORME A IN18: c c VIIl - NAO PODE PROPORCIONAR EFEITO GANCHO EM SUA EXTREMIDADE; R NA SECAO IV DESTE CAPITULO.
Z< & ol PISO EM CERAMICA Il - TER ESPELHO OU ALTURA (h) COMPREENDIDA ENTRE 16 E 18 CM, COM S S IX - DEVE RESISTIR A UMA CARGA DE 90 kgf/m, APLICADA A QUALQUER PONTO DELE, <Z . o - A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA PLACA
S5 @0 / ANTIDERRAPANTE E TOLERANCIA DE 0.5 (M- ' S ) VERTICALMENTE DE CIMA PARA BAIXO E HORIZONTALMENTE EM AMBOS OS SAIDA K“ => LUMINOSA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO
ANTINCHAMA NIVEL Il - TER PISO OU BASE (b) COMPREENDIDA ENTRE 27 E 32 CM; SENTIDOS; AMBIENTE. SEGUNDO ABNT NBR 13434-3/2004:
"A" - NBR 9442 ] . X - PODE SER UTILIZADO QUALQUER MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DO CORRIMAO, . - NA FACE EXPOSTA DO ELEMENTO DEVE SER
2{5-CER(EQ?\IEF(Obg{agAPEIyE%g’T\Ig?\QFI)\JEIB_Q goo;)")/.'ULA DE BLONDEL-63 M (2h + b) PISO ACABADO DESDE QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NESTE ARTIGO; E SAIDA IDENTIFICADO COM NOME DO FABRICANTE, MES E ANO
A EDIFICACAO EXISTENTE INO5: "(5) ’ X ’ XI - PARA AS ESCADAS E RAMPAS DE ESCOLAS, JARDINS DE INFANCIA E PISO ACABADO DE FABRICACAO, INTENSIDADE LUMINOSA EM MCD/M2
H=ESPELHO — ADMITE-SE ESPAGAMENTO ENTRE V - SER UNIFORME EM TODA A EXENSAO DO LANGO DA ESCADA, OU SEJA, 05 A - O ACIONAMENTO DAS PLACAS DEVE SER AUTOMATICO
, ) / N | ’ CAMEN DEGRAUS DEVEM TER O MESMO FORMATO E AS MESMAS DIMENSOES (BASE ASSEMELHADOS, DEVE HAVER CORRIMAOES NAS ALTURAS INDICADAS PARA OS . : ,
. A, A s & o Tt '{gNGAR'NAS DE, NO MAXIMO, ALTURA); RESPECTIVOS USUARIOS, ALEM DO CORRIMAO PARA OS RESPECTIVOS USUARIOS, Y o QUANDO OCORRER A FALHA DA REDE ELETRICA;
cm." ' . _ . X — - i ]
VI - QUANDO POSSUIR BOCEL, ESTE DEVE TER SALIENCIA OU PROJEGAO SOBRE ALEM DO CORRIMAQ PRINCIPAL. ) TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA
SER MEDIDA ENTRE BOCEIS CONSECUTIVOS. DEVEM SER INSTALADOS EM DUAS ALTURAS: 0,92 M E 0,70 M DO PISO ACABADO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA SEGURIMAX LUMINARIA DE EMERGENCIA SEGURIMAX
ADAPTADOR STORZ x ROSCA LUMENS 1200/3000 LUMENS A VALVULA DE GLOBO
EXTERNA BSP I F.P.F1>. os ANGULAR 45° @65mm
o2 N— 6,6 , ADAPTADOR ROSCA INTERNA
REGISTRO DE GAVETA i STORZ COM REDUGAO CONFORME IN007/DAT/CBMSC:
' 22" 8 = M| | v @65MMXD40 ¢
TAMPA METALICA ] . ISTA SUPERIOR ABRIGD D mmxi2atmm - NO INTERIOR DO ABRIGO DE MANGUEIRAS
ALCADA o E g ~ : DEVEM SER ACONDICIONADOS:
PAREDE DE&%’S’Q‘Z@E& T~ [ ’ < § . . N\ MANGUEIRAS \ / | - A CHAVE DE MANGUEIRA;
— <O « Il - A MANGUEIRA E O ESGUICHO;
— S TUBO DE AGO = 1 ABERTURA PARA ||| - O HIDRANTE. O HIDRANTE.
| < = = -
TUBULAGRO PLVIAL = J/ GALVANIZADO @2.3" R& ! i < VENTILAGAO - O HIDRANTE DEVE TER O CENTRO
¢ — o2 — — COMPRIMENTO GEOMETRICO DA TOMADA D'AGUA VARIANDO
e o e < VISTA FRONTAL E LATERAL VISTA FRONTAL E LATERAL ——— MANGUEIRA A B C
TAMPAO CEGO COM s> (m) COMO REFERENCIAL O PISO.
CORRENTE TIPO STORZ E o FLUXO LUMINOSO: 200 LUMENS; FLUXO LUMINOSO: 1200/3000 LUMENS; = | o 30 48 75 17 _— VIDRO - AS TUBULACOES, CONEXOES E VALVULAS DO
o2 I 74 BRITA =& ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICA 110~220VCA; ALIMENTAGAO: BIVOLT AUTOMATICA 110/220VCA; SHP, QUANDO APARENTES, DEVEM SER
2 o < 0 : : PINTADAS NA COR VERMELHA.
= BATERIA: LITIO 3,7V 1000MAH; it rheowe, oY 4AH: 4 60 %0 7 INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE MATERIAL, A
CURVA 45° F.G @2.3" <z AUTONOMIA: 3 H NO MODO MAXIMO E 6 H NO AUTONOMIA: 3 HORAS; . , s '
= D MODO MINIMO: CONSUMO DE 12W; E I hiorar IR, - cir A DE 15 M RESISTENCIA MINIMA DA TUBULACAO DO SHP
& ' VIDA UTIL DA BATERIA: 200 CICLOS; L ' ' DEVE SER DE 150 MCA (15 KGF/CM?).
<a CONSUMO: 1W; , Seengz “ - MANGUEIRA FLEXIVEL: 40 MM (174", DE
TAMPA METALICA NA COR < VIDA UTIL DA BATERIA: 500 CICLOS; AREA DE COBERTURA: 250M*; < HIDRANTE-45 M: 3 MANGUEIRAS DE 15 M. —ESGUICHO ' oo
A A . 2. GRAU DE PROTECAO: IP20. = AGULHETA - 13mm BORRACHA, COM UM REFORCO TEXTIL. E—
VERMELHA COM INSCRICAO AREA DE COBERTURA: 25M? = - A TUBULACAO DO SHP DEVE SER FERRO
HIDRANTE DE RECALQUE GRAU DE PROTEGAO: 1P20. GALVANIZADO, COM DIAMETRO DE 65 MM (2V5");
- CONFORME IN11/CBMSC: Q&Oa - \ - NOS IMOVEIS COM OCUPACAO INDUSTRIAL,
PISO ACABADO ,POQP | DEPOSITOS, GARAGENS, POSTOS PARA
HIDRANTE — - A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; 0\@@ B REABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OU
3 DE a T : L, - AS LUMINARIAS DE ERMERGENCIA DEVEM TER CIRCUITO INDEPENTE DOS DEMAIS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO; W EDIFICAGOES ESPECIAIS, OS HIDRANTES OS
ECALQU ] - TER TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO: MANGOTINHOS DEVEM SER SINALIZADOS NO
- O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DEVE SER AUTOMATICO, QUANDO OCORRER A FALHA DA REDE ELETRICA; CHAVE DE MAGUEIRA FLEXIVEL - TIPO2, PISO COM A PINTURA DE UM QUADRADO, COM
, i MANGUEIRA DE 140mca-@40mm 100 CM DE LADO NA COR VERMELHA E COM AS
- - TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA; , . BORDAS PINTADAS NA COR AMARELA COM 10
1 70 } - DEVE GARANTIR: 3LUX PARA LOCAIS PLANOS E 5LUX PARA LOCAIS DE ESCADA, RAMPAS E COM OBSTACULOS; CORES: REFERENCIA CM.
- ALTURA DE INSTALAGCAO IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS; vEUR'\SEELL;AB.OS?{Z ?: Seliel
- AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA NAO PODEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE, SEJA POR ILUMINACAO A: SR4/
100 cm AMARELA: 2,5YG 9/14
REFLETIVA Py ¥
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO N° BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional € nome) CREA n° ART n°
- CONFORME IN12/CBMSC: ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 79274587
CONFORME IN12/CBMSC: —N - A CENTRAL DE ALARME E DO TIPO CONVENCIONAL: E CADA LACO CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional & nome) CREA ° ART n°
] CIRCUITO DE DETECCAO) MONITORA APENAS UM DISPOSITIVO ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903
N CONFORME IN19/CBMSC: ( ShO) ,
- O SOM EMITIDO POR AVISADORES (DETECTOR AUTOMATICO OU ACIONADOR MANUAL); A CENTRAL POSSUI _ _
SINALIZADOR e e SONOROS DEVE SER PERCEPTIVEL EM TODA A 0S QUADROS DE 20 CANAIS;
AUDIOVISUAL - st 5 AREA PROTEGIDA PELO SADI, DEVENDO A i Q - - CONSIDERA-SE LOCAL COM VIGILANCIA PERMANENTE, COMO SENDO - O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAGOES
CONVENCIONAL - =1 I ol POTENCIA SONORA SER: DISTRIBUICAO DEVEM SER O LOCAL ONDE A CENTRAL DE ALARME E SUPERVISIONADA T B o DIDO © DISPOSTO NA
I - ENTRE 90 E 115 DBA, MEDIDO A 1 M DE INSTALADOS EM LOCAL DE PERMANENTEMENTE (DURANTE O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO IN09/2020.
DISTANCIA DA FONTE SONORA; E FACIL ACESSO. IMOVEL) POR PESSOA, NESTE CASO, JUNTO A CIRCULACAO NO TERREO;
ACIONADOR DE Il - NO MINIMO 15 DBA ACIMA DO NiVEL - PLACAS, ETIQUETAS E OUTROS - A CENTRAL DE ALARME DEVE INDICAR: ) AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
ALARME 11.cm 8,5 cm MEDIO DO RUIDO DE FUNDO DO AMBIENTE MEIOS ADEQUADOS DE | - LOCAL DO ACIONAMENTO MANUAL OU LOCAL DA DETECGAO GILMAR RAMILO ROQUE
CONVENCIONAL i i ) ” " ; 5 )
o) OU 5 DBA ACIMA DO NIVEL MAXIMO DO IDENTIFICACAO DEVEM AUTOMATICA DE INCENDIO;
= 4 SINALIZADOR ACIONADOR MANUAL COM RUIDO DE FUNDO DO AMBIENTE, MEDIDOS A PERMITIR IDENTIFICAR A £ Il - FONTE DE ENERGIA RESERVA ATIVADA;
= ; AUDIOVISUAL SIRENE 3 M DE DISTANCIA DA EONTE. FINALIDADE DOS DISPOSITIVOS S IIl - NiVEL CRITICO DE ENERGIA (ENERGIA INSUFICIENTE PARA GARANTIR
NS ’ Q A AUTONOMIA REQUERIDA PARA OS COMPONENTES DO SADI); E
12V/24V CONVENCIONAL 12V/24V CONVENCIONAL 27706 - OS AVISADORES SONOROS E AVISADORES DE PROTECAO, DE FORMA QUE ) - - 2
SEM ESCALA VISUAIS DEVEM SER INSTALADOS A UMA ' IV - FALHA DE ALIMENTAGAO OU COMUNICAGAO COM OS DEMAIS CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
SEM ESCALA , OS RESPECTIVOS CIRCUITOS COMPONENTES DO SADI; RN EREARS o266 1O
£ ALTURA MiNIMA DE 2,2 M. SEJAM RECONHECIDOS ' i X ‘
- TENSAO DE OPERACAO: 12V A 24 VDC TENSAO DE OPERACAQ: 12 E 24 VDC | - CADA PAVIMENTO DA EDIFICACAO DEVE - A AUTONOMIA DAS FONTES DE ALIMENTAGAO DE EMERGENCIA DO
M : B . - PRONTAMENTO E COM SADI DEVE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DURANTE:
" CORRENTE EM REPOUSO: 0 MA 0 MA NDICACAO DE SUPERVISAQ: LED PISCA A CADA 4 POSSUIR NO MINIMO UM ACIONADOR PRECISAO PELO OPERADOR A i -
9 CORRENTE DA SIRENE: 20 MA@12V A 40 MA@24V SEGUNDOS MANUAL. 0S QUADROS DE ' ' - 1 HORA, EM OPERAGAQ CONTINUA DO ALARME GERAL, A
L FREQUENCIA DO FLASH LUMINOSO: 90 CICLOS/MINUTO INDICACAO DE ALARME: LED~VERMELHQ LIGADO - O ACIONADOR MANUAL, IEIA COR A géRﬁ:&T\ﬁ% Ii)l\ﬂj MODO SUPERVISAO, NOS IMOVEIS COM VIGILANCIA RO EMISSAO INICIAL 11/04/2022
= VIDA UTIL DO LED: > 100.00 CICLOS ACIONAMENTO: POR PRESSAO/REARMAVEL POR CHAVE ~ VERMELHA E COM INSTRUCOES DE USO, DEVE DISTRIBUICAO DEVEM SER ' ) ) . Revisio | Descrigdo Data
L %OQ/ TEMPERATURA DE OPERACAO _100C A SOOC CORRENTE EM ALARME 3OMA@12V - 4OMA@24V SER INSTALADO A UMA ALTURA ENTRE 0,9 E PROV'DOS DE SlNALIZACAO DE I” - 72 HORAS’ EM MODO SUPERV'SAO’ NOS |MOVE|S SEM VIGILANCIA : :
- O?P&L UMIDADE: <95% (RH) . CORRENTE SIRENE: 5 MA@12V - 10 MA@24V 1,35 M ACIMA DO PISO ACABADO. ALERTA. DO LADO EXTERNO —X PERMANENTE. Gilmar Ramilo Roque  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA- SC 76032-8
P\ . N , . ) , , - 1 i ' _ ~ , , .
g GRAU DE PROTEGAO: IP20 SAIDA DE ALARME: GANHO DE CORRENTE O CAMINHAMENTO MAXIMO ATE O NAO FACILMENTE REMOVIVEL. O At G AL Sera INeTALADA DE FORIA QUE ©) (48) 99621-8166
N PRESSAO SONORA DA SIRENE: 90DB/M ACIONADOR MANUAL MAIS PROXIMO DO ! IDYIet (&) gilmar@inrush.eng.br
CORRENTE EM REPOUSO: 200 UA@12V - 900 UA@24V USUARIO E DE 30 M. ! 27 em ! SUA INTERFACE DE OPERACAO (TECLADO/VISOR) FIQUE A UMA ALTURA ! B AaR i 9 g P o g.
TEMPERATURA DE OPERACAQ: -10°C A 50°C ENTRE 1,40 M E 1,60 M DO PISO ACABADO, PARA OPERACAO EM PE, 1,10 www.inrush.eng.br
UMIDADE: <95% RH GRAU DE PROTECAQ: IP20 CENTRAL DE ALARME M a 1,20 M PARA OPERACAO SENTADA. PROPRIETARIO: CNPY:
SEM ESCALA CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC 83.901.983/0001-64 P P C |
0BRA:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ENDEREGO: ,
AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
PROJETO:
PROJETO PREVENTIVO
CONTEUDO:
DETALHES TECNICOS oAt o |Esck
JAN/2022 | AO | INDICADA
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DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOLO SPW 2023/000043

CNPJ : 42.329.825/0001-02

M ARC H I Rua Santa Terezinha, S/N

Areias - S3o José - SC

32

Telefones:(48) 99103-4702 (48) 99912-8795
E-mail: contato@marchi.eng.br
www.marchi.eng.br

Orgcamento n2 122023 Emitido em: 17/04/2023 Prazo de Execugdo: 15 dias Viélidade: 15 dias
| CLIENTE |
NOME: CRCSC — CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RESPONSAVEL: Jhonatan
TELEFONE: (47) 9626-1807 E-mail: coordenador.licitacao@crcsc.org.br
CPF/CNPJ: 83.901.983/0001-64
ENDERECO: AV. OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 CENTRO, FLORIANOPOLIS/SC CEP: 88015-710
Planilha Orcamentadria Detalaha
Relagdo dos itens da Obra e/ou servigos contratados
Custo unitario Custo Total Subtotal
Item |Discriminagdo Un. | Quant ~ . B .
Mao de Obra Material Mao de Obra Material Item
1 Elétrica
1.1 Ponto de elétrica para 3 luminaria garagem un. 1 RS  350,00]| RS 50,00 RS 350,00 RS 50,00 | RS 400,00
1.2 Ponto de elétrica para luminaria terreo Un. 7 RS  200,00| RS 70,00 RS 1.400,00| RS 490,00 RS  1.890,00
1.3 Ponto de elétrica para luminaria mezanino un. 7 RS  120,00]| RS 50,00 RS 840,00( RS 350,00 RS  1.190,00
1.4 Ponto de elétrica para luminaria 1 pavimento Un. 16 RS 75,00 | RS -| RS 1.200,00| RS -|-RS  1.200,00
1.5 Ponto de elétrica para luminaria 2 pavimento un. 19 RS 75,00 | RS -| RS 1.425,00| RS -| RS 1.425,00
1.6 Ponto de elétrica para luminaria 3 pavimento Un. 16 RS 75,00 | RS -| RS 1.200,00| RS -| RS  1.200,00
1.7 Ponto de elétrica para luminaria 4 pavimento Un. 9 RS 75,00 | RS -| RS 675,00 RS -| RS 675,00
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Telefones:(48) 99103-4702 (48) 99912-8795
E-mail: contato@marchi.eng.br
www.marchi.eng.br

CNPJ : 42.329.825/0001-02
Rua Santa Terezinha, S/N
Areias - S3o José - SC

Custo unitario Custo Total Subtotal
Item |Discriminagao Un. | Quant .
Mao de Obra Material Mao de Obra Material Item
1.8 Revisdo Central de alarme de incéndio un. 1 RS 1.000,00| RS 100,00 RS 1.000,00| RS 100,00| RS  1.100,00
2 Serralheria
Corrimao e guarda corpo fabricado com pés e tubo superior de
1'/2 ( 38mm) pega m3o duplo
. 11,6 R 400,00 R 650,00] RS 4.640,00| R 7.540,00 | R 12.180,00
2.1 com tubo de 2" (50mm) e 5 protegdes de tubo de 3/4 (19mm) m ? ? ? ? >
em aco inox 304 escovado
P do simples fabricado com tubo de 2" ( 50mm ) em aco
22 €83 mao simp ( Jem ag m | 93 |RS 110,00|R$  180,00| R$ 1.023,00| R$ 1.674,00| RS  2.697,00
inox 304 escovado
Corrimdo de parede duplo fabricado com tubo de 2" ( 50mm
2.3 . P P ( ) m 12 RS 180,00 | RS 340,00( RS 2.160,00| RS 4.080,00 | RS 6.240,00
em aco inix 304 escovado
2.5 Alteracdo de fachada de ACM com o fornecimento de materiais | Un. 1 RS 1.000,00| RS 200,00| RS 1.000,00| RS 200,00 RS  1.200,00
3 Pintura
Pintura das sinalizagdo dos extintores garagem conforme
3.1 . un. 4 RS 125,00 | RS 50,00 RS 500,00 RS 200,00| RS 700,00
projeto
3.2 Pintura faixa de sinalizagdo garagem para motos/bicicletario. m 19 RS 12,00 | RS 5,00| RS 228,00 RS 95,00 | RS 323,00
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Custo unitario Custo Total Subtotal
Item |Discriminagdo Un. | Quant " . N .
Mao de Obra Material Mao de Obra Material Item
4 Material
41 Lumindria De Emergéncia 30 Leds 100 Lumens Un. 65 RS - | RS 16,90| RS - | RS 1.098,50| RS  1.098,50
4.2 Luminaria Emergéncia 1200 Lumens 2 Fardis un. 5 RS - | RS 169,90 RS - | RS 849,50 RS 849,50
4.3 Lumindria Placa Sinaliza¢3o Saida Emergéncia Un. 11 RS - | RS 99,90| RS - | RS 1.098,90| RS  1.098,90
4.4 Detector De Incéndio Optico De Fumaga 12v 24v Un. 1 RS - | RS 94,90| RS - | RS 94,90 RS 94,90
4.5 Bateria 12V para Central de Alarme de Incendio Un. 1 RS - | RS 199,90 RS - | RS 199,90| RS 199,90
4.6 Suporte para extintor Bicromatizado un. 1 RS 25,00 | RS 35,00 RS 25,00| RS 35,00| RS 60,00
4.7 Extintor de Incendio CO2 4Kg Un. 1 RS 30,00 | RS 789,00 RS 30,00 RS 789,00| RS 819,00
Pl de Sinalizacdo LOTACAO MAXIMA DE PESSOAS (252
48 aca de Sinalizacac ( un.| 2 |R$  2500]| RS 25,00 RS 50,00| RS 50,00/ 'R$ 100,00
pessoas)
Pl de Sinalizacdo LOTACAO MAXIMA DE PESSOAS (35
4.9 aca ¢ ( Un. 1 RS 25,00 | RS 25,00 RS 25,00 RS 25,00 RS 50,00
pessoas)
4.10 Plug Femea 10A Un. 66 RS - | RS 4,50 RS - | RS 297,00| RS 297,00
411 Caixa condulete 1/2" un. 24 RS - | RS 25,00 RS - | RS 600,00 | RS 600,00
4.12 Cabo PP Cobre Flexivel 3x2,5mm Un. 231 RS -| RS 8,40| RS - | RS 1.940,40| RS  1.940,40
4.13 Conector Wago 2vias un. 18 RS - | RS 2,70| RS - | RS 48,60 | RS 48,60
4.14 Conector Wago 3vias un. 67 RS - | RS 4,60 RS - | RS 308,20| RS 308,20
4.15 Conector Wago 4vias Un. 18 RS - | RS 5,50| RS - | RS 99,00 RS 99,00
4.16 Identifica¢do de Extintor Un. 2 RS 10,00 | RS 15,90 | RS 20,00| RS 31,80| RS 51,80
4.17 Mangueira de incéndio Hidrante 15m 1 1/2 certificada Tipo 1 Un. 2 RS 50,00 | RS 364,00| RS 100,00 RS 728,00 RS 828,00
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Areias - S&0 José - SC www.marchi.eng.br
Custo unitario Custo Total Subtotal
Item |Discriminagao Un. | Quant
Mado de Obra Material Mao de Obra Material Item
5 Laudo
5.1 Laudo PPCI un. 1 RS 3.000,00| RS -| RS 3.000,00| RS - RS 3.000,00
- gzz(:notagéo de responsabilidade técnica) de execugdo e Un. 1 RS | s 150,00| RS | rs 150,00| RS 150,00
TOTAL RS 20.891,00 | RS 23.222,70 RS 44.113,70

O preco atualizado para os servigos acima sdo de RS 44.113,70 (QUARENTA E QUATRO MIL E CENTO E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

NOTA 1: Nos precos ofertados estdo inclusos todos os impostos, taxas, contribuicGes e demais despesas diretas e indiretas necessarias ao fornecimento dos servigos objetos
desta proposta.

NOTA 2: Os custos supracitados sao especificos para as caracteristicas dos servigos abordados na presen-te proposta de orgamento.

NOTA 3: Ndo estdo inclusos quaisquer outros servicos ndo descritos nesta proposta.

N3o estdo inclusos Instalagdo/desobstrugdo de tubulagdo para passagem dos circuitos; Servicos de alvena-ria, pinturas ndo descritas, gessos, paredes, grades, etc e demais
materiais ou servicos nao descritos nesta proposta.

NOTA 4: A garantia dos materiais utilizados fica por conta de seus respectivos fabricantes, ja os servigos segue a garantia de 12 (doze) meses a partir da entrega da obra.
OBS: N3o sera concedido garantias por danos causados por agentes externos.

Forma de pagamento: Entrada de 40% para compra dos materiais e 60% parcelado em 02 (duas) vezes (sendo o primeiro pagamento devera ser realizado
apos o termino dos servicos/aprovacdo). A ser negociada com o Cliente.

Pagina4 de 4



PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOLO SPW 2023/000043

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4°,do Decreto n® 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatarios e datas conforme horario oficial de Brasilia:

«/ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 27/04/2023 15:33:18

36


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOLO SPW 2023/000043 37

@ CRC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

ANALISE DO DFD - PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO
N° 25/2023

Protocolo n° 2023/000043 Data: 27/04/2023

Objeto: Contratacdo de execucéo de projeto de PPCI.

Responsavel pela analise: Jhonatan Alberto Costa

DELIMITACAO DA ANALISE:

A presente andlise busca avaliar as informacdes apresentadas pela area demandante referente a
fase do planejamento da contratacdo, limitando-se a aplicagdo da legislacdo que rege as
contratagBes publicas, ndo entrando no mérito das decisbes gerenciais, técnicas e juridicas.As
fases da selecdo de fornecedores e da gestdo de contratos ndo estdo contempladas nesta
avaliacao.

. DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA — DFD

Situacéao
Item Itens a serem verificados N/A Obs.:
S N
E/P

1 | Predmbulo preenchido X
2 | Descricao detalhada do objeto X
3 | Justificativa necessidade. X
4 | Quantidade a ser adquirida. X
5 | Servigo Continuo X
6 Previsdo PAC X
7 Local e previsdo de data de entrega dos X

produtos/servicos.
8 Indicacao dos responsaveis pela fiscalizacdo do X

contrato.

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral,1900 -Centro— Florianépolis/SC —CEP:88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
cresc@cresc.org.br — www.cresc.org.br
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DE SANTA CATARINA

9 | Assinatura do demandante do servico. X

OBSERVACOES DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA:

1 — Considero apto para prosseguimento e instrucdo de processo de dispensa eletrénica de licitacéo,
nos termos de IN 67/2021.

2 — O colaborador Eduardo Santos Oliveira deve conduzir a fase interna da contratacdo, entregando
para a agente de contratacdo nomeada processo devidamente finalizado com checklist.

3 — A fase externa de contratacdo deve ser conduzida pela agente de contratacdo, Pamela Duart
Araujo Parizotto, que devera finalizar o processo com checklist, encaminhando para o solicitante
processo finalizado.

Jhonatan Alberto Costa
Coordenador do Comité de Planejamento das contratacdes

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro— Florianépolis/SC —CEP:88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
cresc@cresc.org.br — www.cresc.org.br
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

Parecer 021/23/GOV
Em 28 de abril de 2023.

De: Coordenador de Governanca e Conformidade do CRCSC.
Para: Diretor de Administracao e Infraestrutura do CRCSC.

Ref. DFD 2023/000043 — Execucdao de projeto preventivo de incéndio no CRCSC.

Considerando prevista, adicionalmente, respectiva contratacdo no Plano de
Contratacdes Anual 2023 (PCA), onde objeto pleiteado esta previsto no item 162 (Figura 4).

Considerando planejamento da contratacdo realizado pelo departamento (area)
competente, 6rgdo publico responsavel competente e empresa terceirizada, adequado as
necessidades efetivas para o atingimento dos objetivos da Entidade;

Considerando realizacdo do devido procedimento administrativo legal de
contratacdo na administracdo publica, pelo Departamento de Infraestrutura;

Considerando exigéncia legal de aprovacdo do Corpo de Bombeiros e a
necessidade de adequagfes para aprimoramento da seguranca;

Considerando a importancia e a necessidade de adequacdes na estrutura fisica do
CRCSC para atendimento de todos os itens descritos nas plantas apresentadas. A execucao
do projeto torna-se condicdo para emissao de novo Habite-se, que é o documento que
comprova que a estrutura estd em condi¢cdes de operar normalmente, motivo pelo qual é
essencial para seguranca dos usuarios e colaboradores do prédio sede do CRCSC;

Considerando que a respectiva contratacao, no valor proposto de R$ 45.000,00, sera
classificada conforme figura 5, com a devida disponibilidade de recursos suficientes para
realizacdo da despesa, conforme figuras 1, 2 e 3.

Com propoésito de agregar valor ao processo interno de contratacfes, apoiando assim
a gestdo do CRCSC, registramos ACOLHIMENTO da respectiva solicitagdo no que se
refere a justificativa, motivacdo e disponibilidade orgamentaria.

Ato continuo, segue para analise e deliberagdo da Diretoria Administrativa e de
Infraestrutura.

Martinho Nunes Santana Neto
Coordenador de Governanca e Conformidade do CRCSC

Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral,1900 -Centro— Florian6polis/SC — CEP:88015-710
Telefone: (48) 3027-7000

WWW.Crcsc.org.br
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FIGURA 1.

Plane de Trabalho - 2023

ANEXOS

L ODAR P

,'I}

Sair

5008 MODERNIZACAQ E MANUTENCAO DA ESTRUTURA FiSICA - ATIVO
“Informagdes Org; arias
m. > = “

Conta Descrigéo ‘Orgamento Inicial| Ajustes Orgamento Atuall Reservado ‘ Empenhado |5=Ido Orgamento| Liguidado ‘ % ‘ A Liguidar
83130101011 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MOVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00) 0,00 0,00/ 5.000,00 0,00 000 500000
M53.13.0101.012  MATERIAIS BARA MANUT. DE BENS MOVESS 8.000,00 10.000,00 18.000,00 1.700,00 JRITIT]  16.300,00] 0,00 0,00 18.000,00
83130201008 SERV.DE LMPEZA, CONSERV. E JARDNAGEN 207 588,71 0,00 20758871 20753871 155.239,11 0,00 474740 2271 160.441,31
“|B3130201008  SERV. DE SEGURANGA PREDIAL E PREVENTIVA 186.624,00 0,00 186.624,00 186.624,00 186.624,00 0,00 43.200,00) 23,15 143.424,00
83130201024  SEGUROS DE BENS MOVEIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00/ 10.000,00 0,00 0,00 1000000
“|s3130201028 LOC. DE BENS MOVESS, MAGUINAS E EQUFP. 4107101 0,00 41.071,01 33.940,00 33.940,00 213101 799297 19,46 33.078,04
83130201027 LocAcAo DE BENS MOVES 146.164,27 0,00 146.164,27 146.164,20 146.164,20 0,07, 42.499,03 28,08 103.66524
_|s3130201028  conpominios 90.451,27) 0,00 90.451,27 90.451,27) 90.451,27) 0,00 2580755 31,85 6164372
83120201028 MANUTENGAG E CONSERVAGAD BENS MOVES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 000 1000000
83130201030 MANUTENGAG E CONSERV. DOS BENS MOVEIS 52.155,20) 15.000,00 97.155,20 50.155,20 50.155,20 47.000,00 13.838,96 1424 5331624
“|s3130201032  sERvIGos DE ENERGIAELETRICA 109.623,53 0,00 109.623,53 109.623,53 109.623,53 0,00 4745097 4329 6217256
83130201033 SERVICOS DE AGUAE ESGOTO 1192469 0,00 1192469 192469 192469 0,00 460626 3863 7.31843
FIGURA 2.

Plano de Trabalho - 2023
.Y | v B 4 oy B
@ VKL OIDAR [ (S & ) ser

5009 AQUIS\Q.EO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS - ATIVO
E goes Org ari
¢ v < > A X @ @

Conta Descrigio ‘Orgamento Ini:ial| Ajustes ‘Orpamentomual| Reservado | Empenhado |Sald00rg.amento‘ Liquidado ‘ % |A Liquidar
_|832103.01.001 WOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS 10.000,00 180.000,00 190.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00, 150.000,00
_|8321.03.01.002 WAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.000,00 450.000,00 500.000,00 7.892,97 7.892,97 452.107,03 7.89297 1,58 49210703
L 6.3.2.1.03.01.003 INSTALAE,&ES 10.000,00 160.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00. 0,00 0,00 170.000,00

UTENSILIOS DE COPAE COZINHA 3.000,00 0,00/ 3.000,00 0,00/ 0,00 3.000,00 000 0,00  3.000,00

8.3.21.03.01.004

FIGURA 3.

Plano de Trabalho - 2023

Sair

& VLKL >DaAag L
5013 AQUISI';KO DE BENS DE CONSUMO - ATIVO

ias

“Informagoes Org;

LY | - o “

© v (< > A R W W
Conta Descrigio Orgamento Inicial| Ajustes  |Orgamento Atual| Reservado ‘ Empenhado |Sxk!o 0rgxmen|o| Liquidado ‘ % ‘ A Liquidar
£3.1.3.01.01.001  WATERIAIS DE EXPEDIENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00’ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
75 3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMATICA 5.000,00 18.000,00 23.000,00 0,00 0,00/ 0,000 000 23.000,00
M|83130101010  MATERIAS FLETRICOS E DE TELEFONIA 2.000,00 7.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  £.000,00
75 2.1.3.01.01.013 MATERIAL DE COPAE COZINHA 1.402,85 0,00 1.40285 1.324,29 1.324,29 78,36 1.224,29 9441 78,36
“le3130101015  GENEROS DEALMENTAGAD 21.185,39 0,00 21.185,39 11.875,02 11.875,02 9.290,37 3.631,38 17,16  17.534,01
1 6.3.1.3.01.01.016 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZAE CONSERVA;.&O 23.869,45 0,00 23.669,45 5.195,14 6.195,14 17.674,31 6.195,14 2585 17.674,31
Tle3130101m7  BENS MOVES RO ATIEVEIS 25.000,00 £.000,00 31.000,00 20.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 31.000,00
1 6.3.1.3.01.01.018 MATERIAIS DE D\STRIBU\;;\O GRATUTA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00/ 10.000,00 0,000 000 10.000,00
: 63.1.3.01.01.019 PREMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000 000 10.000,00
_|6.3.1.3.01.08.001 QUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral,1900 -Centro— Florian6polis/SC — CEP:88015-710
Telefone: (48) 3027-7000
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FIGURA 4.
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PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - 2023 (085 1)
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FIGURA 5.
VALOR CONTA DESCRIGAO CONTA PROJETO
RS 10.000,00 | 6.3.1.3.01.01.012 | MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | 5008
RS 15.000,00 | 6.3.1.3.02.01.030 | MANUTENGAO E CONSERV. DOS BENS IMOVEIS | 5008
RS 13.000,00 | 6.3.2.1.03.01.003 INSTALAGOES 5009
RS 7.000,00 | 6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA 5013

Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro— Florianépolis/SC —CEP:88015-710
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Parecer 022/23/DIR
Em 28 de abril de 2023.

De: Diretor Administrativo e de Infraestrutura do Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina.

Para: Comissdo Permanente de Licitagdo do Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina.

Ref. DFD 2023/000043 — Execucao de projeto preventivo de incéndio,
conforme projeto aprovado no corpo de bombeiros de SC.

Considerando documento de formalizagdo da demanda (DFD) 2023/000043
de 27 de abril de 2023, encaminhado pelo departamento de infraestrutura.

Considerando as justificativas da necessidade de contratacdo dos
materiais/servicos expostos no documento de formalizagdo da demanda (DFD)
2023/000043.

Considerando parecer 021/2023 da coordenacdo do departamento de
governancga e conformidade do CRCSC exarado em 28 de abril de 2023, acolhendo a
solicitacdo no que diz respeito a motivagao, justificativa e disponibilidade orgamentaria.

Delibera:

Autorizar a abertura do processo.

Dé providéncias. Cientifiquem-se os envolvidos.

Cleber Dias
Diretoria Administrativa e de Infraestrutura do CRCSC

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro— Florianépolis/SC —CEP:88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
cresc@cresc.org.br — www.cresc.org.br
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(CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA-

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023 - DISPENSA DE LICITAGAO ELETRONICA
05/2023

Objeto: CONTRATAGAO DA EXECUGAO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO.

Conforme solicitacdo do Departamento de Infraestrutura, analisada pelo
Coordenador do Departamento de Governanca e Conformidade do CRCSC, que registrou
acolhimento da respectiva solicitagdo no que se refere a justificativa, motivacdo e
disponibilidade orcamentaria e considerando ainda que a demanda foi aprovada pelo
Diretor de Infraestrutura e Administracao desta casa nos termos do PCA 2023, item 162,
com valor previsto de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sugerimos a elaboragéo
de Processo Administrativo de DISPENSA DE LICITA(;AO ELETRONICA, nos termos do
art. 75, inciso Il da Lei 14.133/2021, que estabelece ser dispensavel a licitacdo para outros
Servicos e compras, que ndo sejam obras e servicos de engenharia, com valores inferiores
a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Cabe registrar que, a andlise de oportunidade e conveniéncia da aquisi¢cao,
conforme manual estabelecido, é do setor de governanga em conjunto com as diretorias,
cabendo, portanto, a comissdo de licitacdo, o enquadramento e instrucdo legal do
processo.

Importante destacar o DECRETO N° 11.317, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 o
qual dispbe sobre a atualizacdo dos valores estabelecidos na Lei n® 14.133, de 1° de abiril
de 2021, passando para R$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil duzentos e oito reais e trinta
e trés centavos) as dispensas enquadradas no inciso Il do caput do art. 75.

Oportuno se torna dizer que a Lei 14.133/2021, a qual regulamenta as licitacfes e
contratos administrativos, estabelece que:

Art. 75. E dispensavel a licitac&o:

[]

Il - para contratagdo que envolva valores inferiores a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros servigos
e compras; (valor atualizado para R$ 57.208,33 (cinquenta e
sete mil duzentos e oito reais e trinta e trés centavos) por
forca do Decreto n° 11.317/22)

Ainda, a pesquisa de preco serd realizada concomitantemente a selecdo da
proposta mais vantajosa em consonancia com o § 4° do artigo 7°, da Instru¢do Normativa
seges/me 65/2021, motivo pelo qual o processo sera instruido sem valor de referéncia.

()

§ 4° Na hipotese de dispensa de licitagéo com base
nos incisos | e Il do art. 75 da Lei n°14.133, de 1°
de abril de 2021, a estimativa de precos de que
trata o caput podera  ser realizada
concomitantemente a selecdo da proposta
economicamente mais vantajosa.

Importante observar também o § 1° do Art. 16° da INSTRUCAO NORMATIVA
SEGES/ME N° 67, DE 8 DE JULHO DE 2021, a qual disp6e obre a dispensa de licitacéo,
na forma eletronica, de que trata a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e institui o Sistema
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de Dispensa Eletrdnica, no ambito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e
fundacional, que estabelece:

(.)

§ 1° Na hipotese de a estimativa de pregos ser
realizada concomitantemente a selecdo da
proposta economicamente mais vantajosa, nos
termos do § 4° do art. 7° da Instru¢do Normativa n°
65, de 2021, a verificagdo quanto a compatibilidade
de precos serd formal e devera considerar, no
minimo, o ndmero de concorrentes no
procedimento e os valores por eles ofertados.

Assim, certifico, para os devidos fins que se fizerem necessarios, que nesta data
autuei o presente Processo de Dispensa de Licitacdo Eletrbnica n® 05/2023, Processo
Administrativo 2023/000043, conforme autorizacdo do Diretor de Administracdo e
Infraestrutura do CRCSC.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Agente de contratacdo
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4°,do Decreto n® 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatarios e datas conforme horario oficial de Brasilia:

«/ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 17/05/2023 15:51:23
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De: Comissdo Permanente de Licitacdo
Para: Departamento de Infraestrutura

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023 — DISPENSA DE LICITACAO
ELETRONICA 05/2023

Posto que, de acordo com o parecer de abertura/autuacdo do presente processo
administrativo, sera considerado o valor estabelecido no planejamento anual 2023, no
valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (item 162), solicita-se reserva
orcamentaria nesses termos.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Agente de contratacdo
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4°,do Decreto n® 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatarios e datas conforme horario oficial de Brasilia:

«/ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 17/05/2023 15:51:42
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NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

NUumero da Reserva Ano do Exercicio Data da Reserva Processo
340 2023 11.05.2023 PE43DE05/23
Conta de Despesa Descrigao da Conta Projeto SubProjeto
6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA 5013-AQUISICAO DE BENS DE -
Histérico da Reserva Valor Total da Reserva
DESPESA COM EXECUCAO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO APROVADO
NO EXERCICIO DE 2023.
7.000,00
Valor por Extenso
Sete Mil Reais
Dotacgédo Atualizada Reservas Acumuladas Valor desta Reserva Saldo Atual
9.000,00 0,00 7.000,00 2.000,00
, 11 de Maio de 2023
MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS CLEBER DIAS HERMELINDO JUNIOR SOARES
Presidente do CRCSC Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC Contador CRCSC 033374/0

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS.
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificagdo em ICP
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cédigo BDHR-875Y-N3UE-KVGP D=3
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cddigo para verificacdo: BDHR-875Y-N3UE-KVGP

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatérios nas datas indicadas (horéario de Brasilia):

«” HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF ¢¢¢.189.559-¢¢) em 11/05/2023 15:32
o/ CLEBER DIAS (CPF ¢+¢.564.389-¢) em 11/05/2023 17:12

«” MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF ¢2.133.239-¢¢) em 11/05/2023 17:22

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificagdo em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cddigo acima ou acesse
o link abaixo:

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}
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NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

NUumero da Reserva Ano do Exercicio Data da Reserva Processo
339 2023 11.05.2023 PE43DE05/23
Conta de Despesa Descrigao da Conta Projeto SubProjeto
6.3.2.1.03.01.003 INSTALACOES 5009-AQUISICAO DE -
Histérico da Reserva Valor Total da Reserva
DESPESA COM EXECUCAO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO APROVADO
NO EXERCICIO DE 2023.
13.000,00
Valor por Extenso
Treze Mil Reais
Dotacgédo Atualizada Reservas Acumuladas Valor desta Reserva Saldo Atual
170.000,00 0,00 13.000,00 157.000,00
, 11 de Maio de 2023
MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS CLEBER DIAS HERMELINDO JUNIOR SOARES
Presidente do CRCSC Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC Contador CRCSC 033374/0

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS.
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificagdo em ICP
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cédigo 5YN3-UEJS-BDHQ-63VH D=3
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cadigo para verificagdo: 5YN3-UEJS-BDHQ-63VH

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatérios nas datas indicadas (horéario de Brasilia):

«” HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF ¢¢¢.189.559-¢¢) em 11/05/2023 15:32
o/ CLEBER DIAS (CPF ¢+¢.564.389-¢) em 11/05/2023 17:12

«” MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF ¢2.133.239-¢¢) em 11/05/2023 17:22

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificagdo em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cddigo acima ou acesse
o link abaixo:

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}
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NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

NUumero da Reserva Ano do Exercicio Data da Reserva Processo
338 2023 11.05.2023 PA43DE05/23
Conta de Despesa Descrigao da Conta Projeto SubProjeto
6.3.1.3.02.01.030 MANUTENQAO E CONSERV. DOS BENS 5008—MODERNIZACAO E _
IMOVEIS
Histérico da Reserva Valor Total da Reserva
DESPESA COM EXECUCAO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO APROVADO
NO EXERCICIO DE 2023.
15.000,00
Valor por Extenso
Quinze Mil Reais
Dotacgédo Atualizada Reservas Acumuladas Valor desta Reserva Saldo Atual
97.155,20 50.155,20 15.000,00 32.000,00
, 11 de Maio de 2023
MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS CLEBER DIAS HERMELINDO JUNIOR SOARES
Presidente do CRCSC Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC Contador CRCSC 033374/0

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS.
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificagdo em ICP
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cédigo UEJS-BCEJ-TCEK-VGN3 D=3
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cddigo para verificacdo: UEJS-BCEJ-TCEK-VGN3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatérios nas datas indicadas (horéario de Brasilia):

«” HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF ¢¢¢.189.559-¢¢) em 11/05/2023 15:32
o/ CLEBER DIAS (CPF ¢+¢.564.389-¢) em 11/05/2023 17:12

«” MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF ¢2.133.239-¢¢) em 11/05/2023 17:22

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificagdo em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cddigo acima ou acesse
o link abaixo:

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}
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NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

NUumero da Reserva Ano do Exercicio Data da Reserva Processo
337 2023 11.05.2023 PA43DE05/23
Conta de Despesa Descrigao da Conta Projeto SubProjeto
6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS 5008—MODERNIZACAOE _
IMOVEIS
Histérico da Reserva Valor Total da Reserva
DESPESA COM EXECUCAO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO APROVADO
NO EXERCICIO DE 2023.
10.000,00
Valor por Extenso
Dez Mil Reais
Dotacgédo Atualizada Reservas Acumuladas Valor desta Reserva Saldo Atual
18.000,00 1.700,00 10.000,00 6.300,00
, 11 de Maio de 2023
MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS CLEBER DIAS HERMELINDO JUNIOR SOARES
Presidente do CRCSC Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC Contador CRCSC 033374/0

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS.
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificagdo em ICP
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cédigo 4WKV-GN3V-GP5Y-N3VH D=3
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cddigo para verificagdo: 4WKV-GN3V-GP5Y-N3VH

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatérios nas datas indicadas (horéario de Brasilia):

«” HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF ¢¢¢.189.559-¢¢) em 11/05/2023 15:32
o/ CLEBER DIAS (CPF ¢+¢.564.389-¢) em 11/05/2023 17:12

«” MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF ¢2.133.239-¢¢) em 11/05/2023 17:22

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificagdo em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cddigo acima ou acesse
o link abaixo:

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}
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ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA N° ...... /20.....
(Processo Administrativo n.°........... )

Torna-se publico que 0(@) ..........coeeennee (6rgédo ou entidade publica), por meio do(a)
............................................ (setor responsavel pelas contratacfes), realizard Dispensa
Eletrénica, com critério de julgamento (menor prec¢o), na hipotese do art. 75, inciso Il, nos
termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
67/2021 e demais legislacao aplicavel.

Data da sessao:
Link:
Horario da Fase de Lances: 8:00 as XX:XX

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1.0 objeto da presente dispensa € a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo por dispensa de licitacdo de empresa especializada na execucdo do
projeto preventivo contra incéndio, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Aviso de Contratagao Direta e seus anexos.

1.1.1. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participacdo em
guantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote,
deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compdem.

1.2.0 critério de julgamento adotado serd o menor preco global, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacdo Direta e seus Anexos quanto as
especificacdes do objeto.
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2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.

2.1.A participacdo na presente dispensa eletrbnica se dara mediante Sistema de
Dispensa Eletronica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal —
Comprasnet 4.0, disponivel no endereco eletrénico -
Www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.1.1. Os fornecedores deverédo atender aos procedimentos previstos no Manual do
Sistema de Dispensa Eletrénica, disponivel no Portal de Compras do Governo
Federal, para acesso ao sistema e operacionalizag&o.

2.1.2. O fornecedor é o responsavel por qualquer transacéao efetuada diretamente ou
por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrénica, ndo cabendo ao
provedor do Sistema ou ao oOrgdo entidade promotor do procedimento a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros nao autorizados.

2.2.

N&o poderao participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que ndo atendam as condicdes deste Aviso de Contratacdo Direta e seu(s)
anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedacoes:

a)

b)

d)

autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacéo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe func¢do na licitacéo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2|16

Camara Nacional de Modelos de Licitag6es e Contratos — CNMLC/CGU/AGU
Aviso de Dispensa Eletronica — Lei n® 14.133/21 e IN SEGES/ME n° 67/2021

Verséo: Agosto/2021

Aprovado pela Secretaria de Gestéo.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo (versédo maio/2022)
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f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do
aviso, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econdémico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

2.2.4. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario); e

2.3. Seréa permitida a participacao de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo
de atuagcdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre 0s
cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n® 14.133/21.

2.3.1. Em sendo permitida a participacado de cooperativas, serdo estendidas a elas
0s beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
guando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de junho
de 2007.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL

3.1.0 ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrdnica se dard com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, apés a divulgacdo do aviso de contratacao direta,
encaminhara, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrdnica, a proposta
com a descri¢cao do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e 0 preco,
até a data e o horario estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também devera conter declaracdo de que compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengles coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco,
vinculam a Contratada.
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3.4. Nos valores propostos estarao inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestagéo dos servigos;

3.4.1. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracdo, sob alegacédo de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a meédia dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

3.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente 0 compromisso de executar 0s servicos nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em

guantidades e qualidades adequadas a perfeita execugcao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NAO poder&o retira-
la, substitui-la ou modifica-la;

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar
“sim” ou “nao” em campo proprio do sistema eletrdnico, as seguintes declaracées:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.9.2. que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

3.9.3. que esté ciente e concorda com as condic¢des contidas no Aviso de Contratacdo
Direta e seus anexos;

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.9.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n°® 8.213/91.

3.9.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;
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4. FASE DE LANCES

4.1. A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratacao Direta, a sessao
publica sera automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo encerrado no
horéario de finalizacdo de lances também j& previsto neste aviso.

4.2.Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.2.1. O lance devera ser ofertado pelo valor global total do item.

4.3. 0 fornecedor somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto
em relacdo ao ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance
gue esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado
e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances
intermediarios” para os fins deste Aviso de Contratacéo Direta.

4.3.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao que
cobrir a melhor oferta € de R$ 10,00 (dez reais).

4.4.Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.

4.5.Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do fornecedor.

4.7.Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase de lances, havera
0 seu encerramento, com o ordenamento e divulgacéo dos lances, pelo sistema, em
ordem crescente de classificacao.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente
no horario indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacédo e ndo havendo
tempo aleatério ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

5.1.Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacéo do objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao estipulado para a contratacao.
5.2.No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela
Administracdo, podera haver a negociacéo de condicbes mais vantajosas.
5.2.1. Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracéo.
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5.2.2. A negociagdo podera ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apdés
a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima
do preco maximo definido para a contratacao.

5.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociacéo, o resultado sera registrado na ata
do procedimento da dispensa eletronica.

5.3. Estando o preco compativel, sera solicitado o envio da proposta e, se necessario, de
documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

5.4.0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentagao.

5.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1. contiver vicios insanaveis;

5.5.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em
Seus anexos;

5.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;

5.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéao;

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanavel.

5.6.Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que pPossui OU possuira recursos
suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a
proposta de precos ou menor lance que:

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos
global ou unitérios simbalicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatério da dispensa ndo tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do préprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao.

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis,
medidas provisorias e convencgdes coletivas de trabalho vigentes.

5.7.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que nao haja majoracéo do preco.

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néao
alterem a substancia das propostas;
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5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

5.9.Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servi¢o ou
da area especializada no objeto.

5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, sera examinada a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

5.11. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a
nova data e horario para a sua continuidade.

5.12. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de

habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacéo Direta.

6. HABILITACAO

6.1.0s documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO | -

DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO deste aviso e seréo solicitados

do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

6.2. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do fornecedor
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual
descumprimento das condi¢cfes de participacdo, especialmente quanto a existéncia
de sancéo que impeca a participagao no certame ou a futura contratacdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substituicao
das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de
Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
gue prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se
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houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
6.2.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
6.2.2.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a
sua desclassificacao

6.2.3. Constatada a existéncia de sancao, o fornecedor sera reputado inabilitado, por
falta de condicao de participagao.

6.3. Caso atendidas as condi¢Bes de participacdo, a habilitacdo dos fornecedores seré
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.3.1. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacéo atualizada.

6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes lograr
éxito em encontrar a(s) certidao(6es) valida(s).

6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Aviso de Contratacdo Direta e ja
apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-los, em formato digital,
apos solicitacdo da Administracdo, sob pena de inabilitac&o.

6.5. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida
em relacao a integridade do documento digital.

6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estara dispensado (a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das
demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio.

6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
sessdo sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua
continuidade.

6.8. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com
o0 estabelecido neste Aviso de Contratagao Direta.

6.8.1. Na hipdtese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o
orgdo ou entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente,
na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as
especificacdes do objeto e as condi¢des de habilitacdo

6.9. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera habilitado
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7. CONTRATACAO

7.1. Apos a homologacéo e adjudicacao, caso se conclua pela contratacéo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.2. O adjudicatario tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta.

7.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da data de seu recebimento.

7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de empenho
ou instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
por solicitacdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administracao.

7.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 12 (doze) meses prorrogavel conforme
previsdo nos anexos a este Aviso de Contratacao Direta.

7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a
comprovacao das condicfes de habilitacdo e contratacdo consignadas neste aviso, que
deverédo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

8. SANCOES

8.1.Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

8.1.2. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. dar causa a inexecucéo total do contrato;
8.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

8.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

8.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;
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8.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a dispensa eletr6nica ou a execucdo do
contrato;

8.1.9. fraudar a dispensa eletrbnica ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;

8.1.10. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer
natureza,

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragédo falsa
guanto as condi¢cdes de participacdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da
dispensa, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

8.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratagdo Direta,
guando néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do fornecedor, por qualquer das infracdes dos subitens 8.1.1 a
8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratacao
Direta, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos
gue justifiquem a imposicao da penalidade mais grave;

8.3.Na aplicacéo das sancfes seréo considerados:
8.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
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8.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

8.4. Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, aléem da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

8.5. A aplicacdo das sancbes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta, em
hipotese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administragédo
Publica.

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancgoes.

8.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de prética
de infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como
ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

8.8. A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas né&o
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

8.9. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacao de agente publico.

8.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara 0 contraditério e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de
2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

8.11. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estéo previstas nos
anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1.0 procedimento serd divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de
Contratag6es Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores
registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem
eletrbnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.
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9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administracao podera:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de precos que
serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores precos,
sempre que possivel, e desde que atendidas as condicbes de habilitacdo
exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora
deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da
documentacgéo de habilitacdo, conforme o caso.

9.3. As providéncias dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderao ser utilizadas se nao
houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento
deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera ser
atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administragdo na respectiva
notificacao.

9.5. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacdes, ficando responsavel pelo
onus decorrente da perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

9.6. N&do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em contrario.

9.7. Os horérios estabelecidos na divulgagéo deste procedimento e durante o envio
de lances observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e
registro no Sistema e na documentacgéao relativa ao procedimento.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificacéo.

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo sempre
interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
segurancga da contratacao.
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9.10. Os fornecedores assumem todos o0s custos de preparagéo e apresentacao de
suas propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducéo ou do resultado do processo de contratagéo.

9.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Aviso de Contratacao Direta
e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0 processo, prevalecera as deste
Aviso.
9.12. Da sessao publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.
9.13. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, os
seguintes anexos:

9.13.1. ANEXO | — Documentacao exigida para Habilitacéo

9.13.2. ANEXO II - Termo de Referéncia,

9.13.3. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

9.13.4. ANEXO IV — Modelo de proposta

........................................... y e 08 .. dE 20,0

Assinatura da autoridade competente
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ANEXO | - DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

1 Habilitacdo juridica:

1.1no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condig&o
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

1.4inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia;

1.5No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das

Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos
seus administradores;

1.6decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

1.7 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

1.80s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva.

2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

2.2prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos

bY

os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
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Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretéario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

2.4prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

2.5prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

2.6caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;

3 Qualificacdo Econdmico-Financeira:
3.1certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
4 Qualificagdo Técnica

4.1Comprovacdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em caracteristicas,
guantidades e prazos compativeis com o objeto desta dispensa, ou com o item
pertinente, mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado.

4.1.1 Para fins da comprovacédo de que trata este subitem, os atestados deveréo
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

4.1.1.1 Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito
de sua atividade econémica principal ou secundéria especificadas no
contrato social vigente;

4.1.1.2 O fornecedor disponibilizara todas as informagfes necessarias a
comprovacgdo da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao,
endereco atual da contratante e local em que foram prestados os
Servicos.

4.2Em relacdo as fornecedoras cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte
documentacgdo complementar:

4.2.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas
de inscricdo e a comprovacéo de que estdo domiciliados na localidade da
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sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso
| e 42, 882° a 6° da Lein. 5.764 de 1971,

A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

A comprovacgéao de integracéo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da

cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia
gue o aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com
a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos
cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da dispensa;

A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaracédo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.
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MODELO DE TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21
SERVICOS SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA — CONTRATACAO DIRETA
Processo Administrativo n. (...)

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIIl, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

1.3. Contratacdo de empresa especializada na execucdo do projeto preventivo contra incéndio,
conforme condicbes e exigéncias estabelecidas no ANEXO | deste instrumento.
1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.
1.3. Pesquisa de preco sera realizada concomitantemente a selecdo da proposta mais vantajosa
em consonancia com o § 4° do artigo 7°, da Instrugao Normativa seges/me 65/2021, motivo
pelo qual o processo serd instruido sem valor de referéncia.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (art. 6°, inciso
XXIll, alinea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

2.1. O CRCSC aprovou projeto preventivo contra incéndio no corpo de bombeiros do estado de Santa
Catarina em 19/01/2023 (Anexo 1). Com base no projeto citado, sdo necessarias adequacdes na
estrutura fisica para atendimento de todos os itens descritos nas plantas. A execucéo do projeto é
condicao para emissao de novo Habite-se, que é o documento que comprova que a estrutura esta
em condi¢des de operar normalmente, motivo pelo qual é essencial para seguranca dos usudrios
e colaboradores do prédio sede do CRCSC.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
(art. 6°, inciso XXIll, alinea ‘c’)

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada no ANEXO |, apéndice deste
Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIII, alinea ‘d’ da Lei n° 14.133/21)

4.1. A contratacdo sera devera atender, no que couber, norma de protecdo ambiental vigente.

4.2. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/21,
pelas razdes abaixo justificadas: tendo em vista ser uma contratacdo de pequeno vulto e de
servicos sem dedicacdo exclusiva de méo de obra, com pagamentos mensais, pode-se inferir que
0 risco é minimo para a Administracdo. Em caso de descumprimento das disposi¢des contidas no
Aviso de Dispensa e na Proposta Comercial, a empresa estara sujeita as san¢cdes administrativas
e procedimentos para retengdo ou glosa no pagamento.

4.4. O Contratado devera realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacao dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos
Servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIIl, alinea “e” da Lei n. 14.133/2021).
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5.1. O prazo de execuc¢édo dos servicos sera de até 12 (doze) meses, com inicio, na data de assinatura
do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIIl, alinea “f” da Lei n° 14.133/21)
6.1. ROTINAS DE FISCALIZACAO CONTRATUAL

6.1.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, caput).
6.1.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensédo do contrato, 0 cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).
6.1.3.A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).
6.1.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, determinando o que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°
14.133/2021, art. 117, 8§1°).
6.1.3.2. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para
a adocéo das medidas convenientes, a situacdo que demandar deciséo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n° 14.133/2021, art. 117,
§20),
6.1.4.0 contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do
servico para representa-lo na execucédo do contrato. (Lei n® 14.133/2021, art. 118).
6.1.4.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser
recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade (IN 5, art.
44, 81°)
6.1.5.0 contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregBes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados (Lei n°
14.133/2021, art. 119).
6.1.6.0 contratado serd responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluira nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n°
14.133/2021, art. 120).
6.1.7.Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 121,
caput).
6.1.7.1. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais nao transferira a Administracdo a responsabilidade
pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato (Lei n°®
14.133/2021, art. 121, §1°).
6.1.8.As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletrdnica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).
6.1.9.0 o6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).
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6.1.10. ApdOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
convocara o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao
do plano de fiscalizacédo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31°).

6.1.11. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situagéo da
empresa junto ao SICAF.

6.1.12. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos nao estejam
regularizados no SICAF.

6.2. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

6.2.1.A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o disposto neste item, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que
a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢éo do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.2.2.A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

6.2.2.1. O cumprimento de todas as condi¢des e obrigacfes estabelecidas para
a Contratada devera ser aferido pelo gestor contratual e pelos fiscais
designados pela Contratante, em conformidade com as disposi¢des
previstas neste Termo de Referéncia, sem prejuizo de outros instrumentos
de avaliacdo porventura estabelecidos pelas partes

6.2.3.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sang¢8es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.2.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

6.2.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com
a qualidade minima exigida;

6.2.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

6.3. DO RECEBIMENTO

6.3.1.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, mediante termo detalhado,
qguando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.3.1.1. O contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
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finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar
0s arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
6.3.1.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo
de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
6.3.1.1.2. O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.
6.3.1.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando
cabivel, & conclusédo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instru¢des exigiveis.
6.3.1.2. No prazo supracitado para o recebimento provisoério, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em
consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
6.3.1.2.1. guando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, 0
relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relagéo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.
6.3.2.0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
6.3.3.0s servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes:
6.3.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo
apresentada pela fiscalizagcéo e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;
6.3.3.2.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas; e
6.3.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.
6.3.4.0 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugado do contrato.
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7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO SISTEMA DE
DISPENSA ELETRONICA (art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘h’, da Lei n. 14.133/2021)

7.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de dispensa de
licitagdo, na forma eletrénica, com fundamento na hipétese do art. 75, inciso Il da Lei n.° 14.133/2021
gue culminara com a selecao da proposta de menor prego por item.
7.2. As exigéncias de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo | do Aviso de Contratacdo Direta.
7.3. Os critérios de habilitagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no Anexo | do Aviso de Contratacao Direta.
7.4. Os critérios de habilitacédo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:
7.4.1.Comprovacdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com
o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.
7.4.1.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral da Uni&o.

8.1.1.A contratacao sera atendida pela seguinte dotagéo:

Municipio de ............... ) eerreeeen (o [ (o [

Identificacdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel
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ST e so

ART OBRA OU SE%YI(}O
252021 79274

Inicial
Coautoria - ART Principal

o de 1977

1. Responsavel Técnico

GILMAR RAMILO ROQUE

Titulo Profissional: Engenheiro Eletricista RNP: 2500263681
Tecndlogo em Eletromecénica Registro: 076032-8-SC
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO/ CPF/CNPJ: 83.901.983/0001-64
Endereco: AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL Ne°: 1900

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS UF: sC CEP: 88015-710
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 4.530,00 Honorérios: Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO/ CPF/CNPJ: 83.901.983/0001-64
Endereco: AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL Ne°: 1900

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS UF: sC CEP: 88015-710
Data de Inicio: 01/07/2021 Data de Término: 01/07/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Cadigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Memorial Descritivo
Alarme Eletrénico de Incéndio
Dimens&o do Trabalho: 3.722,36 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Sinalizacao de Emergéncia
Dimens&o do Trabalho: 3.722,36 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - lluminagcao de Emergéncia
Dimens&o do Trabalho: 3.722,36 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Detectores de Incéndio
Dimens&o do Trabalho: 3.722,26 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Memorial Descritivo
Sistema Preventivo de Incéndio - Alarme de Incéndio
Dimens&o do Trabalho: 3.722,26 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Memorial Descritivo
Sistema de Protegcao contra Descarga Atmosférica - SPDA (Para-Raio)
Dimens&o do Trabalho: 3.722,26 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observagdes
Realizag&o de projeto As Built.

6. Declaragdes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
ABEE-SC - 45 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

N FLORIANOPOLIS - SC, 25 de Agosto de 2021
8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagéo do pagamento da taxa da ART em 25/08/2021: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 06/09/2021 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

GILMAR RAMILO ROQUE
003.665.239-37

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO/

. Esta ART est4 sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF, 83.901.983/0001-64
na Lei 9.784/99 e na Resolugéo 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br . CREA'SC

Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107 oronams

 Agronomi s
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PROTOCQL SEMZAZI00ME e recrica- AR FEY CREA-RS PN -
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977 :\;:"—__,5 ot et Eoers 11458903
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: COMPLEMENTAR ADITIVO(SOMENTE PRAZO) ART Vinculo: 11390599
Contratado
Carteira; RS050268 Profissional: FERNANDO DORNELES SA BRITO E-mail: ecosulprevencao@hotmail.com
RNP; 2201235279 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SC E-mail; relacionamentol5@crcsc.org.br
Endereco: AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 RUA ALMIRANTE LAWHEEGhe: 4830277000 CPF/CNPJ: 83901983000164
Cidade: FLORIANOPOLIS Bairro.: CENTRO CEP: 88015710 UF: SC
I dentificacdo da Obra/Servico
Proprietario. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SC
Endereco da Obra/Servigo: ~ AvenidaOSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 RUA ALMIRANTE LAMEGO CPF/CNPJ: 83901983000164
Cidade; FLORIANOPOLIS Bairro: CENTRO CEP: 88015710 UF:SC
Finalidade: COMERCIAL VIr Contrato(R$):  4.530,00 Honoréarios(R$): 1,00
Datalnicio: 01/07/2021 Prev.Fim: 30/06/2022 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Extintores 372236 M2
Projeto Hidrantes 372236 M2
Observactes PROJ.DE UNIDADES EXTINTORAS E SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO.
Observactes ASBUILT DO PROJETO ARQUITETONICO PARA FINS DE PPCI 372236 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 01/09/2021

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Florianopolis SC - 01/09/2021
Local eData FERNANDO DORNELES SA BRITO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE Sq
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE APROVACAO DE PROJETO

Com fundamento nos incisos Il, lll e IV do artigo 108 da Constituicdo do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003) , na Lei Estadual no 16.157 de 07/11/2013
e no Decreto Executivo Estadual no 1.957 de 20/12/2013, atestamos que o projeto da edificagdo abaixo qualificada atende aos padrSes minimos de seguranga
contra incéndio.

1. IDENTIFICACAO DO TERRENO / EDIFICAGCAO

Registro de Enderego (RE): RE8105001905A

Nome da Edificagdo: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nome Fantasia: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Logradouro publico: AV OSVALDO RODRIGUES CABRAL N°: 1900
Bairro: CENTRO Municipio: FLORIANOPOLIS/SC CEP: 88015-710
Complemento: ----- LAT/LONG: (-27.590432279521,-48.562411416262)
Referéncia: CRC SC Arquivo:
Blocos Homologados CBMSC: 0 Blocos Cadastrados CBMSC: 1

NR Nome Completo CPF/CNPJ

1 G.R.R. *** 665.239-**
5 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA 83.901.983/0001-64
CATARINA

3. DADOS DA SOLICITAGAO

Protocolo: A8105002968A Caracteristica de: Alta Complexidade N° de Blocos: 1

Area total da solicitag&o: 3.722,36 (m?)

Nome Solicitante: G. R. R. CPF/CNPJ : *** 665.239-**

Data da Solicitagdo: 13/01/2023 | Quantidade de anexos: 30 Risco do processo: Sem enquadramento

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANGA CONTRA INCENDIO

(x) Sinalizacéo de emergéncia (x ) Sistema hidraulico preventivo (x) Protegdo por extintores

(x) Saidas de emergéncia (x) InstalagGes elétricas ( x) lluminagdo de emergéncia

(x) Alarme de incéndio (x) Brigada de incéndio ( x ) Detectores autométicos de incéndio
(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS

Nenhum risco especial cadastrado

DETA POR BLOCO
331.1
Area da solicitagdo: 3.722,36 (m2) Area aprovada: 3.722,36 (m2)
) Area do pavimento Tipo: 476,32 (m) | . )
N° de pavimentos: 8 Altura: 19,05 (m) Area desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade Carga de incéndio: Média - 700,00 (MJ/m2) Situacdo: EXISTENTE
Tipo da Edificagdo: ALVENARIA . . .
Tipo de Escada: Protegida Quantidade de Glp: 13,00 (Kg)
CONVENCIONAL
Responsavel técnico: Gilmar Ramilo Roque | Registro (CREA/CAU/CRT): SC76032-8
OCUPACOES
Altura da Area Area
NR Ocupacéo Destinacéo ocupagédo | Lotacdo Area (m?) Comum Solicitada
(m) (m?) (m2)

Documento gerado em 19/01/2023 as 15:12 - Pagina 1/2
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B B ot b £arsaaop+3 ©
prestagéo de servico profissional ou Escritorios administrativos ou
1 ~ - L 0,00 0,00 3.722,36 3.722,36 3.722,36
conducéo de negécios técnicos

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitacéo.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANCA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[ SEM ] - Sinalizacéo de emergéncia [ SHP ] - Sistema hidraulico preventivo

[ PPE ] - Protecao por extintores [ SE ] - Saidas de emergéncia

[IEL ] - InstalacBes elétricas [IE] - lluminag&do de emergéncia

[ Al] - Alarme de incéndio [ BI] - Brigada de incéndio

[ DAI ] - Detectores automaticos de incéndio [ CMAR ] - Controle de materiais de acabamento e revestimento

DESCRIGAO DAS ALTERAGOES DE PROJETO
Foram efetuadas alteragdes no layout da edificacéo, desde sua Ultima aprovagéo no CBMSC. 1) Subsolo Neste pavimento onde havia somente a garagem foi

acrescentado um dep6sito de 36,58m2. 2) Térreo Neste pavimento foi acrescentado um sanitario masculino de 7,7mz2, um sanitario feminino com 9,61m2, uma
sala de som de 9,68m2, uma casa de maquinas de 8,00m2. 3) Mezanino N&o houve alteragdo no mezanino. 4) 1° Pavimento Onde havia o almoxarifado de
34,65m?2 foi colocado uma diviséria fazendo um depdsito de 16,41m?2 e o almoxarifado de 17,60mz2. 5) 2° Pavimento Onde havia uma sala de informética de
23,38m2 e comunicacéo de 30,26m? foi retirada uma diviséria, fazendo uma sé sala de informética de 53,64m2. 6) 3° Pavimento Neste pavimento ndo havia
divisérias, foi acrescentado as seguintes salas: sala de reunido de 33,68m2, diretoria executiva de 24,28m2, controller / assessoria juridica de 35,15m2,
presidéncia de 37,68m2, recepgdo de 64,59m2, circulacédo de 6,30m2, circulagéo de 6,90m2, plenaria de 130,10m?, corredor de espera de 50,63m2. 7) 4°
Pavimento Onde havia a sala 02 de 89,34m2 foi colocado uma diviséria fazendo uma sala de treinamentos de 53,85m2 e uma sala V.P. de 34,29mz2. Onde
havia a sala 01 de 61,36m? foi colocado duas divisérias fazendo uma sala de reunido de 16,17m2, estidio de 16,02m2 e uma sala V.P. de 21,71mz2. 8) Atico
N&o houve alteragdo no layout do atico.

4. RESULTADO DA SOLICITAGAO

Resultado : DEFERIDO

Observacgoes:

Quartel de FLORIANOPOLIS/SC, 19/01/2023

Assinatura Eletronica

ALAN da Silva Felisbino - 2° Sargento

NOME

FLORIANOPOLIS/SC, 19/01/2023

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 445e4ed901af92d7fcc208d65035fe7b9db3884e
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LISTA DE ALTERACAO DE LAYOUT

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA
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MEMORIAL DESCRITIVO DE ALTERACAO DE LAYOUT

OBRA: Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina

ENDERECO: Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Rua Almirante Lamego
BAIRRO: Centro

MUNICIPIO: Florian6polis/SC

CEP: 88015-718

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:
Gilmar Ramilo Roque

Eng. Eletricista CREA SC: 076032-8

CO-RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:
Fernando Dorneles Sa Brito

Eng. Civil CREA RS: 050268

PROPRIETARIO:
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC)
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A seguir, serdo apresentadas as respectivas alteracdes no layout da edificacéo,

desde sua ultima aprovacdo no CBMSC.

1) Subsolo:

Neste pavimento onde havia somente a garagem foi acrescentado um
depdsito de 36,58mz.

2) Térreo

Neste pavimento foi acrescentado um sanitario masculino de 7,7mz2, um
sanitario feminino com 9,61m2, uma sala de som de 9,68m2, uma casa de

maquinas de 8,00mz.

3) Mezanino

N&o houve alteracdo no mezanino.

4) 1° Pavimento

Onde havia o almoxarifado de 34,65m?2 foi colocado uma divisoria fazendo

um depdsito de 16,41m2 e o almoxarifado de 17,60mz2.

5) 2° Pavimento

Onde havia uma sala de informética de 23,38m2 e comunicacao de 30,26m?

foi retirada uma diviséria, fazendo uma sé sala de informéatica de 53,64m?2.
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6) 3° Pavimento

Neste pavimento ndo havia divisérias, foi acrescentado as seguintes salas:
sala de reuniéo de 33,68m?, diretoria executiva de 24,28m?2, controller /
assessoria juridica de 35,15mz?, presidéncia de 37,68mz2, recepcao de
64,59m?2, circulacao de 6,30mz, circulacédo de 6,90m?, plenaria de 130,10m?2,

corredor de espera de 50,63mz.

7) 4° Pavimento

Onde havia a sala 02 de 89,34m2 foi colocado uma diviséria fazendo uma

sala de treinamentos de 53,85m2 e uma sala V.P. de 34,29m2.

Onde havia a sala 01 de 61,36m?2 foi colocado duas divisorias fazendo uma
sala de reunido de 16,17m?2, estudio de 16,02m2 e uma sala V.P. de
21,71mz2.

8) Atico

N&o houve alteracdo no layout do ético.

Florianopolis — SC, 12 de janeiro de 2023
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-CRCSC
FLORIANOPOLIS/SC
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1. INTRODUCAO

As ESPECIFICACOES referem-se as instrug®es para as INSTALACOES DO SISTEMA PREVENTIVO
CONTRA INCENDIO na edificagdo da sede do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA
CATARINA, localizado a Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Rua Almirante Lamego, bairro
Centro, no municipio de Floriandpolis/SC.

2. CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO

A edificacao é formada por:

2.1.

e SUBSOLO

e PAVIMENTO TERREO

e SOBRE LOJA (MEZANINO)
e PAVIMENTO TIPO (x3)

e 4°PAVIMENTO

e ATICO

e BARRILHETE

e RESERVATORIO SUPERIOR

A AREA TOTAL CONSTRUIDA E DE 3.722,36 M2

(OBS: QUADRO DE AREAS ANEXADO NAS PRANCHAS)

2.2,

Conforme o Art. 101 da IN 001, com base nas caracteristicas acima,

CLASSIFICACAO DA OCUPACAO: COMERCIAL

este

projeto/memorial descritivo define os procedimentos para a implanta¢do dos seguintes sistemas de

protegao:

Sistema de Protec¢do por Extintores — IN 006
Sistema Hidraulico Preventivo — IN 007
Saidas de Emergéncia — IN 009

lluminagao de Emergéncia —IN 011

YV V VYV

Alarme e Deteccdo de Incéndio — IN 012

3. NORMAS ADOTADAS

O presente projeto foi elaborado e atende os requisitos aplicaveis das seguintes normas:
e Instrucdes Normativas Corpo de Bombeiros de Santa Catarina:

> IN 001/DAT/CBMSC — Atividade Técnica
» IN 003/DAT/CBMSC — Carga de Incéndio

Rua Julieta da Silva Melo, 404 — Forquilhas
Sao José — SC — CEP 88.107-312
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IN 006/DAT/CBMSC — Sistema Preventivo por Extintores
IN 007/DAT/CBMSC - Sistema Hidraulico Preventivo
IN 009/DAT/CBMSC — Sistema de Saidas de Emergéncia
IN 011/DAT/CBMSC — Sistema de lluminagdo de Emergéncia
» IN 012/DAT/CBMSC - Sistema de Alarme e Detecgdo de Incéndio
e NBR 5410 (ABNT) — Instalagdes Elétricas de BT.
e NBR 5419 (ABNT) — Prote¢ao de estruturas contra descargas atmosféricas.

YV V V V

A readequacdo dos sistemas, deverdo seguir rigorosamente as Instrucdes Normativas
elencadas acima.

4. CLASSIFICACAO DO RISCO DE INCENDIO

De acordo com artigo quinto da IN003, a edificacdo se enquadra como RISCO DE INCENDIO
LEVE conforme as normas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

4.1. CALCULO DA QUANTIDADE DE CALOR POR COMBUSTIVEL E A SOMATORIA GERAL
Q = Kix Pi
4.2. CALCULO DA EQUIVALENCIA EM MADEIRA Km
ZQ
Pm=——
Km

Onde: Km = poder calorifico da madeira 4.550 kcal/kg

4.3. CALCULO DA CARGA DE FOGO IDEAL S

Onde: S = area de cada ambiente.

4.4, PLANILHAS PARA CALCULO DA CARGA DE INCENDIO

Na sequéncia apresentamos as planilhas para calculo da Carga de Incéndio da edificacdo
total.
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COMBUSTIVEIS QTDE. DE
QTDE.DE 1\ | R TOTAL | AREA DA (Caie ol PODER CALORiFICO | CARGA DE
POEDER CALOR POR INCENDIO INCENDIO
PESO i COMBUSTIVEL DOs UNIDADE ESPECIFICA DA MADEIRA IDEAL
TIPO (ke) CALORIFICO COMBUSTIVEIS | S=(m?) X PADRAO (kcal/kg) | ,
(Kcal/kg) Q=(kcal) N qe=(kcal/m?) qi=(kg/m?)
>Q=(kcal)
Papeldo 1.000 4.000 4.000.000
Empilhado
Madeira/Méveis | 22.000 |  5.000 110.000.000
Plasticos 1500 7500 11250000 | 138900000 | 3.72236 37.315,04 4.500,00 8,29
Diversos ) ) o
Malha 1.500 5.000 7.500.000
Papel Diversos 1.500 4.100 6.150.000

5. SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES — IN 006

5.1. CLASSE DO FOGO

Conforme o Art. 10 da IN 006 a Classe do Fogo caracteriza-se pelo tipo de material em
combustao e dividi-se nas seguintes classes:
» A (Fogos em materiais combustiveis sélidos)

» B (Fogos em liquidos combustiveis ou gases inflamaveis)

» C (Fogos em equipamentos e instalacdes elétricas energizadas)
» D (fogos em metais combustiveis)

5.2. CAPACIDADE EXTINTORA

Conforme o Art. 13 da IN 006 os extintores sdo certificados de acordo com a sua CAPACIDADE
EXTINTORA e a condicdo minima para que constituam uma unidade extintora, devendo atender a
discriminacdo abaixo, no caso de extintores portateis:

> Agente Extintor: Agua, Capacidade: 2A, Carga: 10 Litros

Agente Extintor: Espuma Mecanica, Capacidade: 2A : 10B, Carga: 9 litros
Agente Extintor: Didxido de Carbono, Capacidade: 5B : C, Carga: 4 kg
Agente Extintor: P BC, Capacidade: 10B : C, Carga: 4 kg

Agente Extintor: P6 ABC, Capacidade: 2A : 10B : C, Carga: 4 kg

Agente Extintor: Compostos Halogenados, Capacidade: 5B : C, Carga: 2,3 kg

YV V VYV

5.3. AREA DE PROTEGCAO

A edificacdo enquadra-se em RISCO LEVE, desta forma conforme o Art. 15 da IN 006, a unidade
extintora protege uma drea maxima de 500 m2.

Os extintores devem estar dispostos de maneira equidistante e distribuidos de forma a cobrir
a area de risco, de modo que o operador percorra, do extintor até o ponto mais afastado, um
CAMINHAMENTO Maximo de 20m.
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5.4, LOCALIZAGAO, SINALIZAGCAO, FIXAGAO E PROTEGCAO

> A LOCALIZACAO deve obedecer aos requisitos do Art. 18 da IN 006.

> A SINALIZACAO deve obedecer aos requisitos do Art. 19 da IN 006.

> A FIXACAO deve obedecer aos requisitos do Art. 20 da IN 006.

> A PROTECAO, por sua vez, obedecera aos requisitos do Art.22 da IN 006.

6. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP — IN 007)

O Sistema Hidrdulico Preventivo seguird as discriminacées do projeto (readequacdo se
necessario da rede de hidrantes existente), assim como reserva de incéndio, hidrante de calcada
(passeio ou recalque), quadro de comando e conjunto de motobombas.

6.1. ABRIGO
As mangueiras de incéndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos conforme

orientacoes da NBR 12779. No interior do mesmo, pode ser instalada a valvula angular, desde que o
seu manuseio e manutencdo estejam garantidos.

6.2. VALVULAS
As valvulas dos hidrantes devem ser do tipo angulares de diametro DN 65(2 %%”).
6.3. LOCALIZACAO

Devem ser posicionados nas proximidades das portas externas, escadas e/ou acesso principal
a ser protegido, a ndo mais de 5m.
Em posi¢des centrais nas areas protegidas, fora das escadas e de 1,0 a 1,5m do piso acabado.

6.4. CANALIZACAO

A canalizacdo do Sistema é de aco galvanizado. (atualmente o uso de a¢o carbono apresenta
revitalizacdo nas obras do Sistema Hidrdulico Sob Comando).

6.5. DIAMETRO

O diametro executado é de 65mm (considerado o didmetro interno minimo para o Sistema
Hidraulico Preventivo).

Rua Julieta da Silva Melo, 404 — Forquilhas
Sao José — SC — CEP 88.107-312

Email: ramiloroque@hotmail.com

Fone: (48) 3247-8663

Cel: (48) 99621-8166



PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023

DIS DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023 -

P O SPW 2023/000043 Inrush Engenharia 95
INDRDiIS} Projeto, Execucdo, Manutencdo e Pericias.
!NNG%?AQRH CNPJ: 24.915.199/0001-46

7. SISTEMA DE SAIDAS DE EMERGENCIA — IN 009

Os acessos devem satisfazer as seguintes condicgdes:
» Permitir o escoamento facil de todos os ocupantes do pavimento;

» Permanecer desobstruidos em todos os pavimentos.

Todas as escadas e rampas deverdo possuir os seguintes componentes:
» Degraus (exceto para rampas);

Patamares;
Corrimoes continuos em ambos os lados;
Guarda-corpos;

YV V V V

lluminacao de emergéncia.

7.1. GUARDA-CORPO

Toda a saida de emergéncia, corredores, balcdes, terragos, mezaninos, galerias, patamares,
escadas, rampas e outros, devem ser protegidos em ambos os lados por paredes ou guarda-corpos
continuos. O dimensionamento, regras para alturas limites e materiais empregados, seguem as
orientagdes da IN 009. (NBR 1099).

7.2 CORRIMAO

Os corrimdes deverao ser adotados em ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar
situados entre 80 e 92cm acima do nivel do piso. Se¢des circulares, dimensionamento e materiais
também seguem explicitados na IN 009 em tela.

7.3. CALCULOS

Os calculos para definir o nimero de Unidades de Passagem, Dimensdes minimas, obedecem
ao ANEXO C da IN — 009. (Capacidade de Passagem das Saidas de Emergéncia); levando em conta a
Classe de Ocupacao, Calculo da populacdo e Capacidade que representa o nimero de pessoas por
unidade de passagem sejam em corredores, escadas e portas.

OBS: O dimensionamento calculado relativo a portas quanto a escadas (considerando o
pavimento de maior populagdo, a populacdo de 1 pessoa por 9Im2, e unidades de passagem).

O PROJETO CONTEMPLA DIMENSOES SUPERIORES A TODAS AS ABERTURAS CALCULADAS
REFERENTES A ROTA DE FUGA E TAMBEM QUANTO AO MINIMO PERMITIDO NA LARGURA DAS
PORTAS.

7.4. PORTAS

Quando em rota de fuga as portas deverao sempre abrir no sentido do fluxo de saida e nao
poderdo diminuir durante a sua abertura, a largura efetiva minima permitida.
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8. SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - IN 011

Conforme o Art. 4 da IN 011 o Sistema de lluminagdo de Emergéncia é o conjunto de
componentes e equipamentos que, em funcionamento, proporcionam a iluminagao suficiente e
adequada para permitir a saida facil e segura do publico para o exterior (descarga).

8.1. NiVEL MiNIMO DE ILUMINAMENTO

O nivel de iluminagdo (minimo), deve ser garantido conforme as condi¢des preconizadas no
Art. 15 da IN 011.

8.2. LUMINARIAS DE EMERGENCIA

As luminarias de emergéncia devem ser instaladas de modo a ndo causar ofuscamento, seja
diretamente ou por iluminacdo refletiva. As consideracdes quanto a fixacdo, manutencao, tipo de
equipamento e efeitos de funcionamento obedecem aos requisitos citados na presente Instrucdo
Normativa.

9. SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO - IN 012

A edificacdo fard uso dos seguintes componentes:
» Central de Alarme de Incéndio;

» Acionador Manual tipo Quebra Vidro;
» Detector de Fumaga;
» Sistema tipo audio/visual.

9.1. CENTRAL DE ALARME — ENDEREGAVEL

A central de alarme de incéndio deve possuir as seguintes caracteristicas (localizada conforme
projeto anexo):
> |IP55;

Autonomia minimade 60 minutos;

04 Lagos com 125 elementos em cada um;

Indicacdo dos locais protegidos;

Orientacdo com sinalizagdo visual de funcionamento e/ou falha;
Funcionamento automatico;

YV YV V VY

Possibilidade de acionamento do ponto sem retardo, geral com retardo e geral sem
retardo, com dispositivo que possibilite anulacdo dos sinais.

Rua Julieta da Silva Melo, 404 — Forquilhas
Sao José — SC — CEP 88.107-312

Email: ramiloroque@hotmail.com

Fone: (48) 3247-8663

Cel: (48) 99621-8166



PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023

DIS DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023 -

P O SPW 2023/000043 Inrush Engenharia 97
INDRDiIS} Projeto, Execugdo, Manutencgdo e Pericias.
!NhGa\JlH,AaRﬂ CNPJ: 24.915.199/0001-46

9.2. Quebra Vidro — Enderecgavel, Detector é6tico, Indicagdo Sonora e Visual

Seguem as especificagdes técnicas do fabricante, cumprindo as exigéncias Normativas e toda
a fiacdo devera correr em eletrodutos rigidos, antichamas, que sao especificos do sistema.

10. PISO ANTIDERRAPANTE

Os locais indicados para o uso deste sistema protetivo, deverdo entdo atender as condicdes
do tipo antiderrapante e incombustibilidade.

11. CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

Todas as pecas de decoracdo da edificacdo (tapetes, cortinas e outros), assim como
revestimentos acusticos, isolantes, acabamentos definitivos ou temporérios devem ser de materiais
incombustiveis ou tratadas com produtos retardantes a acdo do fogo, bem como ndo poderdo emitir
gases toxicos em caso de sinistro ou panico.

11.1. PAREDES

A edificacdo enquadra-se em Risco Leve, desta forma conforme a IN 009 todas as paredes da
edificacdo, incluindo as escadas, deverao ser resistentes ao fogo por no minimo duas horas.

S3do paredes de alvenaria resistentes ao fogo, aquelas constituidas por blocos ceramicos
macicos ou vazados, assentados com argamassa; blocos de concreto celular; concreto armado,
conforme a Tabela 1 — Resisténcia ao fogo para paredes de alvenaria.

Considerando a espessura (minima) de 14cm, a RESISTENCIA AO FOGO sera de até 4 horas
para bloco ceramico estrutural.

FERNANDO DORNELES SA BRITO
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NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS
EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA;

- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A
ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA
AS OCUPACOES EM GERAL;

- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO Ill, ALINEA E: PARA
OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MINIMO
70cm DE DIAMENTRO;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE

NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA

MINIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM

NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE:l — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS
(CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell -5
LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU
PASSAGENS COM OBSTACULOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE
INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E
IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA
HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO,
CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO
AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE
PRESENCA);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13° O ACIONAMENTO DAS
LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO
DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO
CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO,
PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA
ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR
CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA
EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6° A TENSAO MAXIMA DO SAL
NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA
MINIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE
INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS
DO AMBIENTE

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS
ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60
MINUTOS;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18° DEVE SER PREVISTO
CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM
DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE
DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19° AS PLACAS LUMINOSAS
DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS
DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO
AUTONOMO.

- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO
MINIMO 60 MINUTOS;

- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL
(CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS),
POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO
AUTOMATICAMENTE A ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES
AMBIENTES;

- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM
23/08/01.

- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO,
COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO
REGULAVEL, VAZAO MINIMA NO ESGUICHO 300L/min.

LEGENDA

JOo

@ .
f/ EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg

R
NP2

EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg

LE ABERTURAS (DETALHE 02).

—— ) ILUMINACAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS

ABERTURAS (DETALHE 02).

ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
MiINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS

SAIDA
R — PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
SAIDA INDICACAO DE DIRECAO
SAIDA PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
 — INDICACAO DE DIRECAO
N HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm
CA CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
-~ ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO
QUEBRA-VIDRO
v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
< DETECTOR PONTUAL DE FUMACA

PA0 - E PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTENCIA 90 MINUTOS

VERMELHA.

P90 -D

;| PRUMADAHIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
/ Cl | DE PAREDE, MATERIAL AGO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -

\ 54/ | RESISTENCIA 15,00 Kg/om2. QUANDO APARENTE PINTAR NA

COR

’/gi\ REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENCAO
e /” PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

LR GEETE INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA

CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.

CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

AREA ONDE OCORREU ALTERAGCAO DO LAYOUT DESDE A
ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.

PLACAS DE SINALIZACAO.

QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
- PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E

NOME DO EMPREENDIMENTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A

MUNICIPIO ENDERECO N° BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO

AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7

CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°

ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903

H SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) W SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

[ INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) [ INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

B SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE) B SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

O ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE) O ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[] SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA [] SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

B PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO B PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

B SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE)

M SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE)

B SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI) M SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI)

B SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

B SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

[] COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

[] COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

[] CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER) [] CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

B INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO B INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

[ PISCINA DE USO COLETIVO [ PISCINA DE USO COLETIVO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO [J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

B ACESSO DE VIATURAS B ACESSO DE VIATURAS

B BRIGADA DE INCENDIO B BRIGADA DE INCENDIO

SISTEMAS APLICAVEIS A EDIFICAGAO FOREM APRESENTADOS

SOMENTE SERA EMITIDA A DECLARACAO DE APROVAGAO DE PROJETO QUANDO TODOS OS

[1NOVO B EDIFICAGAO EXISTENTE CONFORME INO5 [ REAPROVAGAO PPCI N°

N° TOTAL DE PAVIMENTOS: 8

‘ ALTURA DESCENDENTE: 19,05m ‘

‘AREA TOTALCONTRUIDA: 3.722,36m?

- N° A CLASSE DE
PAVTO. DESTINAGAO OCORRENGIAS |  CONSTRUIDA RISCO
SUBSOLO GARAGEM / OFICINA / DEPOSITO 1 711,73m? BAIXA
TERREO AUDITORIO / RECEPCAO 1 612,04m? BAIXA
SOBRE LOJA SUBESTACAO / COPA /Tl 1 154,87m? BAIXA
TIPO (3X) ESCRITORIOS 1 1428,96m?2 BAIXA
4° PAVIMENTO ESCRITORIOS / PLENARIA 1 476,32m? BAIXA
ATICO COPA 1 259,44m? BAIXA
BARRILETE 39,50m? BAIXA
RESERVATORIO 39,50m? BAIXA

‘ * O NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO

- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAGOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;

- NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

GILMAR RAMILO ROQUE
CREA/SC 76032-8

AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO DE SA BRITO
CREA/RS 50.268

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ENDEREGO:

RO EMISSAO INICIAL 11/04/2022
Reviséo Descrigéo Data
Gilmar Ramilo Roque  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA- SC 76032-8
©) (48) 99621-8166
INRUSH (=) gilmar@inrush.eng.br
ENGENHARIA ) www.inrush.eng.br
PROPRIETARIO: CNPJ:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC 83.901.983/0001-64 P P C |
0BRA:

AVENIDA 0SVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC

JAN/2022 | AD

PROJETO:
PROJETO PREVENTIVO O 1
CONTEUDO: . B

PLANTA DE SITUAGAQ E LOCALIZACAO

PLANTA BAIXA SUBSOLO DATA FOLHA: | ESCALA

INDICADA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023
IPRU T'UCULVU OPVV PAVPAe7AVIVIVIVL To) 9'9
LEGENDA
) EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg
SAN. MASCU(INO/ SAN. FEMININO ™ -
/ A=770m / A8t ., EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg
410 / i
&0 / /QF | ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
A | | MiNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
e oF TN 4o LE ABERTURAS (DETALHE 02).
— ) ) ‘ T T T T i = X - .
\\I§<I/ 3 - I u [ E— — | T ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
. 2 - ot e [ tomacio MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
JARDIM E | 3 b @ ABERTURAS (DETALHE 02).
E:; 3 DISTANCIA MAXIMA T e - SAITUA , R
S | ASERCOBERTAPELO ™~ = PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
| | . g - SAIDA INDICACAO DE DIRECAO
} I R — AN J
! 1 S|elzEEIgs (38R )
RAMPA 1=19,4% | | " e J ~ ﬂ[ . SAIDA ‘ PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
50 ‘ \.( . Ll g ] ' <= INDICACAO DE DIRECAO
3 1 1L [T / /,f ] 1
| | 1 L .
| ' ; . J[ A N HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm
—] : 2lxle|elzlelasle ) !
| Y |gklelelellel ] :
% ] | | P B .
. m : ’ CA CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
DISTANCIA A =] ]
PERCORRER - 14,00M 3 E',;E_\Q/ :E OR AUDITORIO =
\ 2 ] B H aininiaie Colualis A=22527 m’ - ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO
g g QUEBRA-VIDRO
== o 1
| . : v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
5 HALI;I;Iin\)/AzDOR 1
L < o =610m 1 R
: J g 150 Y AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
1 i 1
DISTANCIA MAXIMA A PERCORRER i Y N me s, @ :
22,500 + 14.00M 36500 : [ : ' = DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
: i : CONFORME IN 09/2020
| : ART 53, INCI I, ALI :
1 |+ Y | Qi’;.“JE%’E%EW%%EI\%@CS%ZT?;”52;" P90 - E | PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
D A cmm e : / ewoerat P90 - D RESISTENCIA 90 MINUTOS
e=28cm | : —ART 54 INGISO Il ALNEA :
h=175cm e et NG TN PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
200 I | MmO 70 GMDE DAMETRO [ Cl DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
A 1297 m = \\Q?,f./ RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
mr:g;&gggo T VERMELHA.
=20,08 m riﬁq 77777777777 _ o o
0% LR GRS B LY CCLLLEE. | I><i | | REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENCAO
8 . ’ \ @ -/ | PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
2 % DISTANCIA MAXIMA 588 388 e 5|88 )R F = = i A
%’" § CORRIMAO ASETD%?&EETA%PESE - ol . s55 mEEEAQ INDICAQAO SAIDA DE EMERGENC'A
g e | | , 150 VER DETALHES TRRE 60 MINUTOS * o | some AL 8 4360 !Q—
— I [T 1 ] ~—~___DISTANCIA MAXIMA %150 T Aeer I . . o
PORTA DE CORRER A PERCORRER - 12,00M N ] CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.
N ppEREEEE
gy, DISTANGIA MAXIMAA - eza0on CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.
8 - O ’ AREA ONDE OCORREU ALTERACAO DO LAYOUT DESDE A
0 . / ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.
C;Uﬁ RDA CORRO H CORR M‘/:\OT ‘
N QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
R . PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
GUARD CbRAO € CORRIMAO| / PLACAS DE SINALIZACAO.
)y 0
WO
NOME DO EMPREENDIMENTO
, CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
PLANTA BAIXA = TERREO CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
Escala 1: 75 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO N° BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7
N OTAS CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional € nome) CREA n° ART n°
- ; ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903
- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA; _ _
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL; .
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO Ill, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MINIMO 70cm DE DIAMENTRO; e e e Tanako HINOT9 - INSTALAGOES
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; - NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA; IN09/2020.
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NiVEL MiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:! - 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); N A Se Teoans 2UF

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULAGCAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENCA); CO-AUTOR DO FZT{%E]IS@E?&PB%TT%AVEL TECNICO
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA CREA/RS 50268
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

RO EMISSAO INICIAL 11/04/2022
Revisdo Descrigao Data

Gilmar Ramilo Roque  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-SC 76032-8

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABI’ERTURAS DO AMBIENTE O e - ® _(48) 99621-8166

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS; !N \RUON 9""‘;{@'”“?“-6"9-”

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18° DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, &) www.inrush.eng.br
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19° AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA OERSNSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / 5C 83.901.983/0001-64 P P C |
BLOCO AUTONOMO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MiNIMO 60 MINUTOS; AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL. 1900 - CENTRO - FLORIANGPOLIS/SC

- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A PROJTO:
ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES; C'ZN'fSDiETO PREVENTIVO O 2

- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01. ) , o oL ANTA BANA TERREO

- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MINIMA NO ESGUICHO 300L/min. DjXN/ZOZZ R
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023

PROTOCOTO-SPW-202370000#3

UV

LEGENDA

EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg

SUBESTACAO

A=1091m:
// 450

A SER COBERTA PELO
HIDRANTE - 16,00M
/ / /

EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg

ILUMINACAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA

DEPOSITO

DISTANCIA MAXIMA A
PERCORRER ATE O
TERREO - 14,00M
ton
2.
E
E
]
] i
] )
1 4
A |
1 .
SALA TREINAMENTO ! AREA EE_ 7D9EQSZCANSO
A=5771m? 1 o -
A 1 45450 _
[ $ 1 2 wi
Q -
. U %v VER DETALHE
[ ﬁ'\ an
\aiz/
SALATI 2 X MANGUEIRAS
cO2 LP A = 5,52m? 15MT
6Kg JANELA DUTO 450
DEVENTILACRAO ¥
-
I ri:::i:::ii:: T
~ oI ] © ©
1 ‘HJ 2| S| F| 2| =|*ESCADA
1 | F b DESCE | A =12,19m?
1 u - = < 450
/\ I / i -
h
1112 A e —
0 e=280m I S \%ﬁ o1
1 h=1764cm L1140 N 1| g S
T
1 1110 O
: 77;727 ‘ / ” e=28cm
i LE. (BR) -
5@ o | soBE @) h = 17,66 cm
D ©Of /N~ o | <
\¥777797 ? o Ol O O
v
CORRIMAO
VER DETALHES
|| = // / /
. 7 /

SALA ACUSTICA
/ A=1518 m?

v

P

PLANTA BAIXA - MEZANINO
Escala 1: 75

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA,;

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MiNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL;

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MiNIMO 70cm DE DIAMENTRO;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MiNIMA DE 1 HORA,;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NiVEL MIiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALAGAO DOS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULAGCAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAGCAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENGA);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MiNIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19°: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA
BLOCO AUTONOMO.

- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MiNIMO 60 MINUTOS;

- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENGA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.

- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MiNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

C———) )
MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
= = MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
——————— | ABERTURAS (DETALHE 02).
SAIDA]
— PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
’c; AID % INDICACAO DE DIRECAO
SAIDA ‘ PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
— INDICACAO DE DIRECAO

HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm

CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO

ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO

— QUEBRA-VIDRO
v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
< DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
P90 - E PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTENCIA 90 MINUTOS
P90 -D
N PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
7 Cl DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
\\Q?,f./ RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.
N , _
[T ) REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENCAO
' \\1 / PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
EELE GEEEE INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA
CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.
CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M. —
AREA ONDE OCORREU ALTERACAO DO LAYOUT DESDE A
ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.
QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
PLACAS DE SINALIZACAO.
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO Ne BAIRRO

FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

1900

CENTRO

AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome)
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE

CREA n°
CREA/SC 76.032-8

ART n°
7927458-7

CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome)
ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO

CREA n°
CREA/RS 50.268

ART n°
11458903

- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAGCOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;

- NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
GILMAR RAMILO ROQUE
CREA/SC 76032-8

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO DE SA BRITO
CREA/RS 50.268

RO EMISSAO INICIAL

11/04/2022

Revisdo Descrigao

Data

O mos

NGENHARIA

Gilmar Ramilo Roque

ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA- SC 76032-8

©) (48) 99621-8166
gilmar@inrush.eng.br
(29 www.inrush.eng.br

PROPRIETARIO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC

CNPJ:

83.901.983/0001-64

OBRA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ENDEREGO:

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC

PPC

PROJETO:

PROJETO PREVENTIVO

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA MEZANINO

03

DATA

JAN/2022 | A1 | INDICADA

FOLHA: ESCALA



AutoCAD SHX Text
SAIDA

AutoCAD SHX Text
SAIDA

AutoCAD SHX Text
LE

AutoCAD SHX Text
SAIDA

AutoCAD SHX Text
CA


PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023

PROTOCOTO-SPW-202370000#3

U1

PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO
Escala 1: 75

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAGAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA,;

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO Il, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL;

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO lIl, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MiNIMO 70cm DE DIAMENTRO;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA,

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NIiVEL MIiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:l — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALAGAO DOS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENGCA);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8° SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALAGCAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MiNIMO 60 MINUTOS;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19°: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA
BLOCO AUTONOMO.

- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS;

- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAGCAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.

- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MiNIMA NO ESGUICHO 300L/min.
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PASSEIO

LEGENDA
) EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg
o EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg
| ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
| MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
——~ | MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
~— " | ABERTURAS (DETALHE 02).
SAIDA]
— PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
.| | INDICAGAO DE DIREGAO
SAIDA] PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
 — INDICACAO DE DIRECAO

HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm

CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO

ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO

— QUEBRA-VIDRO
v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
< DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
PO0 - E | PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTENCIA 90 MINUTOS
P90 -D
T PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
[ Cl DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
\\Q?,f./ RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.
N , _
/| REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO
'\\* ~* /| PARAUSO DO CORPO DE BOMBEIROS

INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA

CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.

CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

AREA ONDE OCORREU ALTERAGAO DO LAYOUT DESDE A

ULTIMA APROVAGAO DA EDIFICACAO.

QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E

PLACAS DE SINALIZAGAO.

NOME DO EMPREENDIMENTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CLIENTE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

MUNICIPIO

ENDERECO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

Ne

1900

BAIRRO

CENTRO

AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome)
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE

CREA n°
CREA/SC 76.032-8

ART n°®

7927458-7

CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome)
ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO

CREA n°
CREA/RS 50.268

ART n°®

11458903

IN09/2020.

- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAGCOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;
- NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA

AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

GILMAR RAMILO ROQUE
CREA/SC 76032-8

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO DE SA BRITO
CREA/RS 50.268

RO EMISSAO INICIAL

11/04/2022

Revisao

Descrigao

Data

Gilmar Ramilo Roque

O%

\ ‘ls

NGENHARIA

ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA- SC 76032-8

©) (48) 99621-8166
gilmar@inrush.eng.br
(%9 www.inrush.eng.br

PROPRIETARIO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC

CNPJ:

83.901.983/0001-64

OBRA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ENDEREGO:

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC

PPC

PROJETO:

PROJETO PREVENTIVO

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO

04-A

DATA

FOLHA:

JAN/2022 | A1

ESCALA

INDICADA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITAQAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOO-SPW-202371000043 102
LEGENDA
/f EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg
4
L EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg
| ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
| MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
= = MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
~—— | ABERTURAS (DETALHE 02).
SAIDA ] i
) PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
’c)\ AIDA ] INDICACAO DE DIRECAO
H - H S H - R - H H - H H - H H SAIDA ‘ PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
i @) & L © ) 3 ) INDICACAO DE DIRECAO
6Kg w.e. = || T w.e. 6Kg
HERAN Cgtzs || g0z h HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm
2 2 GOVERNANCA E Q 2 - .
S S ) CONFORMIDADE S S A CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
\ z FISCALIZAGAO z FISCALIZAGAO A = 25,00m? z z
\ A ; ) A = 33,96m? o = 2o lom 10125 8] 8] A
W — & - CAJSE)BN;\AD-\C/)IE F?g ALARME DE INCENDIO
§ § § ~ ~ § § JURIDICO § FISCALIZACAO .
2 2 5|| CIROULAGAO Joopa. CIRCULACRO 3 3 v 3 i v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
\ g 10125 M 1012,5 5 1012,5
FOGAO ELETRICO AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
DISTANCIA MAXIMA A /. g
PERCORRER - 21,50M \\ H
120 120 é LE.
) < DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
COMUNICACAO \
A = 32,98m? 333/: EI/.\E)/ /;EH?ZR S F"&s ]
410125 , ‘ 120 B P90 - E | PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
A DIVISORIA LEVE COM VIDRO @h L ‘IE : | % TT L RES'STENCIA 90 MINUTOS
= L'E'HJ ]? = DIVISORIA LEVE COM VIDRO - : DIVISORIA LEVE COM VIDRO‘\—}I? DIVISORIA LEVE COM VIDRO DIVISORIALEVECOMVIDRO — P90 - D
CIRCULAGCAO = mE
4 r e e aa e == 2 A =30,29m PORTA DE VIDRO z
| T s ST CIROULAGAO | PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DIVISORIA LEVE COM VIDRO 777%7--’--7--,- oT S $172° o uamcueras D Q_Mm 5 }i‘ DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
T 15MT \ / =
= e e \ GO ) RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
LE. PORTA DE VIDRO e RN N2.172Y
o e SADA | oy LE. 7] DIVISORIA LEVE COM VIDRO T VERMELHA.
- DIVISORIA|LEVE COM VIDRO —] 2 i —— — —
L.E.H e INST. S ANTECAMARA | - - \ﬂ‘ RN ] ~
& Vazoom DS /<  REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO
§10128 22 [guion | " \\J / PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
g INFORMATICA g INFORMATICA —
VICE-PRES. STl w025 8 o PR S INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA
FISCALIZACAO g veRoETAES | orrs | 2[ %[ B[S =|2ESCADA : / |
A = 15,46m? g ! @) - i,|:Es,:E e E_ES ’ ’ )
L 7T | gmes 2 | CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.
TN S ! ] o — —— ] )
£ LN i e I CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M. —
2 PROFISSIONAL LE. 1/ | soeg
A = 66,02m? J — )
o 10125 S gl sl @10
AREA ONDE OCORREU ALTERACAO DO LAYOUT DESDE A
CORRIMAO ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.
VER DETALHES
| — 1 | ] [ T1 ]
QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
Escala 1- 75 PLACAS DE SINALIZACAO.
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO Ne BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7
N OTAS CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
; ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903
- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA; _ _
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL; :
- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO Ill, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MIiNIMO 70cm DE DIAMENTRO; e e e Tanako HINOT9 - INSTALAGOES
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; - NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA: IN09/2020.
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NIiVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE:| — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); O N aeLO ROQUE
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENCA); CO-AUTOR DO&@%EEQS@ET&T%AVEL TECNICO
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13° O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA CREATRS 50268
CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL; i
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO: Rejioséo E“gfgf;':'c'“ 11/;/222
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; Gimar Ramilo R
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA : mariamilo ROqUE  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA- SC 760528
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE Q &Y ~ (® (48) 99621-8166
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS; !N'G AY H'E)'R h 9"’"{?'@'"’“?“-6"9-*”
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, @ www.inrush.eng.br
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
’ . NSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 901. 1-64
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19°: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA CO SELHO REGIO c0 /3G 83.901.983/0001-6 P P C |
BLOCO AUTONOMO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
’ | ENDEREGO: ,
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A PROJETO
ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES; PROJETO PREVENTIVO 04 — 3
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01. oL ANT © BAXA 2° PAVIMENTO
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MINIMA NO ESGUICHO 300L/min. DjXN/ZOZZ Foal.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023

PROTOCOTO-SPW-202370000#3 1)
LEGENDA
( / EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg
H EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg
) ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
| MiNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
= = MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
——— = | ABERTURAS (DETALHE 02).
R PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
(<A DA INDICACAO DE DIRECAO
| [T 1 [ [ [ T 1 [ [ m—— HHH F— ] [ [ [ 1] [ [ [ ] [ I , N
- & HlE © D g SAIDA ‘ PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
g we” || “we, 8o _~——— | INDICACAO DE DIRECAO
A =2,28m? A =2,28m?
ooz | H N HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm
K / 8 //// ;é / e T CA CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
/% / < DIRETORIA 4 CONTROLLER / g 120
‘. HIDRANTE - 23,00M 4 4 i 4 n
/ E i /3 A o Sp—m - ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO
3 1310~ ) 1310 ?
/ //§ / = // 2/|  CIRCULAGAO COPA 1. CIRCULAGAO QUEBRA-VIDRO
| / A =6,90m? = 3,70m? A=6,90m? u .
' SALA DE REUNIAO Pz T gm0 PEER Ny v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
\ A = 33,68m? FOGAO ELETRICO < A =130,10m?
w % 1310 — T z o :
PERCORRER - 21 50M *//q = =] 7 AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
% X eas ELEVADOR <ras Il < DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
Vellle — — — = N POQO - E | PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
/ LE DIVISORIA LEVE COM VIDRO L .| ] a
x RESISTENCIA 90 MINUTOS
/‘ 3 B L) I HALL ELEVADOR / % P90 - D
\ e " A=810m? ] Y
1 L S0 axumcuers S H A N PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DIVISORIA LEVE COM VIDRO _&-— S S / [ Cl DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
E ¢ \Q?,f/ RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
e VERMELHA.
[% DIVISORIA LEVE IL—';ET : //,,,,\\
i’ I><i | | REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO
‘R‘ CORREDOR DE " \ | PARAUSO DO CORPO DE BOMBEIROS
8 JANELADUTO ] e 7 * e
PRESIDENCIA > RECEPCAO NERDETALUES |1 Telsf { ¢ e s i - . -
g 0 = SR ARy INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA
1310 é: HL.E. & 1310
% j u | ] u u ] u u | CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.
n= 1756 CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M. E—
o sl geal st
- CoRRivAO AREA ONDE OCORREU ALTERACAO DO LAYOUT DESDE A
= - : — : ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.
PLANTA BAIXA - 3° PAVIMENTO QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
Escala 1: 75 PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
PLACAS DE SINALIZACAO.
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO Ne BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7
N OTAS CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
; ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903
- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA; _ _
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL; :
- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MiNIMO 70cm DE DIAMENTRO; e e e Tanako HINOT9 - INSTALAGOES
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; - NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA: IN09/2020.
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NiVEL MiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:l - 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); N CRENse neon s
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENCA); CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA CREARS 50268
CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL; i
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO: Rejioséo E“Q'SS;’?;':'C'AL “’g‘:;”
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; Gimar Ramilo R
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA : mariamilo ROqUE  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA- SC 760528
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE O &Y ~ (® (48) 99621-8166
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS; !N'G AY H'E)'R h 9"’"{;@'"“‘?“-6"9-*”
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, &y www.infush.eng.br
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
’ \ NSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 901. 1-64
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19°: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA CO SELHO REGIO co /G 83.901.983/0001-6 P P C |
BLOCO AUTONOMO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
It . ENDEREGO: ,
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A PROSET
ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES; PROJETO PREVENTIVO O 4 — C
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01. o ANT © BANA 3 PAVIMENTO
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MiNIMA NO ESGUICHO 300L/min. T e .
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITAQAO ELETRONICA 05/2023
PPROTOCOTC-SPW-20237000043 ozt
LEGENDA
( / EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg
H EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg
| ILUMINACAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
| MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
= = MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
————" | ABERTURAS (DETALHE 02).
AT A
DA [J A . .
<———=_ | PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
[SAIDA || INDICACAO DE DIRECAO
‘ ! ! ‘ : ! H ‘ SAIDA ‘ PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
cuseoncorro oL S LS Y Y 105 /B | INDICACAO DE DIRECAO
v
N HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm
@i} [[) @i} [[) @i} PERCORRER ?OOM
S A // 118 }2)/ CA CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
% X
Stﬂli%/:ACORPo ~ SALADE - ) “,“ ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO
e @:] @:} @:] @:] @i] TREINAMENTO | [ SALAV. P. 01 s o
Jﬂ e D | D | 0D | @D | 0] [ sems QUEBRA-VIDRO
CIRCULACAO 16105 100 S A
Resa Ao v il \ 4 SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
G 16105 Qs 410108
A / =
& ;% —— [D [D [D [D [D AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
oo = < DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
Q ELEVADOR LOTACAO /
2 Amgpom j
TERRAGO : =5 — - FIDRANTE -21.00M | P90 - E | PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
2 3 - S — RESISTENCIA 90 MINUTOS
o eroucRo P90 - D
1 = . 1610,5 o S EE LR G has i
o 105 g H e T S 44 T PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
ZXMANCHE, | ) j | ol [ Cl DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
T )  WDRANTE bE PAREDE Y \Q?,f/ RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
AIDA L.EC l - =
LE | VERMELHA.
a 25»0E \(il/ PORTA DE VIDRO o
INST. S ANTECAMARAg)) o ~ I
- 2 a =300m & o Y , ~
At A 1%38'5ﬁ AL DE ESPERA s y x%\\ REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGCAO
Rt oM e & $ SAIDA ,DE BSP \ A ) | PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
w g 16105 N4
2 f— /
BE VENTILAGE I, e o 7/ /% o / SR ARy INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA
VER DETALHES ! IR =R SALA DE REUNIAO ; SALA V. P. 02 =
IH;A Q@ o DESCE A= 21om / A=16,17m? SA’i‘- ES(LUPlo A=21,71m
H € — N L) LE. ] . 5 16105 g :161’0;‘// 16105
e [ LU eP s 7 - CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.
SRADIL ;;11104%19&: X‘ { o I 1 [ [ I 1l [ ‘ I 1
H = 0,40M \e==== T ;
Ny i - CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M. I
A — (fq\/‘ h=17,5cm
e fa@
~ AREA ONDE OCORREU ALTERAGAO DO LAYOUT DESDE A
CORRIMAO , ~ ~
GUARDA CORPO oo VER R IaS ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.
. QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PLANTA BAIXA - 4° PAVIMENTO PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
Escala 1: 75 PLACAS DE SINALIZACAO.
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO N° BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
. ENG. ELETRICISTA CZILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7
N OTAS . CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA; _ _

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO I, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL;

- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO IIl, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MiNIMO 70cm DE DIAMENTRO; 'EE’EF;F;?CJE;CE’)ggi’ffff;ggngTo NAIN 019 - INSTALACOES

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; - NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA; IN09/2020.

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8% DEVE-SE GARANTIR UM NiVEL MIiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:l — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); GILMAR RAMILO ROQUE

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENCA); CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO DE SA BRITO

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA CREARS 50268
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6° A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MiNIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE O | © (48) 99621-8166

E

RO EMISSAO INICIAL 11/04/2022
Revisdo Descrigao Data

Gilmar Ramilo Roque  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-SC 76032-8

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MiNIMO 60 MINUTOS; N'G ) N'H'g'l 1 g"mff@‘"’“?“-eng-b’
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, &y www.infush.eng.br

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19° AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA OERSNSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / 5C 83.901.983/0001-64 P P C |
BLOCO AUTONOMO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FpGo POR NO MiNIMO 60 MINUTOS; EE\D\E/REQKI]D A OSVALDO RODRIGUES CABRAL. 1900 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A PROTO
ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES; C'ZN'jSDiETO PREVENTIVO O 5
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01. ) , o oL ANTA BANA 4° PAVIMENTO
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MINIMA NO ESGUICHO 300L/min. DjXN/ZOZZ Fal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOCO SPW 202371000043

U0

SINALIZACAO EM CONFORME IN06/CBMSC: 100 ACIMA DE QUALQUER
TODA[S) :2 gfgﬁi 120 OBSTACULO CONSTRUIDO
- . . o T e e L. B
SINALIZACAO E PROIBIDO: N e o S Ry Ce ,
PARA PARDES LETRA "E" | - O DEPOSITO DE MATERIAIS ABAIXO OU ACIMA DOS EXTINTORES; R P LA A IR NPT ~~ TELAMETALICA
EM NEGRITO Il - COLOCAR EXTINTOR DE INCENDIO NAS ESCADAS, RAMPAS, ANTECAMARAS AREA MINIMA 1,00m?
E EM SEUS PATAMARES. , ~ MALHA MiNIMA 0,03mm
, _— TELA METALICA MALHA MAXIMA 0,05
o - OS EXTINTORES PORTATEIS DEVEM SER INSTALADOS DE MANEIRA QUE SUA S T ALHA MINIMA 0,03 S mm 15 120 15 CONFORME IN09/CBMSC:
ALCA DE TRANSPORTE ESTEJA, NO MAXIMO, 1,60 M ACIMA DO PISO ACABADO. MALHA MAXIVA .G (MINIMO)
- OS EXTINTORES PORTATEIS, QUANDO LOCADOS SOBRE O PISO, DEVEM ESTAR uomm PONTO MAIS i 0S DUTOS DE VENTILACAO DEVEM ATENDER AOS
EM SUPORTE ADEQUADO PARA O PISO. ELEVADO DA EDIFICACAO o . BEIRAL SEGUINTES REQUISITOS:
Cores: eferéncia MUNSELL - PARA A SINALIZACAO DE PAREDE, DEVE SER PREVISTO SOBRE O EXTINTOR P S S | - TERAO SUAS PAREDES RESISTENTES AO FOGO
BOOK OF COLOR UMA SETA VERMELHA COM BORDAS EM AMARELO, CONTEENDO A INSCRICAO ISR e | | POR 2 HORAS;
VERMELHA: 5R% "EXTINTOR™. n Il - TERAO SOMENTE ABERTURA NA PAREDE
®) S eve ®) ; COMUM COM OS VESTIBULOS;
2 AMARELA: 2,5YG 9/14 Q PARA OS E)N(TlNTORES PORTATEIS LOCADOS EM SUPORTE SOBRE O PISO, A _ 1 ! >
s = SINALIZACAO DEVE ESTAR AGREGADA AO SUPORTE, MESMO QUANDO CORTE - AA ) IIl - TERAO AS DIMENSOES MINIMAS EM PLANTAS
<§E <§E AFASTADO DA PAREDE. o % EP{S,E] lIZDLIJEI\;Il,DZI([))?DDEE LARGURA POR 0,70m DE
= = - PARA A SINALIZACAO DE COLUNA, DEVE SER PREVISTO SOBRE O EXTINTOR o = ;
5 5 UMA FAIXA VERMELHA COM BORDAS EM AMARELO, CONTENDO A LETRA "E" JDV 50 50 < IV - ELEVAR-SE 1,00m ACIMA DE QUALQUER
3 3 EM NEGRITO, EM TODAS AS FACES DA COLUNA v BEIRAL CORBETURA DEVENDO SER PROTEGIDO A SUA
— — I - . . K 2 £l T P . B Zx = ‘ ‘ Ve .
LETRAS EM - PARA A SINALIZAGCAO DE PISO, DEVE SER PREVISTO SOB O EXTINTOR UM i i - ‘ ‘ PARTE SUPERIOR POR MATERIAL INCOMBUSTIVEL;
NEGRITO o .~ QUADRADO COM 100 CM DE LADO NA COR VERMELHA, COM AS BORDAS I I TELA METALICA \éA‘ ZEORFQBOET'LEFE/? '\\;'EE’\':‘EOZ?AEN'\:SDSE\\S/EFQ%E&CA;C')MA
Y PINTADAS NA COR AMARELA COM 10 CM. | | / ; i 2 ,
e P ) , i i AREA MINIMA 1,00m o , !
s PARAGRAFO UNICO. O DISPOSTO NESTE ARTIGO APLICA-SE AOS EXTINTORES S I td MALHA MiNIMA 0,03mm © N BEIRAL COM AREA EFITIVA DE 1,00m* CADA; )
_ INSTALADOS EM: S I I MALHA MAXIMA 0.05mm I\D/:E -Eg/acljp iﬁs\loT gygﬁAc?A?\lsAilAzFXz ;%CALIZACAO
| - AREAS DE GARAGENS OU DEPOSITOS, INDEPENDENTEMENTE AREAS DE 1 1 :
GARAGENS OU DEPOSITOS, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE OCUPACAO DO I I VISTA SUPERIOR
IMOVEL; E B 5
& Il - IMOVEIS COM OCUPACAO, INDUSTRIAL, DEPOSITOS, GARAGENS, POSTOS e R U RO R -
5\\?0 PARA REABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OU EDIFICACOES ESPECIAIS. St
P@O VISTA FRONTAL

CORTE - BB

CONFORME IN09/2020/CBMSC: CONFORME IN09/2020/CBMSC:
ART. 45. O GUARDA-CORPO DEVE SATISFAZER AS SEGUINTES CONDICOES: ART. 48. O CORRIMAO DEVE ATENDER OS SEGUINTES REQUISITOS:
‘ | - SER BARREIRA FISICA DE PROTECAO VERTICAL, PARA EVITAR A QUEDA DE | - SER INSTALADO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA OU RAMPA, INCLUINDO-SE NOS )
B NiVEL,; SEUS PATAMARES; SAIDA
| | Il - QUANDO FOR CONSTITUIDO POR ELEMENTOS VAZADOS, DEVE IMPEDIR A Il - ESTAR SITUADO ENTRE 80 A 92 CM ACIMA DO NiVEL DA SUPERFICIE DO PISO, - )
PASSAGEM DE UMA ESFERA COM 11 CM DE DIAMETRO NAS ABERTURAS; MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DO DO PISO, DA BORDA DO DEGRAU ATE A gl |SAIDA
Il - QUANDO FOR IMPLEMENTADO EM VIDRO, DEVE SER VIDRO DE PARTE SUPERIOR DO CORRIMAO; € CONFORME IN13/CBMSC:
CORRIMAO CONTINUO SEGURANCA CONFORME IN 18; Il - SER FIXADO PELA PARTE INFERIOR, ADMITINDO-SE A FIXACAO PELA LATERAL, g S 25
TUBULAR IV - DEVE SER PROJETADO DE FORMA A RESISTIR AOS ESFORCOS ESTATICOS NESTE CASO DEVENDO TER NO MINIMO 8 CM DE LATERAL, DISTANCIA ENTRE A PARTE SR Ao o IMITOSA DEEE TER 05 SEGUINTES REQUISITOS
HORIZONTAIS E VERTICAIS, E SUPORTAR OS IMPACTOS ESTABELECIDOS NA SUPERIOR E OS SUPORTES DE FIXACAO; S MODELOS DE PLACAS ( oo
NBR14718; e IV - POSSUIR SECAO CIRCULAR DE 3 A 4,5 CM (174" A 2") OU RETANGULAR COM Q& SEMESCALA |~ CONTER A MENSAGEM "SAIDA', NA COR VERMELHA OU
V - NAO PODE SER CONSTITUIDO POR ELEMENTOS QUE POSSIBILITEM A LARGURA MAXIMA DE 65 MM: ' o = I\I/ERFI’D(II)E'S;(J)IIEESI\I;?A?IDSIE;?E)?\I'\:E?US?OD'; ?AEE?\JQAAZOELI\?GIA'
. ~ ! D -
ESCALADA POR CRIANGAS, TAIS COMO: LONGARINAS, GRADES, BARRAS CORRIMAO EM V - POSSUIR AFASTAMENTO DE 4 A 5 CM DA FACE DAS PAREDES OU GUARDAS DE Z < o , veAan "~
HORIZONTAIS, ETC. ALUMINIO TUBULAR FIXACAG; Ss N S I D SAIDA” NA MUDANCA DE DIRECAO;
A ¢ i : ¢ SEEAN — : ) ) ) < X A A Il - POSSUIR AS DIMENSOES MINIMAS DE ACORDO COM
— — :ﬁi@?ﬁ;&gﬂg%@gCT':CON\I/C%CE éi?:gig QA?:ZOI\JSSEONg\lng/S’ATEIcAESsIso VI - O CORRIMAO DEVE SER CONTINUO, SEM INTERRUPCAO AO LONGO DE TODA A < Q & A TABELA 1:
E Q \ DE CRIANCAS ' . s SUA EXTENSAO, INCLUSIVE NOS PATAMARES DAS ESCADAS E RAMPAS; g < IV — POSSUIR FUNDO BRANCO LEITOSO E SER DE ACRILICO
o . Y =u )
23 o ART. 71. 0 DEGRAUS DAS ESCADAS DE EMERGENCIA, DEVEM ATENDER OS VIl - NAO PODE POSSUIR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS OU QUAISQUER =g L 50 /75 L OU MATERIAL SIMILAR; E
I o L | SEGUINTES REQUISITOS: 4 4 OBSTRUCOES; o / A V — POSSUIR FONTE DE ENERGIA, CONFORME PREVISTO
o< : - ~ .
S8 © = | - TER PISO INCOMBUSTIVEL E ANTIDERRAPANTE. CONFORME A IN18: c c VIIl - NAO PODE PROPORCIONAR EFEITO GANCHO EM SUA EXTREMIDADE; R NA SECAO IV DESTE CAPITULO.
Z< & ol PISO EM CERAMICA Il - TER ESPELHO OU ALTURA (h) COMPREENDIDA ENTRE 16 E 18 CM, COM S S IX - DEVE RESISTIR A UMA CARGA DE 90 kgf/m, APLICADA A QUALQUER PONTO DELE, <Z . o - A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA PLACA
S5 @0 / ANTIDERRAPANTE E TOLERANCIA DE 0.5 (M- ' S ) VERTICALMENTE DE CIMA PARA BAIXO E HORIZONTALMENTE EM AMBOS OS SAIDA K“ => LUMINOSA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO
ANTINCHAMA NIVEL Il - TER PISO OU BASE (b) COMPREENDIDA ENTRE 27 E 32 CM; SENTIDOS; AMBIENTE. SEGUNDO ABNT NBR 13434-3/2004:
"A" - NBR 9442 ] . X - PODE SER UTILIZADO QUALQUER MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DO CORRIMAO, . - NA FACE EXPOSTA DO ELEMENTO DEVE SER
2{5-CER(EQ?\IEF(Obg{agAPEIyE%g’T\Ig?\QFI)\JEIB_Q goo;)")/.'ULA DE BLONDEL-63 M (2h + b) PISO ACABADO DESDE QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NESTE ARTIGO; E SAIDA IDENTIFICADO COM NOME DO FABRICANTE, MES E ANO
A EDIFICACAO EXISTENTE INO5: "(5) ’ X ’ XI - PARA AS ESCADAS E RAMPAS DE ESCOLAS, JARDINS DE INFANCIA E PISO ACABADO DE FABRICACAO, INTENSIDADE LUMINOSA EM MCD/M2
H=ESPELHO — ADMITE-SE ESPAGAMENTO ENTRE V - SER UNIFORME EM TODA A EXENSAO DO LANGO DA ESCADA, OU SEJA, 05 A - O ACIONAMENTO DAS PLACAS DEVE SER AUTOMATICO
, ) / N | ’ CAMEN DEGRAUS DEVEM TER O MESMO FORMATO E AS MESMAS DIMENSOES (BASE ASSEMELHADOS, DEVE HAVER CORRIMAOES NAS ALTURAS INDICADAS PARA OS . : ,
. A, A s & o Tt '{gNGAR'NAS DE, NO MAXIMO, ALTURA); RESPECTIVOS USUARIOS, ALEM DO CORRIMAO PARA OS RESPECTIVOS USUARIOS, Y o QUANDO OCORRER A FALHA DA REDE ELETRICA;
cm." ' . _ . X — - i ]
VI - QUANDO POSSUIR BOCEL, ESTE DEVE TER SALIENCIA OU PROJEGAO SOBRE ALEM DO CORRIMAQ PRINCIPAL. ) TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA
SER MEDIDA ENTRE BOCEIS CONSECUTIVOS. DEVEM SER INSTALADOS EM DUAS ALTURAS: 0,92 M E 0,70 M DO PISO ACABADO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA SEGURIMAX LUMINARIA DE EMERGENCIA SEGURIMAX
ADAPTADOR STORZ x ROSCA LUMENS 1200/3000 LUMENS A VALVULA DE GLOBO
EXTERNA BSP I F.P.F1>. os ANGULAR 45° @65mm
o2 N— 6,6 , ADAPTADOR ROSCA INTERNA
REGISTRO DE GAVETA i STORZ COM REDUGAO CONFORME IN007/DAT/CBMSC:
' 22" 8 = M| | v @65MMXD40 ¢
TAMPA METALICA ] . ISTA SUPERIOR ABRIGD D mmxi2atmm - NO INTERIOR DO ABRIGO DE MANGUEIRAS
ALCADA o E g ~ : DEVEM SER ACONDICIONADOS:
PAREDE DE&%’S’Q‘Z@E& T~ [ ’ < § . . N\ MANGUEIRAS \ / | - A CHAVE DE MANGUEIRA;
— <O « Il - A MANGUEIRA E O ESGUICHO;
— S TUBO DE AGO = 1 ABERTURA PARA ||| - O HIDRANTE. O HIDRANTE.
| < = = -
TUBULAGRO PLVIAL = J/ GALVANIZADO @2.3" R& ! i < VENTILAGAO - O HIDRANTE DEVE TER O CENTRO
¢ — o2 — — COMPRIMENTO GEOMETRICO DA TOMADA D'AGUA VARIANDO
e o e < VISTA FRONTAL E LATERAL VISTA FRONTAL E LATERAL ——— MANGUEIRA A B C
TAMPAO CEGO COM s> (m) COMO REFERENCIAL O PISO.
CORRENTE TIPO STORZ E o FLUXO LUMINOSO: 200 LUMENS; FLUXO LUMINOSO: 1200/3000 LUMENS; = | o 30 48 75 17 _— VIDRO - AS TUBULACOES, CONEXOES E VALVULAS DO
o2 I 74 BRITA =& ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICA 110~220VCA; ALIMENTAGAO: BIVOLT AUTOMATICA 110/220VCA; SHP, QUANDO APARENTES, DEVEM SER
2 o < 0 : : PINTADAS NA COR VERMELHA.
= BATERIA: LITIO 3,7V 1000MAH; it rheowe, oY 4AH: 4 60 %0 7 INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE MATERIAL, A
CURVA 45° F.G @2.3" <z AUTONOMIA: 3 H NO MODO MAXIMO E 6 H NO AUTONOMIA: 3 HORAS; . , s '
= D MODO MINIMO: CONSUMO DE 12W; E I hiorar IR, - cir A DE 15 M RESISTENCIA MINIMA DA TUBULACAO DO SHP
& ' VIDA UTIL DA BATERIA: 200 CICLOS; L ' ' DEVE SER DE 150 MCA (15 KGF/CM?).
<a CONSUMO: 1W; , Seengz “ - MANGUEIRA FLEXIVEL: 40 MM (174", DE
TAMPA METALICA NA COR < VIDA UTIL DA BATERIA: 500 CICLOS; AREA DE COBERTURA: 250M*; < HIDRANTE-45 M: 3 MANGUEIRAS DE 15 M. —ESGUICHO ' oo
A A . 2. GRAU DE PROTECAO: IP20. = AGULHETA - 13mm BORRACHA, COM UM REFORCO TEXTIL. E—
VERMELHA COM INSCRICAO AREA DE COBERTURA: 25M? = - A TUBULACAO DO SHP DEVE SER FERRO
HIDRANTE DE RECALQUE GRAU DE PROTEGAO: 1P20. GALVANIZADO, COM DIAMETRO DE 65 MM (2V5");
- CONFORME IN11/CBMSC: Q&Oa - \ - NOS IMOVEIS COM OCUPACAO INDUSTRIAL,
PISO ACABADO ,POQP | DEPOSITOS, GARAGENS, POSTOS PARA
HIDRANTE — - A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; 0\@@ B REABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OU
3 DE a T : L, - AS LUMINARIAS DE ERMERGENCIA DEVEM TER CIRCUITO INDEPENTE DOS DEMAIS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO; W EDIFICAGOES ESPECIAIS, OS HIDRANTES OS
ECALQU ] - TER TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO: MANGOTINHOS DEVEM SER SINALIZADOS NO
- O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DEVE SER AUTOMATICO, QUANDO OCORRER A FALHA DA REDE ELETRICA; CHAVE DE MAGUEIRA FLEXIVEL - TIPO2, PISO COM A PINTURA DE UM QUADRADO, COM
, i MANGUEIRA DE 140mca-@40mm 100 CM DE LADO NA COR VERMELHA E COM AS
- - TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA; , . BORDAS PINTADAS NA COR AMARELA COM 10
1 70 } - DEVE GARANTIR: 3LUX PARA LOCAIS PLANOS E 5LUX PARA LOCAIS DE ESCADA, RAMPAS E COM OBSTACULOS; CORES: REFERENCIA CM.
- ALTURA DE INSTALAGCAO IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS; vEUR'\SEELL;AB.OS?{Z ?: Seliel
- AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA NAO PODEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE, SEJA POR ILUMINACAO A: SR4/
100 cm AMARELA: 2,5YG 9/14
REFLETIVA Py ¥
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO N° BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional € nome) CREA n° ART n°
- CONFORME IN12/CBMSC: ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 79274587
CONFORME IN12/CBMSC: —N - A CENTRAL DE ALARME E DO TIPO CONVENCIONAL: E CADA LACO CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional & nome) CREA ° ART n°
] CIRCUITO DE DETECCAO) MONITORA APENAS UM DISPOSITIVO ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903
N CONFORME IN19/CBMSC: ( ShO) ,
- O SOM EMITIDO POR AVISADORES (DETECTOR AUTOMATICO OU ACIONADOR MANUAL); A CENTRAL POSSUI _ _
SINALIZADOR e e SONOROS DEVE SER PERCEPTIVEL EM TODA A 0S QUADROS DE 20 CANAIS;
AUDIOVISUAL - st 5 AREA PROTEGIDA PELO SADI, DEVENDO A i Q - - CONSIDERA-SE LOCAL COM VIGILANCIA PERMANENTE, COMO SENDO - O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAGOES
CONVENCIONAL - =1 I ol POTENCIA SONORA SER: DISTRIBUICAO DEVEM SER O LOCAL ONDE A CENTRAL DE ALARME E SUPERVISIONADA T B o DIDO © DISPOSTO NA
I - ENTRE 90 E 115 DBA, MEDIDO A 1 M DE INSTALADOS EM LOCAL DE PERMANENTEMENTE (DURANTE O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO IN09/2020.
DISTANCIA DA FONTE SONORA; E FACIL ACESSO. IMOVEL) POR PESSOA, NESTE CASO, JUNTO A CIRCULACAO NO TERREO;
ACIONADOR DE Il - NO MINIMO 15 DBA ACIMA DO NiVEL - PLACAS, ETIQUETAS E OUTROS - A CENTRAL DE ALARME DEVE INDICAR: ) AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
ALARME 11.cm 8,5 cm MEDIO DO RUIDO DE FUNDO DO AMBIENTE MEIOS ADEQUADOS DE | - LOCAL DO ACIONAMENTO MANUAL OU LOCAL DA DETECGAO GILMAR RAMILO ROQUE
CONVENCIONAL i i ) ” " ; 5 )
o) OU 5 DBA ACIMA DO NIVEL MAXIMO DO IDENTIFICACAO DEVEM AUTOMATICA DE INCENDIO;
= 4 SINALIZADOR ACIONADOR MANUAL COM RUIDO DE FUNDO DO AMBIENTE, MEDIDOS A PERMITIR IDENTIFICAR A £ Il - FONTE DE ENERGIA RESERVA ATIVADA;
= ; AUDIOVISUAL SIRENE 3 M DE DISTANCIA DA EONTE. FINALIDADE DOS DISPOSITIVOS S IIl - NiVEL CRITICO DE ENERGIA (ENERGIA INSUFICIENTE PARA GARANTIR
NS ’ Q A AUTONOMIA REQUERIDA PARA OS COMPONENTES DO SADI); E
12V/24V CONVENCIONAL 12V/24V CONVENCIONAL 27706 - OS AVISADORES SONOROS E AVISADORES DE PROTECAO, DE FORMA QUE ) - - 2
SEM ESCALA VISUAIS DEVEM SER INSTALADOS A UMA ' IV - FALHA DE ALIMENTAGAO OU COMUNICAGAO COM OS DEMAIS CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
SEM ESCALA , OS RESPECTIVOS CIRCUITOS COMPONENTES DO SADI; RN EREARS o266 1O
£ ALTURA MiNIMA DE 2,2 M. SEJAM RECONHECIDOS ' i X ‘
- TENSAO DE OPERACAO: 12V A 24 VDC TENSAO DE OPERACAQ: 12 E 24 VDC | - CADA PAVIMENTO DA EDIFICACAO DEVE - A AUTONOMIA DAS FONTES DE ALIMENTAGAO DE EMERGENCIA DO
M : B . - PRONTAMENTO E COM SADI DEVE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DURANTE:
" CORRENTE EM REPOUSO: 0 MA 0 MA NDICACAO DE SUPERVISAQ: LED PISCA A CADA 4 POSSUIR NO MINIMO UM ACIONADOR PRECISAO PELO OPERADOR A i -
9 CORRENTE DA SIRENE: 20 MA@12V A 40 MA@24V SEGUNDOS MANUAL. 0S QUADROS DE ' ' - 1 HORA, EM OPERAGAQ CONTINUA DO ALARME GERAL, A
L FREQUENCIA DO FLASH LUMINOSO: 90 CICLOS/MINUTO INDICACAO DE ALARME: LED~VERMELHQ LIGADO - O ACIONADOR MANUAL, IEIA COR A géRﬁ:&T\ﬁ% Ii)l\ﬂj MODO SUPERVISAO, NOS IMOVEIS COM VIGILANCIA RO EMISSAO INICIAL 11/04/2022
= VIDA UTIL DO LED: > 100.00 CICLOS ACIONAMENTO: POR PRESSAO/REARMAVEL POR CHAVE ~ VERMELHA E COM INSTRUCOES DE USO, DEVE DISTRIBUICAO DEVEM SER ' ) ) . Revisio | Descrigdo Data
L %OQ/ TEMPERATURA DE OPERACAO _100C A SOOC CORRENTE EM ALARME 3OMA@12V - 4OMA@24V SER INSTALADO A UMA ALTURA ENTRE 0,9 E PROV'DOS DE SlNALIZACAO DE I” - 72 HORAS’ EM MODO SUPERV'SAO’ NOS |MOVE|S SEM VIGILANCIA : :
- O?P&L UMIDADE: <95% (RH) . CORRENTE SIRENE: 5 MA@12V - 10 MA@24V 1,35 M ACIMA DO PISO ACABADO. ALERTA. DO LADO EXTERNO —X PERMANENTE. Gilmar Ramilo Roque  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA- SC 76032-8
P\ . N , . ) , , - 1 i ' _ ~ , , .
g GRAU DE PROTEGAO: IP20 SAIDA DE ALARME: GANHO DE CORRENTE O CAMINHAMENTO MAXIMO ATE O NAO FACILMENTE REMOVIVEL. O At G AL Sera INeTALADA DE FORIA QUE ©) (48) 99621-8166
N PRESSAO SONORA DA SIRENE: 90DB/M ACIONADOR MANUAL MAIS PROXIMO DO ! IDYIet (&) gilmar@inrush.eng.br
CORRENTE EM REPOUSO: 200 UA@12V - 900 UA@24V USUARIO E DE 30 M. ! 27 em ! SUA INTERFACE DE OPERACAO (TECLADO/VISOR) FIQUE A UMA ALTURA ! B AaR i 9 g P o g.
TEMPERATURA DE OPERACAQ: -10°C A 50°C ENTRE 1,40 M E 1,60 M DO PISO ACABADO, PARA OPERACAO EM PE, 1,10 www.inrush.eng.br
UMIDADE: <95% RH GRAU DE PROTECAQ: IP20 CENTRAL DE ALARME M a 1,20 M PARA OPERACAO SENTADA. PROPRIETARIO: CNPY:
SEM ESCALA CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC 83.901.983/0001-64 P P C |
0BRA:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ENDEREGO: ,
AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
PROJETO:
PROJETO PREVENTIVO
CONTEUDO:
DETALHES TECNICOS oAt o |Esck
JAN/2022 | AO | INDICADA
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TERMO DE CONTRATO — CONTRATAGAO DIRETA (LEI N° 14.133/21)
PRESTACAO DE SERVICOS SEM DEDICAGAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... l....,
QUE FAZEM ENTRE SI O CONSELHO
REGIONAL DE CONTABLIDADE DE SANTA
CATARINA E A EMPRESA

O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, com sede na Rua Almirante Lamego,
587, Centro. CEP: 88015-600, Floriandpolis, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 83.901.983/0001-64.,

neste ato representado(a) pelo(@) ..........cccoeveernnnn. (cargo e nome), doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(8) ....vvvveeiviiiieeiiiiineenn inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® ..., ,
sediado(@) Na . y o BM s doravante designado
CONTRATADO, neste ato representada POr ........ccccccecvvvvnnniiennnns (nome e funcdo no

contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos,
tendo em vista o que consta no Processo n°® 2023/000043 e em observancia as disposi¢des da
Lei n°® 14.133, de 2021 e da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 75, de 2021, resolvem celebrar
0 presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n. 43/2023, mediante as
clausulas e condic¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo da execucdo do projeto preventivo
contra incéndio, nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

1.3. S&0 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratacao;

1.3.2. O Edital de Licitacéo, a Autorizacdo de Contratacdo Direta e/ou o Aviso de
Dispensa Eletrbnica, caso existentes;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACADO.

2.1. O prazo de vigéncia da contratacédo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

Minuta Contratual — Lei n® 14.133/21 — Contratag&o Direta — Servigos sem Dedicagdo Exclusiva de M3o-de-Obra
Atualizagdo: Junho/2022
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3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art.
92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execuc¢do contratual, o modelo de gestdo, assim como o0s prazos e
condi¢des de concluséo, entrega, observacdo e recebimento definitivo constam no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
5.1. PRECO

5.1.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (....)

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragédo, frete,
sSeguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o 6rgdo
contratante atestar a execuc¢éo do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do indice INPC de correcdo monetaria

5.4. CONDICOES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura seré precedida do recebimento definitivo do objeto da
contratacdo, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) ovalor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de reteng8es tributarias cabiveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o contratado providencie as
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medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apoés a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o0
contratante;

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacéo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

5.4.6. Previamente a emissédo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragéo
devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢cdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

5.4.8. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos érgdos responséaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necesséarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

5.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

5.4.10. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagao
junto ao SICAF.

5.4.11. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

5.4.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagédo
vigente.

5.4.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis.

7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

7.1. S&o obrigacbes do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;
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7.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

7.1.3. Natificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6. Aplicar ao Contratado san¢Bes motivadas pela inexecucéo total ou parcial do
Contrato;

7.1.7. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido
para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo
Contratado;

7.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucédo do ajuste.

7.1.8.1. Concluida a instrucdo do requerimento, a Administraco ter4 o prazo
de 10 (dez) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual
periodo.

7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais.

7.1.10. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragcéo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §82°, da Lei n° 14.133/21.

7.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

8.1.1. manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico
para representa-lo na execugédo do contrato.

8.1.1.1. A indicacdo ou a manuten¢é@o do preposto da empresa podera ser
recusada pelo o6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

8.1.2. Atender as determina¢cBes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11);

8.1.3. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia;
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8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nédo
reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢@o ou o acompanhamento da execugao
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

8.1.6. N&do contratar, durante a vigéncia do contrato, c6njuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacéo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servi¢os.

8.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pelo Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

8.1.11. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessério a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo
pertinente, cumprindo as determinag8es dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condigcbes de seguranca, higiene e
disciplina.

8.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagcbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.1.15. N&o permitir a utilizacéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
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utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

8.1.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para habilitacédo na licitacéo, ou
para qualificacdo, na contratacéo direta;

8.1.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacédo
(art. 116);

8.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art. 116, paragrafo anico);

8.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informacBes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

8.1.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacéo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°®
14.133, de 2021.

8.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante;

9. CLAUSULA NONA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1 As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da
proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracéo ou de
aceitacdo expressa.

9.2 Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.3 E vedado o compartiihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

9.4 A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aguelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de
comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto
nao prescritas essas obrigacdes.

9.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsével por garantir
sua observancia.
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9.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao
formulados.

9.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento
da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
gue se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD,
art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracao
nas hipo6teses previstas na LGPD.

9.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD
por meio de opinifes técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

9.12 Os contratos e convénios de que trata o 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional. .

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, Xl e XIII)

10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b)  der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h)  apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a dispensa eletrénica ou execuc¢éo do contrato;

i) fraudar a contratacéo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
)] comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k)  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagéo;
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) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as
seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da
Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 84°, da Lei);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, 8§5°, da Lei)

iv) Multa:

(1) moratéria de 0,5 % por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;.

(2) compensatéria de 25 % (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecuc¢do total do objeto;

11.3. A aplicacéo das sang¢@es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacgéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

11.4. Todas as sancfes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°).

11.4.1. Antes da aplicacéo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢8es cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacédo das sancgOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sanc¢fes seréo considerados (art. 156, §1°) :

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos érgéos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrac6es administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitag6es e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lein° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
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mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159)

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos seus administradores
e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia (art. 160)

11.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

11.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem dnus para o
Contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

12.1.2. A extingdo nesta hipétese ocorrer4d na proxima data de aniversario do
contrato, desde que haja a notificag&do do contratado pelo contratante nesse sentido
com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

12.1.3. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este
subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingao
contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicacao.

12.1.4. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.1.1. A alteracédo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.1.1.1. Se a operagéo implicar mudangca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

12.2. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
12.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.2.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.2.3. Indenizacdes e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

. Gestdo/Unidade:
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Il. Fonte de Recursos:

Ill. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1II)

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicfes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein® 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de
contrato.

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO
16.1. Incumbira & CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento nos termos
e condi¢cdes previstas na Lei n°® 14.133/21.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §1°)

17.1. E eleito o Foro da Justica Federal em ...... , Secdo Judiciaria de...... para dirimir os
litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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&
ANEXO IV
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N° XX/2023
(Processo Administrativo n.° XX/2023)
MODELO DE PROPOSTA
IDENTIFICAC;AO DA EMPRESA
Razao Social:
CNPJ: Data:
Endereco: UF: CEP:
E-mail: Telefone:
SERVICO/MATERIAIS
- TOTAL TOTAL TOTAL
ITEM DESCRICAO UN.| QTDE | SERVICO | MATERIAL SERVICO | MATERIAL | SERV.+MAT,
PONTO ELETRICO E
1.1 INSTALACAO DE LUMINARIA |UN.| 3 RS - RS - RS - RS - RS -
NA GARAGEM
PONTO ELETRICO E
1.2 INSTALACAO DE LUMINARIA |UN.| 7 RS - RS - RS - RS - RS -
NO TERREO
PONTO ELETRICO E
1.3 INSTALACAO DE LUMINARIA |UN.| 7 RS - RS - RS - RS - RS -
NO MEZANINO
PONTO ELETRICO E
1.4 INSTALACAO DE LUMINARIA |UN.| 16 RS - RS - RS - RS - RS -
NO 12 ANDAR
PONTO ELETRICO E
1.5 INSTALACAO DE LUMINARIA |UN.| 19 RS - RS - RS - RS - RS -
NO 22 ANDAR
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1.6

PONTO ELETRICO E
INSTALAGAO DE LUMINARIA
NO 32 ANDAR

UN.

16

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.7

PONTO ELETRICO E
INSTALAGAO DE LUMINARIA
42 ANDAR

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.8

REVISAO SISTEMA DE
ALARMA
(CENTRAL+ANDARES), COM
TROCA DE BATERIA DA
CENTRAL.

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.9

CORRIMAO E GUARDA
CORPO FABRICADO COM PES
E TUBO SUPERIOR DE 1'/2 (
38MM) PEGA MAO DUPLO
COM TUBO DE 2" (50MM) E 5
PROTECOES DE TUBO DE 3/4
(19MM) EM ACO INOX 304
ESCOVADO

11,6

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.10

PEGA MAO SIMPLES
FABRICADO COM TUBO DE 2"
(50MM ) EM ACO INOX 304
ESCOVADO

9,3

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.11

CORRIMAO DE PAREDE
DUPLO FABRICADO COM
TUBO DE 2" ( 50MM ) EM
ACO INIX 304 ESCOVADO

12

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.12

ALTERACAO DE FACHADA DE
ACM COM O FORNECIMENTO
DE MATERIAIS

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.13

PINTURA DAS SINALIZAGAO
DOS EXTINTORES GARAGEM
CONFORME PROJETO

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.14

PINTURA FAIXA DE
SINALIZACAO GARAGEM
PARA MOTOS/BICICLETARIO.

19

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.15

LUMINARIA DE EMERGENCIA
30 LEDS 100 LUMENS

UN.

65

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.16

LUMINARIA EMERGENCIA
1200 LUMENS 2 FAROIS

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.17

LUMINARIA PLACA
SINALIZACAO SAIDA
EMERGENCIA

UN.

11

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.18

DETECTOR DE INCENDIO
OPTICO DE FUMACGA 12V 24V

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.19

BATERIA 12V PARA CENTRAL
DE ALARME DE INCENDIO

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.20

SUPORTE PARA EXTINTOR
BICROMATIZADO

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -
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151 | EXTINTOR DIZE“LZCENDIO co2 ol s . . RS - RS - RS -
PLACA DE SINALIZACAO
1.22 LOTACAO MAXIMA DE RS - RS - RS -
PESSOAS (252 PESSOAS)  |UN.| 2 RS - RS -
PLACA DE SINALIZACAO
1.23 LOTACAO MAXIMA DE RS - RS - RS -
PESSOAS (35 PESSOAS) UN.| 1 RS - RS -
1.24 PLUG FEMEA 102 UN.| 66 RS - RS - RS - RS - RS -
1.25 CAIXA CONDULETE 1/2" |UN.| 24 RS - RS - RS - RS - RS -
126 CABO PI;;;EEAEMFLEXIVEL - . . RS - RS - RS -
1.27 CONECTOR WAGO 2VIAS |UN.| 18 RS - RS - RS - RS - RS -
1.28 CONECTOR WAGO 3VIAS |UN.| 67 RS - RS - RS - RS - RS -
1.29 CONECTOR WAGO 4VIAS |UN.| 18 RS - RS - RS - RS - RS -
1.30 | IDENTIFICACAO DE EXTINTOR |UN.| 2 RS - RS - RS - RS - RS -
1.31 MANGUEIRA HIDRANTE ~ |UN.| 2 RS - RS - RS - RS - RS -
1.32 LAUDO PPCI UN.| 1 RS - RS - RS - RS - RS -
1.33 | ART DE EXECUCAO E LAUDO |UN.| 1 RS - RS - RS - RS - RS -
TOTAL RS - RS - RS -

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de entrega: execucao a partir da assinatura do termo de contrato

Declaramos que no preco acima estéo inclusos todos 0s custos necessarios para
o0 cumprimento do objeto da licitagdo, bem como todos os impostos e encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes,
seguros e quaisquer outroselementos que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto licitado.

Floriandpolis, XXXX de XXXXXXX de 2023.

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Florian6polis/SC — C.P. 76 — CEP 88015-710 — Fone (48) 3027-7007 — E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br



mailto:cpl@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023

PROTOCOLO SPW 2023/000043 G l 119
CRCSC

(CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA-

Da: Comissdo Permanente de Licitagdo
Para: Depto. Juridico CRCSC

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023 — DISPENSA ELETRONICA 05/2023
Assunto: Parecer Juridico.

Senhora Assessora Juridica,

Encaminhamos o Processo Administrativo 000043/2023, tipo Dispensa Eletronica N°
05/2023, que tem por objeto a CONTRATACAO DA EXECUCAO DO PROJETO
PREVENTIVO CONTRA INCENDIO, a fim de que seja emitido o competente parecer
sobre o referido processo, nos termos do art. 75, inciso Il da Lei 14.133/2021.

Atenciosamente,

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Agente de contratagéo
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4°,do Decreto n® 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatarios e datas conforme horario oficial de Brasilia:

/ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 22/05/2023 14:56:58
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Floriandpolis, 22 de maio de 2023.

De: Depto. Juridico CRCSC

Para: Comissdo Permanente de Licitagcdes

Parecer Juridico n. 25/23
REF.: Processo Administrativo 2023/000043
Dispensa de Licitag&o Eletronica N° 05/2023

Esta Assessoria Juridica foi solicitada a emitir parecer relativo

ao processo em epigrafe, frente as disposicdes constantes na Lei n. 14.133/2021 (art. 72,

).

O processo licitatério em exame tem por objeto a contratacao
da execucao do Projeto Preventivo contra Incéndio - envolvendo diversos itens descritos
em projeto aprovado no corpo de bombeiros do Estado de Santa Catarina, conforme

especificagdes contidas no documento de formalizagdo da demanda e seus anexos.

Constam dos autos, além de outros documentos necessarios:

e 0 documento de formalizacdo da demanda (DFD n.
2023/000043), apontando a justificativa da
necessidade da contratacao;

e orientacdo expedida pelo Coordenador do Comité de
Planejamento das Contratacdes desta Casa;

o Parecer exarado pela Coordenacao do Departamento

de Governanca e Conformidade, acolhendo a
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solicitacdo no que tange a motivacgao, a justificativa e
a disponibilidade orcamentaria;

e Parecer do Diretor Administrativo e de Infraestrutura,
tecendo consideracdes pertinentes e autorizando a
abertura de processo;

e Parecer de abertura e autuacdo do presente PA,
indicando a pertinéncia da dispensa, nos termos do
art. 75, 11, da Lei n°® 14.133/2021,

e Aviso de dispensa, Termo de Referéncia, Modelo de
Proposta e Minuta Contratual.

De inicio, importante salientar que o exame dos autos
processuais se restringe aos seus aspectos juridico-formais, excluidos, portanto, aqueles
de natureza técnica e aqueles relativos a finalidade do ato (correspondéncia entre a
pretensdo da Administracdo e o interesse publico primario ou secundario). A premissa
pressuposta aqui € a de que a autoridade competente age em adequacao as necessidades
da Administracéo e as atribuic6es conferidas legalmente a este ente autarquico. Ou seja,

cabe a este departamento consultivo opinar EXCLUSIVAMENTE sobre a forma de

contratagdo a ser utilizada pela Administracdo. Foge ao escopo deste parecer questdes
relativas a finalidade do ato administrativo, em favor do qual h& presuncdo de

legitimidade/legalidade.

Nesse diapasdo, no que tange a forma de contratagdo
propriamente dita, a fim de salvaguardar os recursos materiais e humanos desta Casa,
atendendo-se ao interesse publico, entende-se que, com efeito, esta pode ser realizada
por dispensa da licitacdo, observado o limite estabelecido no art. 75, inciso Il e seu 81°, da

Lei 14.133/2021%, permitindo sua escolha pautada nos principios da economicidade e

L Art. 75. E dispensavel a licitagdo: Il - para contratacdo que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), no caso de outros servicos e compras; (Vide Decreto n® 10.922, de
2021) (Vigéncia) § 1° Para fins de afericdo dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos | e Il
do caput deste artigo, deverdo ser observados: | - 0 somatério do que for despendido no exercicio financeiro
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celeridade. Isso, pois, a demanda restou previamente aprovada pelo Diretor de
Infraestrutura e Administracdo do CRCSC, nos termos do PCA 2023, item 162, com valor
previsto de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conforme consignado no parecer de

abertura do presente expediente.

Ademais, diante do que constou expresso na DFD, nado se
trata de servico continuo, mas sim de adequacao pontual da estrutura fisica do prédio sede
deste Conselho. No entanto, releva observar que o legislador - ao prever no 81° do art. 75
da NLLC que, para fins de dispensa de licitagdo em razdo do valor, sera considerado o

somataério do que for despendido - com servico do mesmo ramo de atividade - no exercicio

financeiro (ou seja, de janeiro a dezembro) pela respectiva unidade gestora - limitou, de
forma expressa, o lapso temporal ao qual o somatorio do valor para enquadramento da

dispensa fica adstrito.

A propésito, nesse sentido, cumpre destacar as licbes
dispostas nos Comentarios a Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos: Lei n. 14.133,
de 1° de abril de 2021 — Vol. 22

75.6.2 A regra de somatério anual das
dispensas de licitacdo (81° do art. 75)

O 81°do artigo 75 da Lei n°® 14.133/2021 trouxe
o teor da pacifica jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido
para o corpo da Lei. Segundo a regra estabelecida, a Administracéo
ndo pode, para se enquadrar no limite legal, fracionar uma
contratacdo maior, que deveria levar a licitagdo, em duas ou mais
contratacdes diretas.

(.

Para realizar este calculo devemos tomar todas

pela respectiva unidade gestora; Il - o somatorio da despesa realizada com objetos de mesma natureza,
entendidos como tais aqueles relativos a contratacdes no mesmo ramo de atividade.

2 Comentérios a Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos: Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.
Coordenagdo: FORTINI,Cristiana; OLIVEIRA, Rafael Sérgio Lima de; CAMARAO, Tatiana. Belo Horizonte:
Forum, 2022. p.104.
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as contratacOes realizadas ao longo do exercicio financeiro (janeiro
a dezembro) que estejam categorizadas como mesmo ramo de
atividade.

(...) Caso o valor anual dispendido(sic) com
determinada natureza de objeto seja superior aos limites definidos
nos incisos | e Il do artigo 75, sera considerado fracionamento a

realizacéo de dispensa de licitacao.

(..

Desse modo, ainda que néo se trate de demanda continua,
h& de se atentar ao fato de que, para uso da contratacdo direta, com fulcro no art. 75, inc.
Il da Lei n. 14.133/21, é necesséario que o valor desta espécie/natureza de servigo se
encontre dentro dos limites dispostos no mencionado dispositivo legal (R$ 57.208,33 —

dentro do exercicio corrente).

Sendo assim, uma vez observado o limite acima

discriminado, por “ramo de servico/atividade” a ser contratado dentro do mesmo

exercicio, bem como o fato de gue a dispensa restara efetivada na modalidade

eletrbnica, observadas as disposi¢cfes da IN n. 67/21 SEGES/ME, o_gue confere ao

certame a observancia da ampla concorréncia e impessoalidade na escolha da

fornecedora, repisa-se a adequacédo da modalidade eleita.

No que tange ao aviso de dispensa bem como a seus anexos,
gue incluem o termo de referéncia e a minuta contratual, tem-se que estes restaram
elaborados conforme modelos disponibilizados pela Advocacia-Geral da Unido e atendem,
no que cabe a hipoétese, o disposto nos artigos 40, 81°; 6° inc. XXIll e 92 da Lei n.
14.133/21, nao se vislumbrando, em suas previsdes, a priori, qualquer macula que possa
ensejar prejuizo a Administragdo. Através da referida documentagdo, entre outras
informag0des pertinentes, é possivel verificar-se: a definicdo do objeto e a descricdo da
necessidade da contratacdo, os critérios para participacdo na dispensa (sem vedagdes
excessivas), a forma de cadastramento da proposta inicial, as fases de lances, o critério de
julgamento das propostas, as condicbes e documentos para habilitacdo, a forma de

execucdo do objeto, o prazo e as condicbes de pagamento e reajuste, as sancdes
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administrativas, bem como as obriga¢gfes de ambas as partes, além da legislacdo aplicada

a espécie, inclusive nos casos omissos.

Do exposto, observadas as considera¢gdes acima e atendido
o principio da publicidade na forma do novo regramento, bem como o procedimento
disposto na IN 67/21, este Departamento Juridico opina pela aprovagédo da modalidade de

contratacéo eleita.
E o parecer.
Roberta Germani

Advogada CRCSC - OAB/SC 55.847
Coordenadora do Dep. Juridico
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4°,do Decreto n® 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatarios e datas conforme horario oficial de Brasilia:

/ ROBERTA GERMANI (CPF XXX.180.800-XX) em 23/05/2023 17:11:15
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
'DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE
SANTA CATARINA

DISPENSA ELETRONICA N° 05/2023
(Processo Administrativo n.° 000043/2023)

Torna-se publico que 0 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, por meio do Setor
de Infraestrutura, sediado na Avenida. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro -
Florianopolis - SC - CEP: 88015-710, realizard), realizara Dispensa Eletrénica, com critério
de julgamento menor preco, na hipétese do art. 75, inciso Il, nos termos da Lei n® 14.133, de
1° de abril de 2021, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 67/2021 e demais legislacdes
aplicaveis.

Data da sessao: 12/06/2023

Link: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br
Horario da Fase de Lances: 8:00 as 14:00.

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1.0 objeto da presente dispensa € a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo por dispensa de licitacdo de empresa especializada na execucdo do
projeto preventivo contra incéndio, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta e seus anexos.

1.1.1. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participacdo em
guantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote,
deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compdem.

1.2.0 critério de julgamento adotado serd o menor preco global, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacdo Direta e seus Anexos quanto as
especificacdes do objeto.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.

2.1.A participacdo na presente dispensa eletrbnica se dard mediante Sistema de
Dispensa Eletronica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal —
Comprasnet 4.0, disponivel no endereco eletrénico -
www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.1.1. Os fornecedores deverdo atender aos procedimentos previstos no Manual do
Sistema de Dispensa Eletronica, disponivel no Portal de Compras do Governo
Federal, para acesso ao sistema e operacionalizagéo.

2.1.2. O fornecedor é o responsavel por qualquer transacéo efetuada diretamente ou
por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrdnica, ndo cabendo ao
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provedor do Sistema ou ao 6Orgdo entidade promotor do procedimento a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros nao autorizados.

2.2.

N&o poderao participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que ndo atendam as condicdes deste Aviso de Contratacdo Direta e seu(s)
anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedacdes:

a)

b)

d)

f)

autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacao,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta,

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcédo na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
aviso, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracéo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicdes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do

mesmo grupo econdémico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em

substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
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controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizac&o fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

2.2.4. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario); e

2.3. Sera permitida a participacao de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo
de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre 0s
cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n® 14.133/21.

2.3.1. Em sendo permitida a participacado de cooperativas, serdo estendidas a elas
0s beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
guando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n°® 11.488, de 15 de junho
de 2007.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL

3.1.0 ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrdnica se dard com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, apos a divulgacdo do aviso de contratacao direta,
encaminhara, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrdnica, a proposta
com a descricado do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco,
até a data e o horario estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também devera conter declaracdo de que compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco,
vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estaréo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestagcéo dos servigos;

3.4.1. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao
de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omisséo ou qualquer outro
pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a meédia dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.
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3.7. A apresentacédo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢oes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar 0s servigos nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,
guando requerido, sua substituicao.

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NAO poderao retira-
la, substitui-la ou modifica-la;

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar
“sim” ou “nao” em campo proprio do sistema eletrénico, as seguintes declaracdes:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.9.2. que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

3.9.3. que esté ciente e concorda com as condic¢des contidas no Aviso de Contratacdo
Direta e seus anexos;

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.9.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n°® 8.213/91.

3.9.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

4. FASE DE LANCES

4.1. A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratacdo Direta, a sessao
publica serd automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo encerrado no
horario de finalizacdo de lances também ja previsto neste aviso.

4.2.Inicilada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.2.1. O lance devera ser ofertado pelo valor global total do item.

4.3. 0 fornecedor somente poderéa oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto
em relacdo ao ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance
gue esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado

Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianépolis (SC) — Fone (48) 3027-7007 — E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.cresc.org.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/
PROTOCOLO SPW 2023/000043 131

uuuuuuuuuuuuu

e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances
intermediarios” para os fins deste Aviso de Contratacéo Direta.

4.3.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao que
cobrir a melhor oferta & de R$ 10,00 (dez reais).

4.4.Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.

4.5.Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serdao informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagdo do fornecedor.

4.7.Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase de lances, havera
0 seu encerramento, com o ordenamento e divulgacéo dos lances, pelo sistema, em
ordem crescente de classificacao.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente
no horario indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacédo e ndo havendo
tempo aleatdrio ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

5.1.Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacéo do objeto e a compatibilidade do preco em
relacéo ao estipulado para a contratagéo.

5.2.No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela

Administracdo, podera haver a negociacao de condi¢cdes mais vantajosas.

5.2.1. Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracao.

5.2.2. A negociacdo podera ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apés
a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima
do preco maximo definido para a contratacéo.

5.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociacéo, o resultado sera registrado na ata
do procedimento da dispensa eletronica.

5.3.Estando o preco compativel, sera solicitado o envio da proposta e, se necessario, de
documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

5.4.0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

5.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
5.5.1. contiver vicios insanaveis;
5.5.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em
Seus anexos;

Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianépolis (SC) — Fone (48) 3027-7007 — E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.cresc.org.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/
PROTOCOLO SPW 2023/000043 132

uuuuuuuuuuuuu

5.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;

5.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanavel.

5.6.Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que pPosSSui OU possuira recursos
suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a
proposta de precos ou menor lance que:

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao, apresente precos
global ou unitérios simbalicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatorio da dispensa nao tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacbes de
propriedade do proprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragéo.

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis,
medidas provisorias e convencgdes coletivas de trabalho vigentes.

5.7.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracéo do preco.

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando néo cabivel esse regime.

5.9.Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou
da &rea especializada no objeto.

5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

5.11. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat”’ a
nova data e horéario para a sua continuidade.
5.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de

habilitagdo, observado o disposto neste Aviso de Contratagao Direta.
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6. HABILITACAO

6.1.0s documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO | —

DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO deste aviso e serfo solicitados

do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

6.2. Como condicdo prévia ao exame da documentagédo de habilitacdo do fornecedor
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual
descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia
de sanc¢éo que impeca a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substituicao
das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de
Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
6.2.2.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
6.2.2.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestacao previamente a
sua desclassificacao

6.2.3. Constatada a existéncia de sanc¢do, o fornecedor sera reputado inabilitado, por
falta de condicéo de participacao.

6.3. Caso atendidas as condicfes de participacdo, a habilitacdo dos fornecedores sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.3.1. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sesséo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacéo atualizada.

6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes lograr
éxito em encontrar a(s) certidao(6es) valida(s).
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6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Aviso de Contratacdo Direta e j&
apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-los, em formato digital,
apos solicitacdo da Administracao, sob pena de inabilitac&o.

6.5. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida
em relacao a integridade do documento digital.

6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estard dispensado (a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentacdo do balangco patrimonial e das
demonstracdes contabeis do ultimo exercicio.

6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
sessdo sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua
continuidade.

6.8. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com
o0 estabelecido neste Aviso de Contratagao Direta.

6.8.1. Na hipdtese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o
orgao ou entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente,
na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as
especificacdes do objeto e as condi¢des de habilitacédo

6.9. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera habilitado

7. CONTRATACAO

7.1. Apo6s a homologacéo e adjudicacao, caso se conclua pela contratagéo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.2. O adjudicatario tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocacéo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas neste Aviso de Contratacéo Direta.

7.2.1. Alternativamente a convocac¢ao para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracao poderd encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da data de seu recebimento.

7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagéo da nota de empenho
ou instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
por solicitacéo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

7.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 12 (doze) meses prorrogavel conforme
previsdo nos anexos a este Aviso de Contratagao Direta.
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7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a
comprovacéao das condi¢cOes de habilitacdo e contratacdo consignadas neste aviso, que
deveréo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

8. SANCOES
8.1.Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:
8.1.1. dar causa a inexecucéo parcial do contrato;

8.1.2. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. dar causa a inexecucdo total do contrato;
8.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

8.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

8.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

8.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a dispensa eletrénica ou a execucdo do
contrato;

8.1.9. fraudar a dispensa eletrbnica ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;

8.1.10. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza,

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracao falsa
guanto as condicbes de participacdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da
dispensa, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

8.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragcdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratacdo Direta,
guando nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;
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b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do fornecedor, por qualquer das infracées dos subitens 8.1.1 a
8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratacao
Direta, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos
gue justifiqguem a imposicao da penalidade mais grave;

8.3.Na aplicacéo das sancfes serdo considerados:
8.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.3.4. os danos que dela provierem para a Administracédo Publica;

8.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.4. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente.

8.5. A aplicacdo das sancdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta, em
hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracédo
Publica.

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancgoes.

8.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica
de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como
ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

8.8. A apuracdo e o0 julgamento das demais infracbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.
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8.9. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

8.10. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara 0 contraditorio e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de
2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

8.11. As sanc¢des por atos praticados no decorrer da contratacéo estéo previstas nos
anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1.0 procedimento serd divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de
Contrata¢fes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores
registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem
eletronica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administracdo podera:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de precos que
serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores precos,
sempre que possivel, e desde que atendidas as condigbes de habilitacdo
exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora
deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da
documentacédo de habilitagcdo, conforme o caso.

9.3. As providéncias dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderao ser utilizadas se nao
houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento
deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera ser
atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administragcdo na respectiva
notificacao.

9.5. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacdes, ficando responsavel pelo
onus decorrente da perda do negécio diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pela Administracéo ou de sua desconexao.
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9.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario.

9.7. Os horarios estabelecidos na divulgacao deste procedimento e durante o envio
de lances observardo o horéario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e
registro no Sistema e na documentacéo relativa ao procedimento.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo sempre
interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratacao.

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparagéo e apresentacao de
suas propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducéo ou do resultado do processo de contratagéo.

9.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Aviso de Contratagao Direta
e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0 processo, prevalecera as deste

Aviso.
9.12. Da sessao publica sera divulgada Ata no sistema eletrdnico.
9.13. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, os
seguintes anexos:
9.13.1. ANEXO | — Documentacao exigida para Habilitacéo
9.13.2. ANEXO Il - Termo de Referéncia,;
9.13.3. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

9.13.4. ANEXO IV — Modelo de proposta
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ANEXO | - DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

1 Habilitacdo juridica:

1.1no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condig&o
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

1.4inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacgao
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia;

1.5No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das

Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacédo dos
seus administradores;

1.6decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

1.7 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

1.80s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

2.2prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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2.3prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

2.4prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943,

2.5prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

2.6caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;

3 Qualificacdo Econdmico-Financeira:
3.1certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
4 Qualificacao Técnica

4.1Certiddo de Registro/Inscricdo e Regularidade do responsavel técnico no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA de sua sede/domicilio

4.2Em relacdo as fornecedoras cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte
documentagdo complementar:

4.2.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas
de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4, inciso Xl, 21, inciso
| e 42, 882° a 6°da Lein. 5.764 de 1971;

4.2.2 A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

4.2.3 A comprovacao do capital social proporcional ao niumero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

4.2.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107,

4.2.5 A comprovacao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

4.2.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia
gue o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com
a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos
cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da dispensa;
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4.2.7 A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador.
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ANEXO Il
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
DISPENSA DE LICITAGAO ELETRONICA N° 05/2023

(Processo Administrativo n.° 000043/2023)
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1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO (art. 62, XXIIl, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucao de projeto preventivo contra incéndio, nos
termos da tabela abaixo, e conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM DESCRICAO UN. | QTDE
1.1 |PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NA GARAGEM UN. 3
1.2 | PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NO TERREO UN. 7
1.3 | PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NO MEZANINO UN. 7
1.4 |PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NO 12 ANDAR UN. 16
1.5 |PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NO 22 ANDAR UN. 19
1.6 |PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NO 32 ANDAR UN. 16
1.7 | PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA 42 ANDAR UN. 9
18 REVISAO SISTEMA DE ALARME (CENTRAL+ANDARES), COM TROCA DE BATERIA UN. 1
DA CENTRAL.
CORRIMAO E GUARDA CORPO FABRICADO COM PES E TUBO SUPERIOR DE 1'/2 (
1.9 |38MM) PEGA MAO DUPLO COM TUBO DE 2" (50MM) E 5 PROTECOES DETUBO | M 11,6
DE 3/4 (19MM) EM ACO INOX 304 ESCOVADO
110 | PEGA MAO SIMPLES FABRICADO COM TUBO DE 2" ( 50MM ) EM ACO INOX 304 M 93
ESCOVADO ’
111 CORRIMAO DE PAREDE DUPLO FABRICADO COM TUBO DE 2" ( 50MM ) EM ACO M "
INIX 304 ESCOVADO
1.12 | ALTERACAO DE FACHADA DE ACM COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS UN. 1
1.13 | PINTURA DAS SINALIZACAO DOS EXTINTORES GARAGEM CONFORME PROJETO | UN. 4
1.14 | PINTURA FAIXA DE SINALIZACAO GARAGEM PARA MOTOS/BICICLETARIO. M 19
1.15 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 100 LUMENS UN. 65
1.16 | LUMINARIA EMERGENCIA 1200 LUMENS 2 FAROIS UN. 5
1.17 | LUMINARIA PLACA SINALIZACAO SAIDA EMERGENCIA UN. 11
1.18 | DETECTOR DE INCENDIO OPTICO DE FUMACA 12V 24V UN. 1
1.19 | BATERIA 12V PARA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO UN. 1
1.20 |SUPORTE PARA EXTINTOR BICROMATIZADO UN. 1
1.21 |EXTINTOR DE INCENDIO CO2 4KG UN. 1
1.22 | PLACA DE SINALIZACAO LOTACAO MAXIMA DE PESSOAS (252 PESSOAS) UN. 2
1.23 | PLACA DE SINALIZACAO LOTACAO MAXIMA DE PESSOAS (35 PESSOAS) UN. 1
1.24 | PLUG FEMEA 102 UN. 66
1.25 | CAIXA CONDULETE 1/2" UN. 24
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1.26 | CABO PP COBRE FLEXIVEL 3X2,5MM UN. | 231
1.27 | CONECTOR WAGO 2VIAS UN. 18
1.28 | CONECTOR WAGO 3VIAS UN. 67
1.29 | CONECTOR WAGO 4VIAS UN. 18
1.30 | IDENTIFICAGAO DE EXTINTOR UN. 2
1.31 | MANGUEIRA HIDRANTE UN. 2
1.32 | LAUDO PPCI UN. 1
1.33 | ART DE EXECUCAO E LAUDO UN. 1
1.2. O projeto preventivo contra incéndio aprovado no corpo de bombeiros de Santa Catarina encontra-

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

se no anexo | deste Termo de Referéncia.

A tabela acima representa produtos e servicos necessario para adequacao da estrutura atual do
prédio do CRCSC ao projeto aprovado (Anexo | deste Termo de Referéncia).

A vistoria prévia do local do servigo objeto deste Edital ndo é obrigatéria, porém é recomendada
considerando as variaveis envolvidas, sendo de responsabilidade da futura contratada a
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omisséo na referida verificacéo.

O prazo de execucao dos servicos é de 60 (sessenta dias), a contar da assinatura do contrato.
Pesquisa de preco sera realizada concomitantemente a sele¢do da proposta mais vantajosa em
consonéancia com o § 4° do artigo 7°, da Instrucdo Normativa seges/me 65/2021, motivo pelo qual
0 processo serd instruido sem valor de referéncia.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO (art. 6°, inciso

2.1.

XXIIl, alinea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

O CRCSC aprovou projeto preventivo contra incéndio no corpo de bombeiros do estado de Santa
Catarina em 19/01/2023 (Anexo | deste Termo de Referéncia). Com base no projeto citado, séo
necessérias adequacdes na estrutura fisica para atendimento de todos os itens descritos nas
plantas. A execuc¢do do projeto é condicdo para emissdo de novo Habite-se, que € o documento
que comprova que a estrutura estd em condi¢Bes de operar normalmente, motivo pelo qual é
essencial para seguranca dos usuarios e colaboradores do prédio sede do CRCSC.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1

(art. 6°, inciso XXIIl, alinea ‘c’)

A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada no ANEXO I, apéndice deste
Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIII, alinea ‘d’ da Lei n° 14.133/21)

4.1.
4.2.
4.3.

A contratacdo sera devera atender, no que couber, norma de protecdo ambiental vigente.

Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/21,
pelas razdes abaixo justificadas: tendo em vista ser uma contratacdo de pequeno vulto e de
servicos sem dedicacéo exclusiva de méo de obra, com pagamentos mensais, pode-se inferir que
0 risco € minimo para a Administragdo. Em caso de descumprimento das disposi¢des contidas no
Aviso de Dispensa e na Proposta Comercial, a empresa estara sujeita as san¢ces administrativas
e procedimentos para reten¢do ou glosa no pagamento.
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5. MODELO DE EXECUGCAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIIl, alinea “e” da Lei n. 14.133/2021).

5.1. O prazo de execucéo dos servicos sera de até 60 (sessenta) dias, com inicio, na data de assinatura
do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIll, alinea “f’ da Lei n° 14.133/21)
6.1. ROTINAS DE FISCALIZACAO CONTRATUAL

6.1.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, caput).
6.1.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensédo do contrato, 0 cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).
6.1.3.A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).
6.1.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, determinando o que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°
14.133/2021, art. 117, 8§1°).
6.1.3.2. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para
a adocéo das medidas convenientes, a situacdo que demandar deciséo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n° 14.133/2021, art. 117,
§20),
6.1.4.0 contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do
servico para representa-lo na execucédo do contrato. (Lei n® 14.133/2021, art. 118).
6.1.4.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser
recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade (IN 5, art.
44, 81°)
6.1.5.0 contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregBes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados (Lei n°
14.133/2021, art. 119).
6.1.6.0 contratado serd responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluira nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n°
14.133/2021, art. 120).
6.1.7.Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 121,
caput).
6.1.7.1. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais nao transferira a Administracdo a responsabilidade
pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato (Lei n°®
14.133/2021, art. 121, §1°).
6.1.8.As comunicacdes entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletrnica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).
6.1.9.0 o6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).
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6.1.10. ApdOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
convocara o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao
do plano de fiscalizacédo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31°).

6.1.11. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situagéo da
empresa junto ao SICAF.

6.1.12. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos nao estejam
regularizados no SICAF.

6.2. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

6.2.1.A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o disposto neste item, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que
a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢éo do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.2.2.A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

6.2.2.1. O cumprimento de todas as condi¢des e obrigacfes estabelecidas para
a Contratada devera ser aferido pelo gestor contratual e pelos fiscais
designados pela Contratante, em conformidade com as disposi¢des
previstas neste Termo de Referéncia, sem prejuizo de outros instrumentos
de avaliacdo porventura estabelecidos pelas partes

6.2.3.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sang¢8es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.2.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

6.2.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com
a qualidade minima exigida;

6.2.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

6.3. DO RECEBIMENTO

6.3.1.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato, mediante termo
circunstanciado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.3.2.0s servicos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.
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6.3.3.0s servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceite do relatorio
do fiscal.

6.3.4.0 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO SISTEMA DE
DISPENSA ELETRONICA (art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘h’, da Lei n. 14.133/2021)

7.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de dispensa de
licitacdo, na forma eletrénica, com fundamento na hip6tese do art. 75, inciso Il da Lei n.° 14.133/2021
gue culminard com a selecdo da proposta de menor pre¢o por item.
7.2. As exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo | do Aviso de Contratacdo Direta.
7.3. Os critérios de habilitagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no Anexo | do Aviso de Contratagéo Direta.
7.4. Os critérios de habilitagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
7.4.1.Comprovacdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagéo, ou com
o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.
7.4.1.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
8.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Uniéo.

8.1.1.A contratacdo sera atendida pelas seguintes dotagdes:

Conta: 6.3.1.3.01.01.012 — MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS;
Conta: 6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENGCAO E CNSERVACAO DE BENS IMOVEIS;
Conta: 6.3.2.1.03.01.003 — INSTALACOES;

Conta: 6.3.1.3.01.01.010 — MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA
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ST e so

ART OBRA OU SERVICO
252021 7927458-7

Inicial
Coautoria - ART Principal

o de 1977

1. Responsavel Técnico

GILMAR RAMILO ROQUE

Titulo Profissional: Engenheiro Eletricista RNP: 2500263681
Tecndlogo em Eletromecénica Registro: 076032-8-SC
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO/ CPF/CNPJ: 83.901.983/0001-64
Endereco: AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL Ne°: 1900

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS UF: sC CEP: 88015-710
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 4.530,00 Honorérios: Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO/ CPF/CNPJ: 83.901.983/0001-64
Endereco: AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL Ne°: 1900

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS UF: sC CEP: 88015-710
Data de Inicio: 01/07/2021 Data de Término: 01/07/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Cadigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Memorial Descritivo
Alarme Eletrénico de Incéndio
Dimens&o do Trabalho: 3.722,36 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Sinalizacao de Emergéncia
Dimens&o do Trabalho: 3.722,36 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - lluminagcao de Emergéncia
Dimens&o do Trabalho: 3.722,36 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Detectores de Incéndio
Dimens&o do Trabalho: 3.722,26 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Memorial Descritivo
Sistema Preventivo de Incéndio - Alarme de Incéndio
Dimens&o do Trabalho: 3.722,26 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Memorial Descritivo
Sistema de Protegcao contra Descarga Atmosférica - SPDA (Para-Raio)
Dimens&o do Trabalho: 3.722,26 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observagdes
Realizag&o de projeto As Built.

6. Declaragdes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
ABEE-SC - 45 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

N FLORIANOPOLIS - SC, 25 de Agosto de 2021
8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagéo do pagamento da taxa da ART em 25/08/2021: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 06/09/2021 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

GILMAR RAMILO ROQUE
003.665.239-37

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO/

. Esta ART est4 sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF, 83.901.983/0001-64
na Lei 9.784/99 e na Resolugéo 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br . CREA'SC

Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107 oronams

 Agronomi s
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Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977 :\;:"—__,5 ot et Eoers 11458903
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: COMPLEMENTAR ADITIVO(SOMENTE PRAZO) ART Vinculo: 11390599
Contratado
Carteira; RS050268 Profissional: FERNANDO DORNELES SA BRITO E-mail: ecosulprevencao@hotmail.com
RNP; 2201235279 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SC E-mail; relacionamentol5@crcsc.org.br
Endereco: AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 RUA ALMIRANTE LAWHEEGhe: 4830277000 CPF/CNPJ: 83901983000164
Cidade: FLORIANOPOLIS Bairro.: CENTRO CEP: 88015710 UF: SC
I dentificacdo da Obra/Servico
Proprietario. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SC
Endereco da Obra/Servigo: ~ AvenidaOSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 RUA ALMIRANTE LAMEGO CPF/CNPJ: 83901983000164
Cidade; FLORIANOPOLIS Bairro: CENTRO CEP: 88015710 UF:SC
Finalidade: COMERCIAL VIr Contrato(R$):  4.530,00 Honoréarios(R$): 1,00
Datalnicio: 01/07/2021 Prev.Fim: 30/06/2022 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Extintores 372236 M2
Projeto Hidrantes 372236 M2
Observactes PROJ.DE UNIDADES EXTINTORAS E SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO.
Observactes ASBUILT DO PROJETO ARQUITETONICO PARA FINS DE PPCI 372236 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 01/09/2021

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Florianopolis SC - 01/09/2021
Local eData FERNANDO DORNELES SA BRITO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE Sq
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE APROVACAO DE PROJETO

Com fundamento nos incisos Il, lll e IV do artigo 108 da Constituicdo do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003) , na Lei Estadual no 16.157 de 07/11/2013
e no Decreto Executivo Estadual no 1.957 de 20/12/2013, atestamos que o projeto da edificagdo abaixo qualificada atende aos padrSes minimos de seguranga
contra incéndio.

1. IDENTIFICACAO DO TERRENO / EDIFICAGCAO

Registro de Enderego (RE): RE8105001905A

Nome da Edificagdo: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nome Fantasia: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Logradouro publico: AV OSVALDO RODRIGUES CABRAL N°: 1900
Bairro: CENTRO Municipio: FLORIANOPOLIS/SC CEP: 88015-710
Complemento: ----- LAT/LONG: (-27.590432279521,-48.562411416262)
Referéncia: CRC SC Arquivo:
Blocos Homologados CBMSC: 0 Blocos Cadastrados CBMSC: 1

NR Nome Completo CPF/CNPJ

1 G.R.R. *** 665.239-**
5 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA 83.901.983/0001-64
CATARINA

3. DADOS DA SOLICITAGAO

Protocolo: A8105002968A Caracteristica de: Alta Complexidade N° de Blocos: 1

Area total da solicitag&o: 3.722,36 (m?)

Nome Solicitante: G. R. R. CPF/CNPJ : *** 665.239-**

Data da Solicitagdo: 13/01/2023 | Quantidade de anexos: 30 Risco do processo: Sem enquadramento

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANGA CONTRA INCENDIO

(x) Sinalizacéo de emergéncia (x ) Sistema hidraulico preventivo (x) Protegdo por extintores

(x) Saidas de emergéncia (x) InstalagGes elétricas ( x) lluminagdo de emergéncia

(x) Alarme de incéndio (x) Brigada de incéndio ( x ) Detectores autométicos de incéndio
(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS

Nenhum risco especial cadastrado

DETA POR BLOCO
331.1
Area da solicitagdo: 3.722,36 (m2) Area aprovada: 3.722,36 (m2)
) Area do pavimento Tipo: 476,32 (m) | . )
N° de pavimentos: 8 Altura: 19,05 (m) Area desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade Carga de incéndio: Média - 700,00 (MJ/m2) Situacdo: EXISTENTE
Tipo da Edificagdo: ALVENARIA . . .
Tipo de Escada: Protegida Quantidade de Glp: 13,00 (Kg)
CONVENCIONAL
Responsavel técnico: Gilmar Ramilo Roque | Registro (CREA/CAU/CRT): SC76032-8
OCUPACOES
Altura da Area Area
NR Ocupacéo Destinacéo ocupagédo | Lotacdo Area (m?) Comum Solicitada
(m) (m?) (m2)

Documento gerado em 19/01/2023 as 15:12 - Pagina 1/2



PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023

BB RS £0aI20p43 t5
1 prestacéo de s~en/i(;o prolfis_sional ou Escritrios ffldn?inistrativos ou 0,00 0,00 3.722.36 3.722.36 3.722.36
conducéo de negécios técnicos
RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitacéo.
SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANGA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[ SEM ] - Sinalizacéo de emergéncia [ SHP ] - Sistema hidraulico preventivo
[ PPE ] - Protecao por extintores [ SE ] - Saidas de emergéncia
[IEL ] - InstalacBes elétricas [IE] - lluminag&do de emergéncia
[ Al] - Alarme de incéndio [ BI] - Brigada de incéndio
[ DAI ] - Detectores automaticos de incéndio [ CMAR ] - Controle de materiais de acabamento e revestimento

DESCRIGAO DAS ALTERAGOES DE PROJETO
Foram efetuadas alteragdes no layout da edificacéo, desde sua Ultima aprovagéo no CBMSC. 1) Subsolo Neste pavimento onde havia somente a garagem foi

acrescentado um dep6sito de 36,58m2. 2) Térreo Neste pavimento foi acrescentado um sanitario masculino de 7,7mz2, um sanitario feminino com 9,61m2, uma
sala de som de 9,68m2, uma casa de maquinas de 8,00m2. 3) Mezanino N&o houve alteragdo no mezanino. 4) 1° Pavimento Onde havia o almoxarifado de
34,65m?2 foi colocado uma diviséria fazendo um depdsito de 16,41m?2 e o almoxarifado de 17,60mz2. 5) 2° Pavimento Onde havia uma sala de informética de
23,38m2 e comunicacéo de 30,26m? foi retirada uma diviséria, fazendo uma sé sala de informética de 53,64m2. 6) 3° Pavimento Neste pavimento ndo havia
divisérias, foi acrescentado as seguintes salas: sala de reunido de 33,68m2, diretoria executiva de 24,28m2, controller / assessoria juridica de 35,15m2,
presidéncia de 37,68m2, recepgdo de 64,59m2, circulacédo de 6,30m2, circulagéo de 6,90m2, plenaria de 130,10m?, corredor de espera de 50,63m2. 7) 4°
Pavimento Onde havia a sala 02 de 89,34m2 foi colocado uma diviséria fazendo uma sala de treinamentos de 53,85m2 e uma sala V.P. de 34,29mz2. Onde
havia a sala 01 de 61,36m? foi colocado duas divisérias fazendo uma sala de reunido de 16,17m2, estidio de 16,02m2 e uma sala V.P. de 21,71mz2. 8) Atico
N&o houve alteragdo no layout do atico.

4. RESULTADO DA SOLICITAGAO

Resultado : DEFERIDO

Observacgoes:

Quartel de FLORIANOPOLIS/SC, 19/01/2023

Assinatura Eletronica

ALAN da Silva Felisbino - 2° Sargento

NOME

FLORIANOPOLIS/SC, 19/01/2023

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 445e4ed901af92d7fcc208d65035fe7b9db3884e
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MEMORIAL DESCRITIVO DE ALTERACAO DE LAYOUT

OBRA: Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina

ENDERECO: Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Rua Almirante Lamego
BAIRRO: Centro

MUNICIPIO: Florian6polis/SC

CEP: 88015-718

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:
Gilmar Ramilo Roque

Eng. Eletricista CREA SC: 076032-8

CO-RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:
Fernando Dorneles Sa Brito

Eng. Civil CREA RS: 050268

PROPRIETARIO:
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC)
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A seguir, serdo apresentadas as respectivas alteracdes no layout da edificacéo,

desde sua ultima aprovacdo no CBMSC.

1) Subsolo:

Neste pavimento onde havia somente a garagem foi acrescentado um
depdsito de 36,58mz.

2) Térreo

Neste pavimento foi acrescentado um sanitario masculino de 7,7mz2, um
sanitario feminino com 9,61m2, uma sala de som de 9,68m2, uma casa de

maquinas de 8,00mz.

3) Mezanino

N&o houve alteracdo no mezanino.

4) 1° Pavimento

Onde havia o almoxarifado de 34,65m?2 foi colocado uma divisoria fazendo

um depdsito de 16,41m2 e o almoxarifado de 17,60mz2.

5) 2° Pavimento

Onde havia uma sala de informética de 23,38m2 e comunicacao de 30,26m?

foi retirada uma diviséria, fazendo uma sé sala de informéatica de 53,64m?2.
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6) 3° Pavimento

Neste pavimento ndo havia divisérias, foi acrescentado as seguintes salas:
sala de reuniéo de 33,68m?, diretoria executiva de 24,28m?2, controller /
assessoria juridica de 35,15mz?, presidéncia de 37,68mz2, recepcao de
64,59m?2, circulacao de 6,30mz, circulacédo de 6,90m?, plenaria de 130,10m?2,

corredor de espera de 50,63mz.

7) 4° Pavimento

Onde havia a sala 02 de 89,34m2 foi colocado uma diviséria fazendo uma

sala de treinamentos de 53,85m2 e uma sala V.P. de 34,29m2.

Onde havia a sala 01 de 61,36m?2 foi colocado duas divisorias fazendo uma
sala de reunido de 16,17m?2, estudio de 16,02m2 e uma sala V.P. de
21,71mz2.

8) Atico

N&o houve alteracdo no layout do ético.

Florianopolis — SC, 12 de janeiro de 2023

FERNANDO DORNELES SA BRITO
ENG. CIVIL CREA RS 050268

GILMAR RAMILO ROQUE
ENG. ELETRICISTA CREA SC 76032-8
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-CRCSC
FLORIANOPOLIS/SC

Rua Julieta da Silva Melo, 404 — Forquilhas
Sao José — SC — CEP 88.107-312

Email: ramiloroque@hotmail.com

Fone: (48) 3247-8663

Cel: (48) 99621-8166
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1. INTRODUCAO

As ESPECIFICACOES referem-se as instrug®es para as INSTALACOES DO SISTEMA PREVENTIVO
CONTRA INCENDIO na edificagdo da sede do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA
CATARINA, localizado a Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Rua Almirante Lamego, bairro
Centro, no municipio de Floriandpolis/SC.

2. CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO

A edificacao é formada por:

2.1.

e SUBSOLO

e PAVIMENTO TERREO

e SOBRE LOJA (MEZANINO)
e PAVIMENTO TIPO (x3)

e 4°PAVIMENTO

e ATICO

e BARRILHETE

e RESERVATORIO SUPERIOR

A AREA TOTAL CONSTRUIDA E DE 3.722,36 M2

(OBS: QUADRO DE AREAS ANEXADO NAS PRANCHAS)

2.2,

CLASSIFICACAO DA OCUPACAO: COMERCIAL

Conforme o Art. 101 da IN 001, com base nas caracteristicas acima, este
projeto/memorial descritivo define os procedimentos para a implanta¢do dos seguintes sistemas de

protegao:

Sistema de Protec¢do por Extintores — IN 006
Sistema Hidraulico Preventivo — IN 007
Saidas de Emergéncia — IN 009

lluminagao de Emergéncia —IN 011

YV V VYV

Alarme e Deteccdo de Incéndio — IN 012

3. NORMAS ADOTADAS

O presente projeto foi elaborado e atende os requisitos aplicaveis das seguintes normas:
e Instrucdes Normativas Corpo de Bombeiros de Santa Catarina:

> IN 001/DAT/CBMSC — Atividade Técnica
» IN 003/DAT/CBMSC — Carga de Incéndio

Rua Julieta da Silva Melo, 404 — Forquilhas
Sao José — SC — CEP 88.107-312

Email: ramiloroque@hotmail.com

Fone: (48) 3247-8663

Cel: (48) 99621-8166
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IN 006/DAT/CBMSC — Sistema Preventivo por Extintores
IN 007/DAT/CBMSC - Sistema Hidraulico Preventivo
IN 009/DAT/CBMSC — Sistema de Saidas de Emergéncia
IN 011/DAT/CBMSC — Sistema de lluminagdo de Emergéncia
» IN 012/DAT/CBMSC - Sistema de Alarme e Detecgdo de Incéndio
e NBR 5410 (ABNT) — Instalagdes Elétricas de BT.
e NBR 5419 (ABNT) — Prote¢ao de estruturas contra descargas atmosféricas.

YV V V V

A readequacdo dos sistemas, deverdo seguir rigorosamente as Instrucdes Normativas
elencadas acima.

4. CLASSIFICACAO DO RISCO DE INCENDIO

De acordo com artigo quinto da IN003, a edificacdo se enquadra como RISCO DE INCENDIO
LEVE conforme as normas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

4.1. CALCULO DA QUANTIDADE DE CALOR POR COMBUSTIVEL E A SOMATORIA GERAL
Q = Kix Pi
4.2. CALCULO DA EQUIVALENCIA EM MADEIRA Km
ZQ
Pm=——
Km

Onde: Km = poder calorifico da madeira 4.550 kcal/kg

4.3. CALCULO DA CARGA DE FOGO IDEAL S

Onde: S = area de cada ambiente.

4.4, PLANILHAS PARA CALCULO DA CARGA DE INCENDIO

Na sequéncia apresentamos as planilhas para calculo da Carga de Incéndio da edificacdo
total.

Rua Julieta da Silva Melo, 404 — Forquilhas
Sao José — SC — CEP 88.107-312

Email: ramiloroque@hotmail.com

Fone: (48) 3247-8663

Cel: (48) 99621-8166
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COMBUSTIVEIS QTDE. DE
QTDE.DE 1\ | R TOTAL | AREA DA (Caie ol PODER CALORiFICO | CARGA DE
POEDER CALOR POR INCENDIO INCENDIO
PESO i COMBUSTIVEL DOs UNIDADE ESPECIFICA DA MADEIRA IDEAL
TIPO (ke) CALORIFICO COMBUSTIVEIS | S=(m?) X PADRAO (kcal/kg) | ,
(Kcal/kg) Q=(kcal) N qe=(kcal/m?) qi=(kg/m?)
>Q=(kcal)
D 1.000 4.000 4.000.000
Empilhado
Madeira/Méveis | 22.000 |  5.000 110.000.000
Plasticos 1500 7500 11250000 | 138900000 | 3.72236 37.315,04 4.500,00 8,29
Diversos ) ) o
Malha 1.500 5.000 7.500.000
Papel Diversos | 1.500 4.100 6.150.000

5. SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES — IN 006

5.1. CLASSE DO FOGO

Conforme o Art. 10 da IN 006 a Classe do Fogo caracteriza-se pelo tipo de material em
combustao e dividi-se nas seguintes classes:
» A (Fogos em materiais combustiveis sélidos)

» B (Fogos em liquidos combustiveis ou gases inflamaveis)

» C (Fogos em equipamentos e instalacdes elétricas energizadas)
» D (fogos em metais combustiveis)

5.2. CAPACIDADE EXTINTORA

Conforme o Art. 13 da IN 006 os extintores sdo certificados de acordo com a sua CAPACIDADE
EXTINTORA e a condicdo minima para que constituam uma unidade extintora, devendo atender a
discriminacdo abaixo, no caso de extintores portateis:

> Agente Extintor: Agua, Capacidade: 2A, Carga: 10 Litros

Agente Extintor: Espuma Mecanica, Capacidade: 2A : 10B, Carga: 9 litros
Agente Extintor: Didxido de Carbono, Capacidade: 5B : C, Carga: 4 kg
Agente Extintor: P BC, Capacidade: 10B : C, Carga: 4 kg

Agente Extintor: P6 ABC, Capacidade: 2A : 10B : C, Carga: 4 kg

Agente Extintor: Compostos Halogenados, Capacidade: 5B : C, Carga: 2,3 kg

YV V VYV

5.3. AREA DE PROTEGCAO

A edificacdo enquadra-se em RISCO LEVE, desta forma conforme o Art. 15 da IN 006, a unidade
extintora protege uma drea maxima de 500 m2.

Os extintores devem estar dispostos de maneira equidistante e distribuidos de forma a cobrir
a area de risco, de modo que o operador percorra, do extintor até o ponto mais afastado, um
CAMINHAMENTO Maximo de 20m.

Rua Julieta da Silva Melo, 404 — Forquilhas
Sao José — SC — CEP 88.107-312

Email: ramiloroque@hotmail.com

Fone: (48) 3247-8663

Cel: (48) 99621-8166
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5.4, LOCALIZAGAO, SINALIZAGCAO, FIXAGAO E PROTEGCAO

> A LOCALIZACAO deve obedecer aos requisitos do Art. 18 da IN 006.

> A SINALIZACAO deve obedecer aos requisitos do Art. 19 da IN 006.

> A FIXACAO deve obedecer aos requisitos do Art. 20 da IN 006.

> A PROTECAO, por sua vez, obedecera aos requisitos do Art.22 da IN 006.

6. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP — IN 007)

O Sistema Hidrdulico Preventivo seguird as discriminacées do projeto (readequacdo se
necessario da rede de hidrantes existente), assim como reserva de incéndio, hidrante de calcada
(passeio ou recalque), quadro de comando e conjunto de motobombas.

6.1. ABRIGO
As mangueiras de incéndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos conforme

orientacoes da NBR 12779. No interior do mesmo, pode ser instalada a valvula angular, desde que o
seu manuseio e manutencdo estejam garantidos.

6.2. VALVULAS
As valvulas dos hidrantes devem ser do tipo angulares de diametro DN 65(2 %%”).
6.3. LOCALIZACAO

Devem ser posicionados nas proximidades das portas externas, escadas e/ou acesso principal
a ser protegido, a ndo mais de 5m.
Em posi¢des centrais nas areas protegidas, fora das escadas e de 1,0 a 1,5m do piso acabado.

6.4. CANALIZACAO

A canalizacdo do Sistema é de aco galvanizado. (atualmente o uso de a¢o carbono apresenta
revitalizacdo nas obras do Sistema Hidrdulico Sob Comando).

6.5. DIAMETRO

O diametro executado é de 65mm (considerado o didmetro interno minimo para o Sistema
Hidraulico Preventivo).

Rua Julieta da Silva Melo, 404 — Forquilhas
Sao José — SC — CEP 88.107-312

Email: ramiloroque@hotmail.com
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023

DIS DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023 -

P O SPW 2023/000043 Inrush Engenharia 162
INDRDiIS} Projeto, Execucdo, Manutencdo e Pericias.
!ﬁ%ﬁ'ﬁaﬁ! CNPJ: 24.915.199/0001-46

7. SISTEMA DE SAIDAS DE EMERGENCIA — IN 009

Os acessos devem satisfazer as seguintes condicgdes:
» Permitir o escoamento facil de todos os ocupantes do pavimento;

» Permanecer desobstruidos em todos os pavimentos.

Todas as escadas e rampas deverdo possuir os seguintes componentes:
» Degraus (exceto para rampas);

Patamares;
Corrimoes continuos em ambos os lados;
Guarda-corpos;

YV V V V

lluminacao de emergéncia.

7.1. GUARDA-CORPO

Toda a saida de emergéncia, corredores, balcdes, terragos, mezaninos, galerias, patamares,
escadas, rampas e outros, devem ser protegidos em ambos os lados por paredes ou guarda-corpos
continuos. O dimensionamento, regras para alturas limites e materiais empregados, seguem as
orientagdes da IN 009. (NBR 1099).

7.2 CORRIMAO

Os corrimdes deverao ser adotados em ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar
situados entre 80 e 92cm acima do nivel do piso. Se¢des circulares, dimensionamento e materiais
também seguem explicitados na IN 009 em tela.

7.3. CALCULOS

Os calculos para definir o nimero de Unidades de Passagem, Dimensdes minimas, obedecem
ao ANEXO C da IN — 009. (Capacidade de Passagem das Saidas de Emergéncia); levando em conta a
Classe de Ocupacao, Calculo da populacdo e Capacidade que representa o nimero de pessoas por
unidade de passagem sejam em corredores, escadas e portas.

OBS: O dimensionamento calculado relativo a portas quanto a escadas (considerando o
pavimento de maior populagdo, a populacdo de 1 pessoa por 9Im2, e unidades de passagem).

O PROJETO CONTEMPLA DIMENSOES SUPERIORES A TODAS AS ABERTURAS CALCULADAS
REFERENTES A ROTA DE FUGA E TAMBEM QUANTO AO MINIMO PERMITIDO NA LARGURA DAS
PORTAS.

7.4. PORTAS

Quando em rota de fuga as portas deverao sempre abrir no sentido do fluxo de saida e nao
poderdo diminuir durante a sua abertura, a largura efetiva minima permitida.

Rua Julieta da Silva Melo, 404 — Forquilhas
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8. SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - IN 011

Conforme o Art. 4 da IN 011 o Sistema de lluminagdo de Emergéncia é o conjunto de
componentes e equipamentos que, em funcionamento, proporcionam a iluminagao suficiente e
adequada para permitir a saida facil e segura do publico para o exterior (descarga).

8.1. NiVEL MiNIMO DE ILUMINAMENTO

O nivel de iluminagdo (minimo), deve ser garantido conforme as condi¢des preconizadas no
Art. 15 da IN 011.

8.2. LUMINARIAS DE EMERGENCIA

As luminarias de emergéncia devem ser instaladas de modo a ndo causar ofuscamento, seja
diretamente ou por iluminacdo refletiva. As consideracdes quanto a fixacdo, manutencao, tipo de
equipamento e efeitos de funcionamento obedecem aos requisitos citados na presente Instrucdo
Normativa.

9. SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO - IN 012

A edificacdo fard uso dos seguintes componentes:
» Central de Alarme de Incéndio;

» Acionador Manual tipo Quebra Vidro;
» Detector de Fumaga;
» Sistema tipo audio/visual.

9.1. CENTRAL DE ALARME — ENDEREGAVEL

A central de alarme de incéndio deve possuir as seguintes caracteristicas (localizada conforme
projeto anexo):
> |IP55;

Autonomia minimade 60 minutos;

04 Lagos com 125 elementos em cada um;

Indicacdo dos locais protegidos;

Orientacdo com sinalizagdo visual de funcionamento e/ou falha;
Funcionamento automatico;

YV YV V VY

Possibilidade de acionamento do ponto sem retardo, geral com retardo e geral sem
retardo, com dispositivo que possibilite anulacdo dos sinais.

Rua Julieta da Silva Melo, 404 — Forquilhas
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9.2. Quebra Vidro — Enderecgavel, Detector é6tico, Indicagdo Sonora e Visual

Seguem as especificagdes técnicas do fabricante, cumprindo as exigéncias Normativas e toda
a fiacdo devera correr em eletrodutos rigidos, antichamas, que sao especificos do sistema.

10. PISO ANTIDERRAPANTE

Os locais indicados para o uso deste sistema protetivo, deverdo entdo atender as condicdes
do tipo antiderrapante e incombustibilidade.

11. CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

Todas as pecas de decoracdo da edificacdo (tapetes, cortinas e outros), assim como
revestimentos acusticos, isolantes, acabamentos definitivos ou temporérios devem ser de materiais
incombustiveis ou tratadas com produtos retardantes a acdo do fogo, bem como ndo poderdo emitir
gases toxicos em caso de sinistro ou panico.

11.1. PAREDES

A edificacdo enquadra-se em Risco Leve, desta forma conforme a IN 009 todas as paredes da
edificacdo, incluindo as escadas, deverao ser resistentes ao fogo por no minimo duas horas.

S3do paredes de alvenaria resistentes ao fogo, aquelas constituidas por blocos ceramicos
macicos ou vazados, assentados com argamassa; blocos de concreto celular; concreto armado,
conforme a Tabela 1 — Resisténcia ao fogo para paredes de alvenaria.

Considerando a espessura (minima) de 14cm, a RESISTENCIA AO FOGO sera de até 4 horas
para bloco ceramico estrutural.

FERNANDO DORNELES SA BRITO
ENG. CIVIL CREA RS 050268

GILMAR RAMILO ROQUE
ENG. ELETRICISTA CREA SC 76032-8

Rua Julieta da Silva Melo, 404 — Forquilhas
Sao José — SC — CEP 88.107-312

Email: ramiloroque@hotmail.com

Fone: (48) 3247-8663

Cel: (48) 99621-8166
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NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS
EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA;

- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A
ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA
AS OCUPACOES EM GERAL;

- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO Ill, ALINEA E: PARA
OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MINIMO
70cm DE DIAMENTRO;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE

NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA

MINIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM

NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE:l — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS
(CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell -5
LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU
PASSAGENS COM OBSTACULOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE
INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E
IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA
HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO,
CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO
AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE
PRESENCA);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13° O ACIONAMENTO DAS
LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO
DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO
CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO,
PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA
ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR
CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA
EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6° A TENSAO MAXIMA DO SAL
NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA
MINIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE
INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS
DO AMBIENTE

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS
ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60
MINUTOS;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18° DEVE SER PREVISTO
CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM
DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE
DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19° AS PLACAS LUMINOSAS
DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS
DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO
AUTONOMO.

- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO
MINIMO 60 MINUTOS;

- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL
(CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS),
POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO
AUTOMATICAMENTE A ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES
AMBIENTES;

- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM
23/08/01.

- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO,
COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO
REGULAVEL, VAZAO MINIMA NO ESGUICHO 300L/min.
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NOME DO EMPREENDIMENTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A

MUNICIPIO ENDERECO N° BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO

AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7

CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°

ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903

H SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) W SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

[ INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) [ INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

B SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE) B SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

O ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE) O ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[] SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA [] SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

B PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO B PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

B SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE)

M SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE)

B SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI) M SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI)

B SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

B SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

[] COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

[] COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

[] CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER) [] CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

B INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO B INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

[ PISCINA DE USO COLETIVO [ PISCINA DE USO COLETIVO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO [J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

B ACESSO DE VIATURAS B ACESSO DE VIATURAS

B BRIGADA DE INCENDIO B BRIGADA DE INCENDIO

SISTEMAS APLICAVEIS A EDIFICAGAO FOREM APRESENTADOS

SOMENTE SERA EMITIDA A DECLARACAO DE APROVAGAO DE PROJETO QUANDO TODOS OS

[1NOVO B EDIFICAGAO EXISTENTE CONFORME INO5 [ REAPROVAGAO PPCI N°

N° TOTAL DE PAVIMENTOS: 8

‘ ALTURA DESCENDENTE: 19,05m ‘

‘AREA TOTALCONTRUIDA: 3.722,36m?

- N° A CLASSE DE
PAVTO. DESTINAGAO OCORRENGIAS |  CONSTRUIDA RISCO
SUBSOLO GARAGEM / OFICINA / DEPOSITO 1 711,73m? BAIXA
TERREO AUDITORIO / RECEPCAO 1 612,04m? BAIXA
SOBRE LOJA SUBESTACAO / COPA /Tl 1 154,87m? BAIXA
TIPO (3X) ESCRITORIOS 1 1428,96m?2 BAIXA
4° PAVIMENTO ESCRITORIOS / PLENARIA 1 476,32m? BAIXA
ATICO COPA 1 259,44m? BAIXA
BARRILETE 39,50m? BAIXA
RESERVATORIO 39,50m? BAIXA

‘ * O NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO

- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAGOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;

- NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

GILMAR RAMILO ROQUE
CREA/SC 76032-8

AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO DE SA BRITO
CREA/RS 50.268

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ENDEREGO:
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MUNICIPIO ENDERECO N° BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7
N OTAS CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional € nome) CREA n° ART n°
- ; ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903
- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA; _ _
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL; .
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO Ill, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MINIMO 70cm DE DIAMENTRO; e e e Tanako HINOT9 - INSTALAGOES
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; - NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA; IN09/2020.
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NiVEL MiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:! - 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); N A Se Teoans 2UF

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULAGCAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENCA); CO-AUTOR DO FZT{%E]IS@E?&PB%TT%AVEL TECNICO
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA CREA/RS 50268
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;
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- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABI’ERTURAS DO AMBIENTE O e - ® _(48) 99621-8166

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS; !N \RUON 9""‘;{@'”“?“-6"9-”

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18° DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, &) www.inrush.eng.br
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19° AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA OERSNSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / 5C 83.901.983/0001-64 P P C |
BLOCO AUTONOMO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MiNIMO 60 MINUTOS; AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL. 1900 - CENTRO - FLORIANGPOLIS/SC

- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A PROJTO:
ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES; C'ZN'fSDiETO PREVENTIVO O 2

- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01. ) , o oL ANTA BANA TERREO

- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MINIMA NO ESGUICHO 300L/min. DjXN/ZOZZ R
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LEGENDA

EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg

SUBESTACAO

A=1091m:
// 450

A SER COBERTA PELO
HIDRANTE - 16,00M
/ / /

EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg

ILUMINACAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA

DEPOSITO

DISTANCIA MAXIMA A
PERCORRER ATE O
TERREO - 14,00M
ton
2.
E
E
]
] i
] )
1 4
A |
1 .
SALA TREINAMENTO ! AREA EE_ 7D9EQSZCANSO
A=5771m? 1 o -
A 1 45450 _
[ $ 1 2 wi
Q -
. U %v VER DETALHE
[ ﬁ'\ an
\aiz/
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cO2 LP A = 5,52m? 15MT
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-
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1 u - = < 450
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h
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0 e=280m I S \%ﬁ o1
1 h=1764cm L1140 N 1| g S
T
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: 77;727 ‘ / ” e=28cm
i LE. (BR) -
5@ o | soBE @) h = 17,66 cm
D ©Of /N~ o | <
\¥777797 ? o Ol O O
v
CORRIMAO
VER DETALHES
|| = // / /
. 7 /

SALA ACUSTICA
/ A=1518 m?

v

P

PLANTA BAIXA - MEZANINO
Escala 1: 75

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA,;

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MiNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL;

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MiNIMO 70cm DE DIAMENTRO;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MiNIMA DE 1 HORA,;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NiVEL MIiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALAGAO DOS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULAGCAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAGCAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENGA);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MiNIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19°: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA
BLOCO AUTONOMO.

- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MiNIMO 60 MINUTOS;

- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENGA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.

- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MiNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

C———) )
MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
= = MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
——————— | ABERTURAS (DETALHE 02).
SAIDA]
— PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
’c; AID % INDICACAO DE DIRECAO
SAIDA ‘ PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
— INDICACAO DE DIRECAO

HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm

CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO

ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO

— QUEBRA-VIDRO
v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
< DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
P90 - E PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTENCIA 90 MINUTOS
P90 -D
N PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
7 Cl DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
\\Q?,f./ RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.
N , _
[T ) REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENCAO
' \\1 / PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
EELE GEEEE INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA
CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.
CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M. —
AREA ONDE OCORREU ALTERACAO DO LAYOUT DESDE A
ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.
QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
PLACAS DE SINALIZACAO.
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO Ne BAIRRO

FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

1900

CENTRO

AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome)
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE

CREA n°
CREA/SC 76.032-8

ART n°
7927458-7

CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome)
ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO

CREA n°
CREA/RS 50.268

ART n°
11458903

- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAGCOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;

- NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
GILMAR RAMILO ROQUE
CREA/SC 76032-8

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO DE SA BRITO
CREA/RS 50.268

RO EMISSAO INICIAL

11/04/2022

Revisdo Descrigao

Data
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NGENHARIA

Gilmar Ramilo Roque

ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA- SC 76032-8

©) (48) 99621-8166
gilmar@inrush.eng.br
(29 www.inrush.eng.br

PROPRIETARIO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC

CNPJ:

83.901.983/0001-64

OBRA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ENDEREGO:

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC

PPC

PROJETO:

PROJETO PREVENTIVO

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA MEZANINO

03

DATA

JAN/2022 | A1 | INDICADA

FOLHA: ESCALA
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PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO
Escala 1: 75

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAGAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA,;

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO Il, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL;

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO lIl, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MiNIMO 70cm DE DIAMENTRO;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA,

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NIiVEL MIiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:l — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALAGAO DOS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENGCA);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8° SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALAGCAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MiNIMO 60 MINUTOS;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19°: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA
BLOCO AUTONOMO.

- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS;

- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAGCAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.

- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MiNIMA NO ESGUICHO 300L/min.
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PASSEIO

LEGENDA
) EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg
o EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg
| ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
| MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
——~ | MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
~— " | ABERTURAS (DETALHE 02).
SAIDA]
— PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
.| | INDICAGAO DE DIREGAO
SAIDA] PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
 — INDICACAO DE DIRECAO

HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm

CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO

ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO

— QUEBRA-VIDRO
v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
< DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
PO0 - E | PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTENCIA 90 MINUTOS
P90 -D
T PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
[ Cl DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
\\Q?,f./ RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.
N , _
/| REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO
'\\* ~* /| PARAUSO DO CORPO DE BOMBEIROS

INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA

CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.

CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

AREA ONDE OCORREU ALTERAGAO DO LAYOUT DESDE A

ULTIMA APROVAGAO DA EDIFICACAO.

QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E

PLACAS DE SINALIZAGAO.

NOME DO EMPREENDIMENTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CLIENTE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

MUNICIPIO

ENDERECO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL
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AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

GILMAR RAMILO ROQUE
CREA/SC 76032-8

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO DE SA BRITO
CREA/RS 50.268

RO EMISSAO INICIAL

11/04/2022

Revisao

Descrigao

Data

Gilmar Ramilo Roque

O%

\ ‘ls

NGENHARIA

ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA- SC 76032-8

©) (48) 99621-8166
gilmar@inrush.eng.br
(%9 www.inrush.eng.br

PROPRIETARIO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC

CNPJ:

83.901.983/0001-64

OBRA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ENDEREGO:

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITAQAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOO-SPW-202371000043 169
LEGENDA
/f EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg
4
L EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg
| ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
| MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
= = MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
~—— | ABERTURAS (DETALHE 02).
SAIDA ] i
) PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
’C)\ AIDA ] INDICACAO DE DIRECAO
H - H S H - R - H H - H H - H H SAIDA ‘ PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
i @) & L © ) 3 ) INDICACAO DE DIRECAO
6Kg w.e. = || T w.e. 6Kg
HERAN Cgtzs || g0z h HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm
2 2 GOVERNANCA E Q 2 - .
S S ) CONFORMIDADE S S A CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
\ z FISCALIZAGAO z FISCALIZAGAO A = 25,00m? z z
\ A ; ) A = 33,96m? o = 2o lom 10125 8] 8] A
W — & - cA.)Slé)BNFf\AD-\C/)lFS F?g ALARME DE INCENDIO
§ § § ~ ~ § § JURIDICO § FISCALIZACAO .
2 2 5|| CIROULAGAO Joopa. CIRCULACRO 3 3 v 3 i v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
\ g 10125 M 1012,5 5 1012,5
FOGAO ELETRICO AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
DISTANCIA MAXIMA A /. g
PERCORRER - 21,50M \\ H
120 120 é LE.
) < DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
COMUNICACAO \
A = 32,98m? 333/: EI/.\E)/ /;EH?ZR S F"&s ]
410125 , ‘ 120 B P90 - E | PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
A DIVISORIA LEVE COM VIDRO @h L ‘IE : | % TT L RES'STENCIA 90 MINUTOS
= L'E'HJ ]? = DIVISORIA LEVE COM VIDRO - : DIVISORIA LEVE COM VIDRO‘\—}I? DIVISORIA LEVE COM VIDRO DIVISORIALEVECOMVIDRO — P90 - D
CIRCULAGCAO = mE
4 r e e aa e == 2 A =30,29m PORTA DE VIDRO z
| T s ST CIROULAGAO | PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DIVISORIA LEVE COM VIDRO 777%7--’--7--,- oT S $172° o uamcueras D Q_Mm 5 }i‘ DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
T 15MT \ / =
= e e \ GO ) RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
LE. PORTA DE VIDRO e RN N2.172Y
o e SADA | oy LE. 7] DIVISORIA LEVE COM VIDRO T VERMELHA.
- DIVISORIA|LEVE COM VIDRO —] 2 i —— — —
L.E.H e INST. S ANTECAMARA | - - \ﬂ‘ RN ] ~
& Vazoom DS /<  REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO
§10128 22 [guion | " \\J / PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
g INFORMATICA g INFORMATICA —
VICE-PRES. STl w025 8 o PR S INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA
FISCALIZACAO g veRoETAES | orrs | 2[ %[ B[S =|2ESCADA : / |
A = 15,46m? g ! @) - i,|:Es,:E e E_ES ’ ’ )
L 7T | gmes 2 | CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.
TN S ! ] o — —— ] )
£ LN i e I CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M. —
2 PROFISSIONAL LE. 1/ | soeg
A = 66,02m? J — )
o 10125 S gl sl @10
AREA ONDE OCORREU ALTERACAO DO LAYOUT DESDE A
CORRIMAO ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.
VER DETALHES
| — 1 | ] [ T1 ]
QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
Escala 1- 75 PLACAS DE SINALIZACAO.
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO Ne BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7
N OTAS CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
; ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903
- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA; _ _
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL; :
- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO Ill, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MIiNIMO 70cm DE DIAMENTRO; e e e Tanako HINOT9 - INSTALAGOES
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; - NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA: IN09/2020.
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NIiVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE:| — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); O N aeLO ROQUE
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENCA); CO-AUTOR DOJL@%EES@E?PB%T%AVEL TECNICO
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13° O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA CREATRS 50268
CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL; i
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO: Rejioséo E“gfgf;':'c'“ 11/;/222
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; Gimar Ramilo R
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA : mariamilo ROqUE  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA- SC 760528
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE Q &Y ~ (® (48) 99621-8166
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS; !N'G AY H'E)'R h 9"’"{?'@'"’“?“-6"9-*”
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, @ www.inrush.eng.br
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
’ . NSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 901. 1-64
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19°: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA CO SELHO REGIO c0 /3G 83.901.983/0001-6 P P C |
BLOCO AUTONOMO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
’ | ENDEREGO: ,
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A PROJETO
ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES; PROJETO PREVENTIVO 04 — 3
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01. oL ANT © BAXA 2° PAVIMENTO
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MINIMA NO ESGUICHO 300L/min. DjXN/ZOZZ Foal.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023

PROTOCOTO-SPW-202370000#3 70
LEGENDA
( / EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg
H EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg
) ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
~ | MINIMADE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
= = MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
——— = | ABERTURAS (DETALHE 02).
R PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
(<A DA INDICACAO DE DIRECAO
| [T 1 [ [ [ T 1 [ [ m—— HHH F— ] [ [ [ 1] [ [ [ ] [ I , N
- & HlE © D g SAIDA ‘ PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
g we” || “we, 8o _~——— | INDICACAO DE DIRECAO
A =2,28m? A =2,28m?
ooz | H N HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm
K / 8 //// ;é / e T CA CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
/% / < DIRETORIA 4 CONTROLLER / g 120
‘. HIDRANTE - 23,00M 4 4 i 4 n
/ E i /3 A o Sp—m - ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO
3 1310~ ) 1310 ?
/ //§ / = // 2/|  CIRCULAGAO COPA 1. CIRCULAGAO QUEBRA-VIDRO
| / A =6,90m? = 3,70m? A=6,90m? u .
' SALA DE REUNIAO Pz T gm0 PEER Ny v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
\ A = 33,68m? FOGAO ELETRICO < A =130,10m?
w % 1310 — T z o :
PERCORRER - 21 50M *//q = =1 7 AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
% X eas ELEVADOR <ras Il < DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
Vellle — — — = N POQO - E | PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
/ LE DIVISORIA LEVE COM VIDRO L .| ] a
x RESISTENCIA 90 MINUTOS
/‘ 3 B L) I HALL ELEVADOR / % P90 - D
\ e " A=810m? ] Y
1 L S0 axumcuers S H A N PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DIVISORIA LEVE COM VIDRO _&-— S S / [ Cl DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
E ¢ \Q?,f/ RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
e VERMELHA.
[% DIVISORIA LEVE IL—';ET : //,,,,,\\
i’ I><i | | REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO
‘R‘ CORREDOR DE ’ \ | PARAUSO DO CORPO DE BOMBEIROS
g JANELADUTO ] e 7 * Yl
PRESIDENCIA > RECEPCAO NERDETALUES |1 Telsf { ¢ e s i - . -
g 0 = SR ARy INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA
1310 é: HL.E. & 1310
% j u | ] u u ] u u | CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.
n= 1756 CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M. E—
o sl geal st
- CoRRivAO AREA ONDE OCORREU ALTERACAO DO LAYOUT DESDE A
= - : — : ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.
PLANTA BAIXA - 3° PAVIMENTO QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
Escala 1: 75 PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
PLACAS DE SINALIZACAO.
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO Ne BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7
N OTAS CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
; ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903
- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA; _ _
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL; :
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO lIl, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MINIMO 70cm DE DIAMENTRO; e e e Tanako HINOT9 - INSTALAGOES
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; - NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA: IN0S12020-
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NiVEL MiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:l - 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); N CRENse neon s
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENCA); CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA CREARS 50268
CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL; i
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO: Rejioséo E“Q'SS;’?;':'C'AL “’g‘:;”
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6° A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; Gimar Ramilo R
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA : Imar Ramiio ROQUE  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-sc 760028
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE O &Y ~ (® (48) 99621-8166
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS; !N'G AY H'E)'R h 9"’"{;@'"“‘?“-6"9-*”
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, &y www.infush.eng.br
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
’ A NSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 901. 1-64
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19°: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA CO SELHO REGIO co /G 83.901.983/0001-6 P P C |
BLOCO AUTONOMO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
It . ENDEREGO: ,
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A PROSET0
ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES; PROJETO PREVENTIVO O 4 — C
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01. o ANT © BANA 3 PAVIMENTO
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MiNIMA NO ESGUICHO 300L/min. T e .
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITAQAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOTO-SPW-202370000#3 =7
LEGENDA
( / EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg
H EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg
| ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
| MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
LE ABERTURAS (DETALHE 02).
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
= = MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
~ | ABERTURAS (DETALHE 02).
A A
DA [J A . .
) PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
(S A DA | INDICACAO DE DIRECAO
‘ | H ‘ : H : ‘ SAIDA ‘ PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
cuseoncorro oL S LS Y Y 105 /B | INDICACAO DE DIRECAO
v
DsTANCA WA R” |/ N HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm
@i} [[) @i} [[) @i} PERCORRER ?OOM
S A // 1,18 }2)/ CA CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
/ X
Stﬂli%/:ACORPo ~ SALADE - ) “,“ ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO
e @:] @:} @:] @:] @i] TREINAMENTO | [ SALAV. P. 01 s o
Jﬂ e D | D | 0D | @D | 0] [ sems QUEBRA-VIDRO
CIRCULACAO 16105 100 S A
Resa Ao v il \ 4 SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
G 16105 Qs 410108
A / =
& ;% —— [D [D [D [D [D AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
oL - - DETECTOR PONTUAL DE FUMACA
Q ELEVADOR LOTACAO /
2 S :s“@ﬁxs'?&s S soEniart | |
TERRAGO : =5 — _ HIDRANTE -2100M | P90 - E | PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
2 £ - - ” — RESISTENCIA 90 MINUTOS
o eroucRo P90 - D
1 = . 1610,5 o S EE LR G has i
P 5 H i S % TN PRUMADA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
¥ xumcuems S ) j | ol [ Cl DE PAREDE, MATERIAL ACO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
, v\ | HIDRANTE DE PAREDE 1 \ A2 ) RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
["saioa | £ N2.1/2"/
AIDA L.EC l - =
Lo | VERMELHA.
a 25»0E \Cil/ PORTA DE VIDRO o
INST. S ANTECAMARA:) _ ~ —
- 2 a =300m & o Y , ~
o A gﬁ’gﬁﬁ AL DE ESPERA s y &x\ REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENCAO
Rt oM e & $ SAIDA ,DE BSP \ A ) | PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
w g 16105 N4
2 f— /
BE VENTILAGE I, e o 7/ /% o / SR ARy INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA
VER DETALHES ! IR =R SALA DE REUNIAO ; SALA V. P. 02 =
IH;A Q@ o DESCE A= 21om / A=16,17m? SA’i‘- ES(LUPlo A=21,71m
H € — N L) LE. ] . 5 16105 g :161’0;‘// 16105
e [ LU eP s 7 - CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.
SRADIL ;;11104%19&: X‘ { o I 1 [ [ I 1l [ ‘ I 1
H = 0,40M \e==== T ;
2 | ded i - CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M. —
A — (fq\/‘ h=17,5cm
e fa@
~ AREA ONDE OCORREU ALTERACAO DO LAYOUT DESDE A
CORRIMAO , ~ ~
GUARDA CORPO oo VER R IaS ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.
. QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PLANTA BAIXA - 4° PAVIMENTO PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
Escala 1: 75 PLACAS DE SINALIZACAO.
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO N° BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
. ENG. ELETRICISTA CZILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7
N OTAS . CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA; _ _

- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO I, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL;

- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO IIl, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MiNIMO 70cm DE DIAMENTRO; 'EE’EF;F;?CJE;CE’)ggi’ffff;ggngTo NAIN 019 - INSTALACOES

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; - NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA; IN09/2020.

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8% DEVE-SE GARANTIR UM NiVEL MIiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:l — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); GILMAR RAMILO ROQUE

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENCA); CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO DE SA BRITO

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA CREARS 50268
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6° A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MiNIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE O | © (48) 99621-8166

E

RO EMISSAO INICIAL 11/04/2022
Revisdo Descrigao Data

Gilmar Ramilo Roque  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-SC 76032-8

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MiNIMO 60 MINUTOS; N'G ) N'H'g'l 1 g"mff@‘"’“?“-eng-b’
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18°: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, &y www.infush.eng.br

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19° AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA OERSNSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / 5C 83.901.983/0001-64 P P C |
BLOCO AUTONOMO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FpGo POR NO MiNIMO 60 MINUTOS; EE\D\E/REQKI]D A OSVALDO RODRIGUES CABRAL. 1900 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A PROTO
ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES; C'ZN'jSDiETO PREVENTIVO O 5
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01. ) , o oL ANTA BANA 4° PAVIMENTO
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULAVEL, VAZAO MINIMA NO ESGUICHO 300L/min. DjXN/ZOZZ Fal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOCO SPW 202371000043

SINALIZACAO EM CONFORME IN06/CBMSC: 100 ACIMA DE QUALQUER
TODA[S) :2 gfgﬁi 120 OBSTACULO CONSTRUIDO
- . . o T e e L. B
SINALIZACAO E PROIBIDO: N e o S Ry Ce ,
PARA PARDES LETRA "E" | - O DEPOSITO DE MATERIAIS ABAIXO OU ACIMA DOS EXTINTORES; R P LA A IR NPT ~~ TELAMETALICA
EM NEGRITO Il - COLOCAR EXTINTOR DE INCENDIO NAS ESCADAS, RAMPAS, ANTECAMARAS AREA MINIMA 1,00m?
E EM SEUS PATAMARES. , ~ MALHA MiNIMA 0,03mm
, _— TELA METALICA MALHA MAXIMA 0,05
o - OS EXTINTORES PORTATEIS DEVEM SER INSTALADOS DE MANEIRA QUE SUA S T ALHA MINIMA 0,03 S mm 15 120 15 CONFORME IN09/CBMSC:
ALCA DE TRANSPORTE ESTEJA, NO MAXIMO, 1,60 M ACIMA DO PISO ACABADO. MALHA MAXIVA .G (MINIMO)
- OS EXTINTORES PORTATEIS, QUANDO LOCADOS SOBRE O PISO, DEVEM ESTAR uomm PONTO MAIS i 0S DUTOS DE VENTILACAO DEVEM ATENDER AOS
EM SUPORTE ADEQUADO PARA O PISO. ELEVADO DA EDIFICACAO o . BEIRAL SEGUINTES REQUISITOS:
Cores: eferéncia MUNSELL - PARA A SINALIZACAO DE PAREDE, DEVE SER PREVISTO SOBRE O EXTINTOR P S S | - TERAO SUAS PAREDES RESISTENTES AO FOGO
BOOK OF COLOR UMA SETA VERMELHA COM BORDAS EM AMARELO, CONTEENDO A INSCRICAO ISR e | | POR 2 HORAS;
VERMELHA: 5R% "EXTINTOR™. n Il - TERAO SOMENTE ABERTURA NA PAREDE
®) S eve ®) ; COMUM COM OS VESTIBULOS;
2 AMARELA: 2,5YG 9/14 Q PARA OS E)N(TlNTORES PORTATEIS LOCADOS EM SUPORTE SOBRE O PISO, A _ 1 ! >
s = SINALIZACAO DEVE ESTAR AGREGADA AO SUPORTE, MESMO QUANDO CORTE - AA ) IIl - TERAO AS DIMENSOES MINIMAS EM PLANTAS
<§E <§E AFASTADO DA PAREDE. o % EP{S,E] lIZDLIJEI\;Il,DZI([))?DDEE LARGURA POR 0,70m DE
= = - PARA A SINALIZACAO DE COLUNA, DEVE SER PREVISTO SOBRE O EXTINTOR o = ;
5 5 UMA FAIXA VERMELHA COM BORDAS EM AMARELO, CONTENDO A LETRA "E" JDV 50 50 < IV - ELEVAR-SE 1,00m ACIMA DE QUALQUER
3 3 EM NEGRITO, EM TODAS AS FACES DA COLUNA v BEIRAL CORBETURA DEVENDO SER PROTEGIDO A SUA
— — I - . . K 2 £l T P . B Zx = ‘ ‘ Ve .
LETRAS EM - PARA A SINALIZAGCAO DE PISO, DEVE SER PREVISTO SOB O EXTINTOR UM i i - ‘ ‘ PARTE SUPERIOR POR MATERIAL INCOMBUSTIVEL;
NEGRITO o .~ QUADRADO COM 100 CM DE LADO NA COR VERMELHA, COM AS BORDAS I I TELA METALICA \éA‘ ZEORFQBOET'LEFE/? '\\;'EE’\':‘EOZ?AEN'\:SDSE\\S/EFQ%E&CA;C')MA
Y PINTADAS NA COR AMARELA COM 10 CM. | | / ; i 2 ,
e P ) , i i AREA MINIMA 1,00m o , !
s PARAGRAFO UNICO. O DISPOSTO NESTE ARTIGO APLICA-SE AOS EXTINTORES S I td MALHA MiNIMA 0,03mm © N BEIRAL COM AREA EFITIVA DE 1,00m* CADA; )
_ INSTALADOS EM: S I I MALHA MAXIMA 0.05mm I\D/:E -Eg/acljp iﬁs\loT gygﬁAc?A?\lsAilAzFXz ;%CALIZACAO
| - AREAS DE GARAGENS OU DEPOSITOS, INDEPENDENTEMENTE AREAS DE 1 1 :
GARAGENS OU DEPOSITOS, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE OCUPACAO DO I I VISTA SUPERIOR
IMOVEL; E B 5
& Il - IMOVEIS COM OCUPACAO, INDUSTRIAL, DEPOSITOS, GARAGENS, POSTOS e R U RO R -
5\\?0 PARA REABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OU EDIFICACOES ESPECIAIS. St
P@O VISTA FRONTAL

CORTE - BB

CONFORME IN09/2020/CBMSC: CONFORME IN09/2020/CBMSC:
ART. 45. O GUARDA-CORPO DEVE SATISFAZER AS SEGUINTES CONDICOES: ART. 48. O CORRIMAO DEVE ATENDER OS SEGUINTES REQUISITOS:
‘ | - SER BARREIRA FISICA DE PROTECAO VERTICAL, PARA EVITAR A QUEDA DE | - SER INSTALADO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA OU RAMPA, INCLUINDO-SE NOS )
B NiVEL,; SEUS PATAMARES; SAIDA
| | Il - QUANDO FOR CONSTITUIDO POR ELEMENTOS VAZADOS, DEVE IMPEDIR A Il - ESTAR SITUADO ENTRE 80 A 92 CM ACIMA DO NiVEL DA SUPERFICIE DO PISO, - )
PASSAGEM DE UMA ESFERA COM 11 CM DE DIAMETRO NAS ABERTURAS; MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DO DO PISO, DA BORDA DO DEGRAU ATE A gl |SAIDA
Il - QUANDO FOR IMPLEMENTADO EM VIDRO, DEVE SER VIDRO DE PARTE SUPERIOR DO CORRIMAO; € CONFORME IN13/CBMSC:
CORRIMAO CONTINUO SEGURANCA CONFORME IN 18; Il - SER FIXADO PELA PARTE INFERIOR, ADMITINDO-SE A FIXACAO PELA LATERAL, g S 25
TUBULAR IV - DEVE SER PROJETADO DE FORMA A RESISTIR AOS ESFORCOS ESTATICOS NESTE CASO DEVENDO TER NO MINIMO 8 CM DE LATERAL, DISTANCIA ENTRE A PARTE SR Ao o IMITOSA DEEE TER 05 SEGUINTES REQUISITOS
HORIZONTAIS E VERTICAIS, E SUPORTAR OS IMPACTOS ESTABELECIDOS NA SUPERIOR E OS SUPORTES DE FIXACAO; S MODELOS DE PLACAS ( oo
NBR14718; e IV - POSSUIR SECAO CIRCULAR DE 3 A 4,5 CM (174" A 2") OU RETANGULAR COM Q& SEMESCALA |~ CONTER A MENSAGEM "SAIDA', NA COR VERMELHA OU
V - NAO PODE SER CONSTITUIDO POR ELEMENTOS QUE POSSIBILITEM A LARGURA MAXIMA DE 65 MM: ' o = I\I/ERFI’D(II)E'S;(J)IIEESI\I;?A?IDSIE;?E)?\I'\:E?US?OD'; ?AEE?\JQAAZOELI\?GIA'
. ~ ! D -
ESCALADA POR CRIANGAS, TAIS COMO: LONGARINAS, GRADES, BARRAS CORRIMAO EM V - POSSUIR AFASTAMENTO DE 4 A 5 CM DA FACE DAS PAREDES OU GUARDAS DE Z < o , veAan "~
HORIZONTAIS, ETC. ALUMINIO TUBULAR FIXACAG; Ss N S I D SAIDA” NA MUDANCA DE DIRECAO;
A ¢ i : ¢ SEEAN — : ) ) ) < X A A Il - POSSUIR AS DIMENSOES MINIMAS DE ACORDO COM
— — :ﬁi@?ﬁ;&gﬂg%@gCT':CON\I/C%CE éi?:gig QA?:ZOI\JSSEONg\lng/S’ATEIcAESsIso VI - O CORRIMAO DEVE SER CONTINUO, SEM INTERRUPCAO AO LONGO DE TODA A < Q & A TABELA 1:
E Q \ DE CRIANCAS ' . s SUA EXTENSAO, INCLUSIVE NOS PATAMARES DAS ESCADAS E RAMPAS; g < IV — POSSUIR FUNDO BRANCO LEITOSO E SER DE ACRILICO
o . Y =u )
23 o ART. 71. 0 DEGRAUS DAS ESCADAS DE EMERGENCIA, DEVEM ATENDER OS VIl - NAO PODE POSSUIR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS OU QUAISQUER =g L 50 /75 L OU MATERIAL SIMILAR; E
I o L | SEGUINTES REQUISITOS: 4 4 OBSTRUCOES; o / A V — POSSUIR FONTE DE ENERGIA, CONFORME PREVISTO
o< : - ~ .
S8 © = | - TER PISO INCOMBUSTIVEL E ANTIDERRAPANTE. CONFORME A IN18: c c VIIl - NAO PODE PROPORCIONAR EFEITO GANCHO EM SUA EXTREMIDADE; R NA SECAO IV DESTE CAPITULO.
Z< & ol PISO EM CERAMICA Il - TER ESPELHO OU ALTURA (h) COMPREENDIDA ENTRE 16 E 18 CM, COM S S IX - DEVE RESISTIR A UMA CARGA DE 90 kgf/m, APLICADA A QUALQUER PONTO DELE, <Z . o - A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA PLACA
S5 @0 / ANTIDERRAPANTE E TOLERANCIA DE 0.5 (M- ' S ) VERTICALMENTE DE CIMA PARA BAIXO E HORIZONTALMENTE EM AMBOS OS SAIDA K“ => LUMINOSA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO
ANTINCHAMA NIVEL Il - TER PISO OU BASE (b) COMPREENDIDA ENTRE 27 E 32 CM; SENTIDOS; AMBIENTE. SEGUNDO ABNT NBR 13434-3/2004:
"A" - NBR 9442 ] . X - PODE SER UTILIZADO QUALQUER MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DO CORRIMAO, . - NA FACE EXPOSTA DO ELEMENTO DEVE SER
2{5-CER(EQ?\IEF(Obg{agAPEIyE%g’T\Ig?\QFI)\JEIB_Q goo;)")/.'ULA DE BLONDEL-63 M (2h + b) PISO ACABADO DESDE QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NESTE ARTIGO; E SAIDA IDENTIFICADO COM NOME DO FABRICANTE, MES E ANO
A EDIFICACAO EXISTENTE INO5: "(5) ’ X ’ XI - PARA AS ESCADAS E RAMPAS DE ESCOLAS, JARDINS DE INFANCIA E PISO ACABADO DE FABRICACAO, INTENSIDADE LUMINOSA EM MCD/M2
H=ESPELHO — ADMITE-SE ESPAGAMENTO ENTRE V - SER UNIFORME EM TODA A EXENSAO DO LANGO DA ESCADA, OU SEJA, 05 A - O ACIONAMENTO DAS PLACAS DEVE SER AUTOMATICO
, ) / N | ’ CAMEN DEGRAUS DEVEM TER O MESMO FORMATO E AS MESMAS DIMENSOES (BASE ASSEMELHADOS, DEVE HAVER CORRIMAOES NAS ALTURAS INDICADAS PARA OS . : ,
. A, A s & o Tt '{gNGAR'NAS DE, NO MAXIMO, ALTURA); RESPECTIVOS USUARIOS, ALEM DO CORRIMAO PARA OS RESPECTIVOS USUARIOS, Y o QUANDO OCORRER A FALHA DA REDE ELETRICA;
cm." ' . _ . X — - i ]
VI - QUANDO POSSUIR BOCEL, ESTE DEVE TER SALIENCIA OU PROJEGAO SOBRE ALEM DO CORRIMAQ PRINCIPAL. ) TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA
SER MEDIDA ENTRE BOCEIS CONSECUTIVOS. DEVEM SER INSTALADOS EM DUAS ALTURAS: 0,92 M E 0,70 M DO PISO ACABADO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA SEGURIMAX LUMINARIA DE EMERGENCIA SEGURIMAX
ADAPTADOR STORZ x ROSCA LUMENS 1200/3000 LUMENS A VALVULA DE GLOBO
EXTERNA BSP I F.P.F1>. os ANGULAR 45° @65mm
o2 N— 6,6 , ADAPTADOR ROSCA INTERNA
REGISTRO DE GAVETA i STORZ COM REDUGAO CONFORME IN007/DAT/CBMSC:
' 22" 8 = M| | v @65MMXD40 ¢
TAMPA METALICA ] . ISTA SUPERIOR ABRIGD D mmxi2atmm - NO INTERIOR DO ABRIGO DE MANGUEIRAS
ALCADA o E g ~ : DEVEM SER ACONDICIONADOS:
PAREDE DE&%’S’Q‘Z@E& T~ [ ’ < § . . N\ MANGUEIRAS \ / | - A CHAVE DE MANGUEIRA;
— <O « Il - A MANGUEIRA E O ESGUICHO;
— S TUBO DE AGO = 1 ABERTURA PARA ||| - O HIDRANTE. O HIDRANTE.
| < = = -
TUBULAGRO PLVIAL = J/ GALVANIZADO @2.3" R& ! i < VENTILAGAO - O HIDRANTE DEVE TER O CENTRO
¢ — o2 — — COMPRIMENTO GEOMETRICO DA TOMADA D'AGUA VARIANDO
e o e < VISTA FRONTAL E LATERAL VISTA FRONTAL E LATERAL ——— MANGUEIRA A B C
TAMPAO CEGO COM s> (m) COMO REFERENCIAL O PISO.
CORRENTE TIPO STORZ E o FLUXO LUMINOSO: 200 LUMENS; FLUXO LUMINOSO: 1200/3000 LUMENS; = | o 30 48 75 17 _— VIDRO - AS TUBULACOES, CONEXOES E VALVULAS DO
o2 I 74 BRITA =& ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICA 110~220VCA; ALIMENTAGAO: BIVOLT AUTOMATICA 110/220VCA; SHP, QUANDO APARENTES, DEVEM SER
2 o < 0 : : PINTADAS NA COR VERMELHA.
= BATERIA: LITIO 3,7V 1000MAH; it rheowe, oY 4AH: 4 60 %0 7 INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE MATERIAL, A
CURVA 45° F.G @2.3" <z AUTONOMIA: 3 H NO MODO MAXIMO E 6 H NO AUTONOMIA: 3 HORAS; . , s '
= D MODO MINIMO: CONSUMO DE 12W; E I hiorar IR, - cir A DE 15 M RESISTENCIA MINIMA DA TUBULACAO DO SHP
& ' VIDA UTIL DA BATERIA: 200 CICLOS; L ' ' DEVE SER DE 150 MCA (15 KGF/CM?).
<a CONSUMO: 1W; , Seengz “ - MANGUEIRA FLEXIVEL: 40 MM (174", DE
TAMPA METALICA NA COR < VIDA UTIL DA BATERIA: 500 CICLOS; AREA DE COBERTURA: 250M*; < HIDRANTE-45 M: 3 MANGUEIRAS DE 15 M. —ESGUICHO ' oo
A A . 2. GRAU DE PROTECAO: IP20. = AGULHETA - 13mm BORRACHA, COM UM REFORCO TEXTIL. E—
VERMELHA COM INSCRICAO AREA DE COBERTURA: 25M? = - A TUBULACAO DO SHP DEVE SER FERRO
HIDRANTE DE RECALQUE GRAU DE PROTEGAO: 1P20. GALVANIZADO, COM DIAMETRO DE 65 MM (2V5");
- CONFORME IN11/CBMSC: Q&Oa - \ - NOS IMOVEIS COM OCUPACAO INDUSTRIAL,
PISO ACABADO ,POQP | DEPOSITOS, GARAGENS, POSTOS PARA
HIDRANTE — - A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; 0\@@ B REABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OU
3 DE a T : L, - AS LUMINARIAS DE ERMERGENCIA DEVEM TER CIRCUITO INDEPENTE DOS DEMAIS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO; W EDIFICAGOES ESPECIAIS, OS HIDRANTES OS
ECALQU ] - TER TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO: MANGOTINHOS DEVEM SER SINALIZADOS NO
- O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DEVE SER AUTOMATICO, QUANDO OCORRER A FALHA DA REDE ELETRICA; CHAVE DE MAGUEIRA FLEXIVEL - TIPO2, PISO COM A PINTURA DE UM QUADRADO, COM
, i MANGUEIRA DE 140mca-@40mm 100 CM DE LADO NA COR VERMELHA E COM AS
- - TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA; , . BORDAS PINTADAS NA COR AMARELA COM 10
1 70 } - DEVE GARANTIR: 3LUX PARA LOCAIS PLANOS E 5LUX PARA LOCAIS DE ESCADA, RAMPAS E COM OBSTACULOS; CORES: REFERENCIA CM.
- ALTURA DE INSTALAGCAO IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS; vEUR'\SEELL;AB.OS?{Z ?: Seliel
- AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA NAO PODEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE, SEJA POR ILUMINACAO A: SR4/
100 cm AMARELA: 2,5YG 9/14
REFLETIVA Py ¥
NOME DO EMPREENDIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO N° BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional € nome) CREA n° ART n°
- CONFORME IN12/CBMSC: ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 79274587
CONFORME IN12/CBMSC: —N - A CENTRAL DE ALARME E DO TIPO CONVENCIONAL: E CADA LACO CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional & nome) CREA ° ART n°
] CIRCUITO DE DETECCAO) MONITORA APENAS UM DISPOSITIVO ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903
N CONFORME IN19/CBMSC: ( ShO) ,
- O SOM EMITIDO POR AVISADORES (DETECTOR AUTOMATICO OU ACIONADOR MANUAL); A CENTRAL POSSUI _ _
SINALIZADOR e e SONOROS DEVE SER PERCEPTIVEL EM TODA A 0S QUADROS DE 20 CANAIS;
AUDIOVISUAL - st 5 AREA PROTEGIDA PELO SADI, DEVENDO A i Q - - CONSIDERA-SE LOCAL COM VIGILANCIA PERMANENTE, COMO SENDO - O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAGOES
CONVENCIONAL - =1 I ol POTENCIA SONORA SER: DISTRIBUICAO DEVEM SER O LOCAL ONDE A CENTRAL DE ALARME E SUPERVISIONADA T B o DIDO © DISPOSTO NA
I - ENTRE 90 E 115 DBA, MEDIDO A 1 M DE INSTALADOS EM LOCAL DE PERMANENTEMENTE (DURANTE O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO IN09/2020.
DISTANCIA DA FONTE SONORA; E FACIL ACESSO. IMOVEL) POR PESSOA, NESTE CASO, JUNTO A CIRCULACAO NO TERREO;
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ANEXO Il

TERMO DE CONTRATO — CONTRATAGAO DIRETA (LEI N° 14.133/21)
PRESTACAO DE SERVICOS SEM DEDICAGAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... l....,
QUE FAZEM ENTRE SI O CONSELHO
REGIONAL DE CONTABLIDADE DE SANTA
CATARINA E A EMPRESA

O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, com sede na Rua Almirante Lamego,
587, Centro. CEP: 88015-600, Floriandpolis, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 83.901.983/0001-64.,

neste ato representado(a) pelo(@) ..........cccoeveernnnn. (cargo e nome), doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(8) ....vvvveeiviiiieeiiiiineenn inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® ..., ,
sediado(@) Na . y o BM s doravante designado
CONTRATADO, neste ato representada POr ........ccccccecvvvvnnniiennnns (nome e funcdo no

contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos,
tendo em vista o que consta no Processo n°® 2023/000043 e em observancia as disposi¢des da
Lei n°® 14.133, de 2021 e da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 75, de 2021, resolvem celebrar
0 presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n. 43/2023, mediante as
clausulas e condic¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo da execucdo do projeto preventivo
contra incéndio, nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

1.3. S&0 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratacao;

1.3.2. O Edital de Licitacéo, a Autorizacdo de Contratacdo Direta e/ou o Aviso de
Dispensa Eletrbnica, caso existentes;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACADO.

2.1. O prazo de vigéncia da contratacédo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art.
92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execuc¢do contratual, o modelo de gestdo, assim como o0s prazos e
condi¢des de concluséo, entrega, observacdo e recebimento definitivo constam no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
5.1. PRECO

5.1.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (....)

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragédo, frete,
sSeguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o 6rgdo
contratante atestar a execuc¢éo do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do indice INPC de correcdo monetaria

5.4. CONDICOES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura seré precedida do recebimento definitivo do objeto da
contratacdo, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) ovalor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de reteng8es tributarias cabiveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o contratado providencie as
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medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apoés a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o0
contratante;

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacéo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

5.4.6. Previamente a emissédo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragéo
devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢cdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

5.4.8. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos érgdos responséaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necesséarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

5.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

5.4.10. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagao
junto ao SICAF.

5.4.11. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

5.4.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagédo
vigente.

5.4.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis.

7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

7.1. S&o obrigacbes do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;
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7.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

7.1.3. Natificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6. Aplicar ao Contratado san¢Bes motivadas pela inexecucéo total ou parcial do
Contrato;

7.1.7. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido
para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo
Contratado;

7.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucédo do ajuste.

7.1.8.1. Concluida a instrucdo do requerimento, a Administraco ter4 o prazo
de 10 (dez) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual
periodo.

7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais.

7.1.10. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragcéo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §82°, da Lei n° 14.133/21.

7.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

8.1.1. manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico
para representa-lo na execugédo do contrato.

8.1.1.1. A indicacdo ou a manuten¢é@o do preposto da empresa podera ser
recusada pelo o6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

8.1.2. Atender as determina¢cBes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11);

8.1.3. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia;
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8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nédo
reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢@o ou o acompanhamento da execugao
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

8.1.6. N&do contratar, durante a vigéncia do contrato, c6njuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacéo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servi¢os.

8.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pelo Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

8.1.11. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessério a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo
pertinente, cumprindo as determinag8es dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condigcbes de seguranca, higiene e
disciplina.

8.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagcbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.1.15. N&o permitir a utilizacéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
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utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

8.1.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para habilitacédo na licitacéo, ou
para qualificacdo, na contratacéo direta;

8.1.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacédo
(art. 116);

8.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art. 116, paragrafo anico);

8.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informacBes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

8.1.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacéo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°®
14.133, de 2021.

8.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante;

9. CLAUSULA NONA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1 As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da
proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracéo ou de
aceitacdo expressa.

9.2 Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.3 E vedado o compartiihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

9.4 A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aguelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de
comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto
nao prescritas essas obrigacdes.

9.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsével por garantir
sua observancia.
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9.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao
formulados.

9.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento
da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
gue se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD,
art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracao
nas hipo6teses previstas na LGPD.

9.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD
por meio de opinifes técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

9.12 Os contratos e convénios de que trata o 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional. .

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, Xl e XIII)

10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b)  der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h)  apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a dispensa eletrénica ou execuc¢éo do contrato;

i) fraudar a contratacéo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
)] comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k)  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagéo;
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) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as
seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da
Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 84°, da Lei);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, 8§5°, da Lei)

iv) Multa:

(1) moratéria de 0,5 % por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;.

(2) compensatéria de 25 % (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecuc¢do total do objeto;

11.3. A aplicacéo das sang¢@es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacgéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

11.4. Todas as sancfes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°).

11.4.1. Antes da aplicacéo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢8es cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacédo das sancgOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sanc¢fes seréo considerados (art. 156, §1°) :

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos érgéos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrac6es administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitag6es e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lein° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
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mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159)

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos seus administradores
e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia (art. 160)

11.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

11.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem dnus para o
Contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

12.1.2. A extingdo nesta hipétese ocorrer4d na proxima data de aniversario do
contrato, desde que haja a notificag&do do contratado pelo contratante nesse sentido
com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

12.1.3. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este
subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingao
contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicacao.

12.1.4. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.1.1. A alteracédo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.1.1.1. Se a operagéo implicar mudangca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

12.2. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
12.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.2.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.2.3. Indenizacdes e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

. Gestdo/Unidade:
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Il. Fonte de Recursos:

Ill. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1II)

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicfes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein® 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de
contrato.

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO
16.1. Incumbira & CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento nos termos
e condi¢cdes previstas na Lei n°® 14.133/21.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §1°)

17.1. E eleito o Foro da Justica Federal em ...... , Secdo Judiciaria de...... para dirimir os
litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO



PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023

PROTOCOLO SPW 2023/000043 V 183
&
ANEXO IV
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N° 05/2023
(Processo Administrativo n.° 43/2023)
MODELO DE PROPOSTA
IDENTIFICAC;AO DA EMPRESA
Razao Social:
CNPJ: Data:
Endereco: UF: CEP:
E-mail: Telefone:
SERVICO/MATERIAIS
- TOTAL TOTAL TOTAL
ITEM DESCRICAO UN.| QTDE | SERVICO | MATERIAL SERVICO | MATERIAL | SERV.+MAT,
PONTO ELETRICO E
1.1 INSTALACAO DE LUMINARIA |UN.| 3 RS - RS - RS - RS - RS -
NA GARAGEM
PONTO ELETRICO E
1.2 INSTALACAO DE LUMINARIA |UN.| 7 RS - RS - RS - RS - RS -
NO TERREO
PONTO ELETRICO E
1.3 INSTALACAO DE LUMINARIA |UN.| 7 RS - RS - RS - RS - RS -
NO MEZANINO
PONTO ELETRICO E
1.4 INSTALACAO DE LUMINARIA |UN.| 16 RS - RS - RS - RS - RS -
NO 12 ANDAR
PONTO ELETRICO E
1.5 INSTALACAO DE LUMINARIA |UN.| 19 RS - RS - RS - RS - RS -
NO 22 ANDAR

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Floriandpolis/SC — C.P. 76 — CEP 88015-710 — Fone (48) 3027-7007 — E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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1.6

PONTO ELETRICO E
INSTALAGAO DE LUMINARIA
NO 32 ANDAR

UN.

16

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.7

PONTO ELETRICO E
INSTALAGAO DE LUMINARIA
42 ANDAR

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.8

REVISAO SISTEMA DE
ALARMA
(CENTRAL+ANDARES), COM
TROCA DE BATERIA DA
CENTRAL.

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.9

CORRIMAO E GUARDA
CORPO FABRICADO COM PES
E TUBO SUPERIOR DE 1'/2 (
38MM) PEGA MAO DUPLO
COM TUBO DE 2" (50MM) E 5
PROTECOES DE TUBO DE 3/4
(19MM) EM ACO INOX 304
ESCOVADO

11,6

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.10

PEGA MAO SIMPLES
FABRICADO COM TUBO DE 2"
(50MM ) EM ACO INOX 304
ESCOVADO

9,3

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.11

CORRIMAO DE PAREDE
DUPLO FABRICADO COM
TUBO DE 2" ( 50MM ) EM
ACO INIX 304 ESCOVADO

12

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.12

ALTERACAO DE FACHADA DE
ACM COM O FORNECIMENTO
DE MATERIAIS

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.13

PINTURA DAS SINALIZAGAO
DOS EXTINTORES GARAGEM
CONFORME PROJETO

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.14

PINTURA FAIXA DE
SINALIZACAO GARAGEM
PARA MOTOS/BICICLETARIO.

19

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.15

LUMINARIA DE EMERGENCIA
30 LEDS 100 LUMENS

UN.

65

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.16

LUMINARIA EMERGENCIA
1200 LUMENS 2 FAROIS

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.17

LUMINARIA PLACA
SINALIZACAO SAIDA
EMERGENCIA

UN.

11

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.18

DETECTOR DE INCENDIO
OPTICO DE FUMACGA 12V 24V

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.19

BATERIA 12V PARA CENTRAL
DE ALARME DE INCENDIO

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

1.20

SUPORTE PARA EXTINTOR
BICROMATIZADO

UN.

RS -

RS -

RS -

RS -

RS -

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Florian6polis/SC — C.P. 76 — CEP 88015-710 — Fone (48) 3027-7007 — E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br



mailto:cpl@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023

PROTOCOLO SPW 2023/000043 a 185
CRCSC
151 | EXTINTOR DIZE“LZCENDIO co2 ol s . . RS - RS - RS -
PLACA DE SINALIZACAO
1.22 LOTACAO MAXIMA DE RS - RS - RS -
PESSOAS (252 PESSOAS)  |UN.| 2 RS - RS -
PLACA DE SINALIZACAO
1.23 LOTACAO MAXIMA DE RS - RS - RS -
PESSOAS (35 PESSOAS) UN.| 1 RS - RS -
1.24 PLUG FEMEA 102 UN.| 66 RS - RS - RS - RS - RS -
1.25 CAIXA CONDULETE 1/2" |UN.| 24 RS - RS - RS - RS - RS -
126 CABO PI;;;EEAEMFLEXIVEL - . . RS - RS - RS -
1.27 CONECTOR WAGO 2VIAS |UN.| 18 RS - RS - RS - RS - RS -
1.28 CONECTOR WAGO 3VIAS |UN.| 67 RS - RS - RS - RS - RS -
1.29 CONECTOR WAGO 4VIAS |UN.| 18 RS - RS - RS - RS - RS -
1.30 | IDENTIFICACAO DE EXTINTOR |UN.| 2 RS - RS - RS - RS - RS -
1.31 MANGUEIRA HIDRANTE ~ |UN.| 2 RS - RS - RS - RS - RS -
1.32 LAUDO PPCI UN.| 1 RS - RS - RS - RS - RS -
1.33 | ART DE EXECUCAO E LAUDO |UN.| 1 RS - RS - RS - RS - RS -
TOTAL RS - RS - RS -

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de entrega: execucao a partir da assinatura do termo de contrato

Declaramos que no preco acima estéo inclusos todos 0s custos necessarios para
o0 cumprimento do objeto da licitagdo, bem como todos os impostos e encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes,
seguros e quaisquer outroselementos que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto licitado.

Floriandpolis, XXXX de XXXXXXX de 2023.
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4°,do Decreto n® 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatarios e datas conforme horario oficial de Brasilia:

«/ CLEBER DIAS (CPF XXX.564.389-XX) em 05/06/2023 16:23:28


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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CONTRATO SOCIAL
MARCHI ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular, MATHEUS MENDES MARCHI, nacionalidade
BRASILEIRA, nascido em 01/09/1995, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF n° 096.579.979-41,
CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 5091776, 6rgao expedidor SSP - SC, residente e
domiciliado(a) no(a) RUA SANTA TEREZINHA, 1494, AREIAS, SAO JOSE, SC, CEP
88113230, BRASIL, ajustam e convencionam entre si a constituicio de uma sociedade limitada,
nos termos do Coédigo Civil, que se regera pelas seguintes clausulas e condigdes:

Clausula Primeira: A sociedade usara o nome empresarial MARCHI ENGENHARIA LTDA

Clausula Segunda: A sociedade tera sua sede social localizada na RUA SANTA TEREZINHA,
1494, AREIAS, SAO JOSE, SC, CEP 88.113-230.

Clausula Terceira: Observadas as disposi¢Oes da legislagdo aplicavel, a sociedade podera abrir filiais,
sucursais, agéncias e escritorios em qualquer parte do territorio nacional, a critério dos sécios.

Clausula Quarta: A sociedade tera como objeto social TERA COMO OBJETIVO OS SERVICOS
DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA.

Clausula Quinta: A sociedade iniciara suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta
Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duragio sera indeterminado.

Clausula Sexta: O capital social € de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), dividido em 30.000 (trinta mil)
quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sécios, a saber:

N. ORDEM SOCIOS QUOTAS VALORES
1 MATHEUS MENDES MARCHI 30.000 RS 30.000,00
TOTAL 30.000 R$ 30.000,00

Pardgrafo Unico: O capital social esta totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente
nacional.

Clausula Sétima: Serao regidas pela legislacdo aplicavel a matéria, tanto ao valor das quotas;
integraliza¢ao do capital social, a retirada de s6cio quanto a dissolugao e a liquidagado da sociedade.

Clausula Oitava: A Administracdo da sociedade sera exercida ISOLADAMENTE a(o) So6cio(a)
MATHEUS MENDES MARCHI e a ele cabera a responsabilidade ou representagdo ativa e passiva da
sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto
social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em
negodcios estranhos aos fins sociais.

81100000961254 1/3-A

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/06/2021
Certifico o Registro em 15/06/2021

Arquivamento 20218795262 Protocolo 218795262 de 10/06/2021 NIRE 42206623482

Nome daempresa MARCHI ENGENHARIA LTDA

Chancela 341255884561622
Esta copiafoi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

|‘||‘||‘|”H|||‘| Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenti cacaoD ocumentos/autenti cacao.aspx
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CONTRATO SOCIAL
MARCHI ENGENHARIA LTDA

Pardgrafo Unico: No exercicio da administragdo, o(a) administrador(a) podera retirar valor mensal a
titulo de pro labore.

Clausula Nona: O exercicio social terminara em 31 de Dezembro de cada ano, quando serao
levantados o balango patrimonial e o balango de resultado econdmico e sera efetuada a apuragao e a
distribuicdo dos resultados com observancia das disposi¢des legais aplicaveis, sendo que os lucros ou
prejuizos verificados serao distribuidos ou suportados pelos s6cios na propor¢ao de suas cotas de
capital.

Paragrafo Primeiro: Por deliberagdao dos s6cios a distribui¢do de lucros podera ser em qualquer
periodo do ano a partir de resultado do periodo apurado.

Paragrafo Segundo: A distribuicdo dos lucros podera ndo obedecer a participagao dos so6cios desde
que aprovada pelos sO6cios quotistas.

Clausula Décima: O falecimento, retirada, interdi¢do ou inabilitagdo de um dos s6cios ndo acarretara
a dissolugao da sociedade, que continuard com o so6cio remanescente ou herdeiros do socio falecido.
Caso o(s) herdeiro(s) do sécio falecido ndo pretenda(m) integrar-se a Sociedade, entdo, cabera ao(s)
s6cio(s) remanescente(s) providenciar(em) a producdo de balango especial e apuragdo do patrimonio
liquido para pagamento dos haveres do socio falecido, mediante levantamento de balango geral
especifico para esse fim, tudo em conformidade com a legislagdo em vigor.

Clausula Décima Primeira: O(s) Administrador (es) declaram, sob as penas da lei, que nao esta
impedido de exercer a administragcdo da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenacgao
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0
acesso a cargos publicos ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concussao,
peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica ou propriedade.

Clausula Décima Segunda: Os casos omissos neste contrato serao resolvidos com observancia dos
preceitos do Codigo Civil (Lei n° 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicaveis.

Clausula Décima Terceira: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condi¢do de
MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006.

Clausula Décima Quarta: Fica eleito o foro da comarca de SAO JOSE/SC, para dirimir as questdes
oriundas do presente contrato.

SAO JOSE/SC, 19 de maio de 2021.

81100000961254 2/3-A

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/06/2021
Certifico o Registro em 15/06/2021

Arquivamento 20218795262 Protocolo 218795262 de 10/06/2021 NIRE 42206623482

Nome daempresa MARCHI ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenti cacaoD ocumentos/autenti cacao.aspx
Chancela 341255884561622

Esta copiafoi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral
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CONTRATO SOCIAL
MARCHI ENGENHARIA LTDA

MATHEUS MENDES MARCHI
CPF: 096.579.979-41

81100000961254 3/3-A

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/06/2021
Certifico o Registro em 15/06/2021

Arquivamento 20218795262 Protocolo 218795262 de 10/06/2021 NIRE 42206623482

Nome daempresa MARCHI ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenti cacaoD ocumentos/autenti cacao.aspx
Chancela 341255884561622

Esta copiafoi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral
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Junta Comercial do Estado de

SANTA CATARINA 218795262
TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA MARCHI ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO 218795262 - 10/06/2021
ATO 090 - CONTRATO
EVENTO 090 - CONTRATO
MATRIZ
NIRE 42206623482
CNPJ 42.329.825/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2021
SOB N: 42206623482
EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20218795262

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09657997941 - MATHEUS MENDES MARCHI - Assinado em 15/06/2021 as 11:55:15

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/06/2021
Certifico 0 Registro em 15/06/2021

Arquivamento 20218795262 Protocolo 218795262 de 10/06/2021 NIRE 42206623482

Nome daempresa MARCHI ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenti cacaoDocumentos/autenti cacao.aspx
Chancela 341255884561622

Esta copiafoi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral
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PROT: L W 202 4 191
OA(ECE' ROA%DAO %8/IQIQIO A?TUAL DA SOCIEDADE MARCHI ENGENHARIA LTDA?
CNPJ n°© 42.329.825/0001-02

MATHEUS MENDES MARCHI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/09/1995, SOLTEIRO,
ENGENHEIRO, CPF n°® 096.579.979-41, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 5091776, 6rgao expedidor
SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTA TEREZINHA, 1494, AREIAS, SAO JOSE,
SC, CEP 88113230, BRASIL.

Sécio da sociedade limitada de nome empresarial MARCHI ENGENHARIA LTDA, registrada
legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina, sob NIRE n°® 42206623482, com sede Rua Santa Terezinha, 1494 , Areias Sao José, SC, CEP
88113230, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 42.329.825/0001-
02, delibera ajustar a presente alteragcdo contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as
condicdes estabelecidas nas clausulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLApSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: B )

TERA COMO OBJETIVO OS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELETRICA,;
SERVICO DE ENGENHARIA ELETRICA; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE
AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; SERVICO DE REFORMAS E
ACABAMENTOS DA CONSTRUCAO; MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES,
TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS.

DA RATIFICACAO E FORO

CLAUSULA SEGUNDA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacGes resultantes
do contrato social permanece em SAO JOSE/SC.

CLAUSULA TERCEIRA. As Clausulas e condicdes estabelecidas em atos ja arquivados e que ndo
foram expressamente modificadas por esta alteracdo continuam em vigor.

O sécio lavra o presente instrumento.

SAO JOSE/SC, 8 de agosto de 2022.

MATHEUS MENDES MARCHI

Req: 81200001394570 Pagina 1

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/08/2022
Certifico o Registro em 11/08/2022 Data dos Efeitos 11/08/2022
Arquivamento 20223958255 Protocolo 223958255 de 11/08/2022 NIRE 42206623482

TIORES Nome da empresa MARCHI ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenti cacaoD ocumentos/autenti cacao.aspx

Esta copiafoi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretério-geral em exercicio
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Junta Comercial do Estado de

SANTA CATARINA 223958255
TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA MARCHI ENGENHARIA LTDA

PROTOCOLO 223958255 - 11/08/2022

ATO 002 - ALTERACAO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206623482

CNPJ 42.329.825/0001-02

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2022
SOB N: 20223958255

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09657997941 - MATHEUS MENDES MARCHI - Assinado em 11/08/2022 as 09:19:07

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/08/2022
Certifico 0 Registro em 11/08/2022 Data dos Efeitos 11/08/2022

Arquivamento 20223958255 Protocol o 223958255 de 11/08/2022 NIRE 42206623482

Nome daempresa MARCHI ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenti cacaoDocumentos/autenti cacao.aspx
Chancela 260612837934969

Esta copiafoi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretério-geral em exercicio
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO A A () | DATA DE ABERTURA
42.329.825/0001-02 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO | oo 0-

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
MARCHI ENGENHARIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MARCHI ENGENHARIA

PORTE
ME

CODIGO E DESCRIGAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalagdo e manutencgao elétrica

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

33.13-9-01 - Manutencao e reparacao de geradores, transformadores e motores elétricos

43.22-3-02 - Instalagdo e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilagao e refrigeragao
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construcao

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R SANTA TEREZINHA 1494

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO
88.113-230 AREIAS SAO JOSE

UF
SC

ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
CONTATO@MARCHI.ENG.BR (48) 9103-4702

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkdkkk

ATIVA 15/06/2021

SITUAGCAO CADASTRAL DATA DA SITUACAO CADASTRAL

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

Fekddkdkk Fedededkdkdk

SITUAGCAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/06/2023 as 15:43:07 (data e hora de Brasilia).

about:blank

Pagina: 11

1/1
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: MARCHI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.329.825/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decis&o judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. nao constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais €, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragio direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacido desta certidao esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 19:09:28 do dia 12/06/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 09/12/2023.

Cdédigo de controle da certiddo: 41EB.21CF.D4CA.70C4

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Pagina 1 de 1

PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: MARCHI ENGENHARI A LTDA (MATRI Z E FILIAIS)

CNPJ: 42.329.825/0001-02

Certidédo n°: 26686457/2023

Expedi ¢do: 13/06/2023, as 11:25:29

Val i dade: 10/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que MARCHI ENGENHARI A LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 42.329.825/0001-02, NAO CONSTA conp i nadi npl ente no
Banco Naci onal de Devedores Trabal histas.

Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatodria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Tr abal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou demmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br
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CAIX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscricdo:  42.329.825/0001-02
Razao Social:MARCHI ENGENHARIA LTDA
Endereco: R SANTA TEREZINHA / AREIAS / SAO JOSE / SC/ 88113-230

A Caixa EconOmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicGes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:02/06/2023 a 01/07/2023

Certificacdo Niumero: 2023060203094026439901
Informacao obtida em 12/06/2023 19:35:36

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf Pagina 1 de 1



PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOLO SPW 2023/000043 197

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS

Nome (raz&o social): MARCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 42.329.825/0001-02
(Solicitante sem inscri¢do no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidao é valida para o numero do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que ndo consta da base de dados
da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentagdo pessoal do
portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado
que nao constam, na presente data, pendéncias em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei n2 3938/66, Art. 154
Nudmero da certiddo: 230140118268062

Data de emiss3o: 11/05/2023 09:08:48
Validade (Lei n2 3938/66, Art. 158): 10/07/2023

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada na pagina da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no enderego:
http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 12/06/2023 17:48:25
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MUNICIPIO DE SAO JOSE
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

198

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 70003/2023

Contribuinte

Nome/Razao: 5656974 - MARCHI ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 42.329.825/0001-02

Endereco: Rua SANTA TEREZINHA, 1494
Complemento:

Bairro: AREIAS

Cidade: Sao José - SC

Finalidade

Observagoes

DATA DE EMISSAO DATA DE VALIDADE

12/06/2023 90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas,
de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T | F I C O que, em nome de
MARCHI ENGENHARIA LTDA até a presente data ndo existem, em aberto, débitos de tributos

municipais.

Sé&o José - SC, 12 de junho de 2023

IPM Sistemas Ltda

Identificador: WGT211205-000-KXJWGSTHRONPGB-1
Atenda Nat - WGT v2013 01

12/06/2023 19:27:11
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

Sr(a). contribuinte,

N&o existe registro de Inscricao Estadual na Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina para
0 CNPJ 42.329.825/0001-02 informado.

Modelo aprovado pela Portaria SEF n° 375, de 26/08/2003.
Emitido em 18/04/2023 12:24:20 (data e hora de Brasilia).

https://sat.sef.sc.gov.br/tax .net/tax .net.cadastro/result_err.aspx ?dat=122420

1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE - SC

Alvara

de Licenga para

LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO

Concedida a: 668133 MARCHI ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ 42.329.825/0001-02

Para se estabelecer na Rua SANTA TEREZINHA, N° 1494
Bairro: AREIAS CEP : 88.113-230 cidade: Sdo José UF : SC

Atividade:
4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

3313901 - Manutencio e reparacio de geradores,transformadores e motores eletricos

4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
REFRIGERACAO

4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Inscrigdo (CMC): 9046333
Horario:

Observagdes: ALVARA VALIDO SOMENTE PARA CONTATO TELEFONICO E
CORRESPONDENCIA

Processo de Abertura: 15215/2021
Emitido em: 26/0822022 JAMIR MACHADOR e Bigs e e ">

0OU=80672587000114, OU=Secretaria da
P I M E NTA Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JAMIR
J U N | O R . MACHADO PIMENTA JUNIOR:07669147989
L Razao: Eu estou aprovando este documento
Localizagdo: sua localizagdo de assinatura aqui
07669 1 47989 Data: 2022.08.26 11:27:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versdo: 11.2.2

SECRETARIA DA RECEITA

- O presente alvara devera ser colocado em lugar visivel e exibido & Autoriadade competente, sempre
que esta o exigir (art. 169 da Lei n° 606/66 - codigo de posturas).

- Quando ocorrer 0 encerramento das atividades ou alteracio de qualquer informagfo constante neste
Alvara, comunicar no prazo de 90 dias conforme art. 283 da L.C 21/05, sob pena da san¢go prevista no
art. 404 da L.C 021/05.
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NUmero do pedido: 405070
FOLHA: 1/1 201

PODER ]UIC[ARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

de Santa Catarina

CERTIDAO RECUPERAGAO0 JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALENCIA N2: 405070
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, NAO CONSTAM em
tramitacao nas comarcas do Estado de Santa Catarina ACOES FALIMENTARES EM GERAL contra:

NOME: MARCHI ENGENHARIA LTDA

Raiz do CNPJ: 42.329.825

Pais endereco da sede : BRASIL

Estado endereco da sede : SANTA CATARINA

Municipio endereco da sede : SAO JOSE

Endereco da sede : Rua SANTA TEREZINHA, 1494 - CEP 88.133-230 - BAIRRO AREIAS

Certiddo emitida as 20:34 de 12/06/2023.

a) Os dados que serviram de parametro para a realizacao da busca e para expedicdo desta certidao sdo de
responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexao com a Receita Federal ou outra instituicao
publica para autenticacao das informagdes prestadas, competindo ao(a) interessado(a) ou destinatario(a)
sua conferéncia.

b) Certidao expedida gratuitamente, nos termos da Resolu¢ao CNJ n. 121/2010 e Resolugao Conjunta
GP/CG]J n. 6/2013.

-y = A confirmacdo de autenticidade desta certiddo estara disponivel pelo prazo de 90 dias, contados da emissdo do
documento, no endereco https://certidoes.tjsc.jus.br/download
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaracgio
Declaramos para os fins previstos na Lei n* 8.666, de 1993, conforme documentacio registrada no SICAF, que a
situagdo do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.329.825/0001-02

Razio Social: MARCHI ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: MARCHI ENGENHARIA

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/04/2024
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEL: Nio

Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorréncias Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vinculo com "Servico Publico": Nada Consta

Niveis cadastrados:

I - Credenciamento
IT - Habilitacdo Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 11/11/2023
FGTS Validade: 01/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 09/12/2023
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital (Isento) Validade: 10/07/2023
Receita Municipal Validade: 18/07/2023
VI - Qualificagio Econdmico-Financeira
Validade: 31/05/2024
Emitido em: 13/06/2023 15:35 1 de 1

CPF: 055.151.929-07 Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Ass:



http://www.tst.jus.br/certidao
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatorio Nivel V - Qualificagio Técnica

Dados do Fornecedor

203

CNPYJ: 42.329.825/0001-02
Razio Social: MARCHI ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: MARCHI ENGENHARIA

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nivel

Situa¢io do Nivel: Nio cadastrado

Nenhum registro de Qualificagio Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 13/06/2023 15:35
CPF: 055.151.929-07  Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

1

de
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério de Ocorréncias Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.329.825/0001-02

Razao Social: MARCHI ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: MARCHI ENGENHARIA
Situacio do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorréncia Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 13/06/2023 15:36 1de
CPF: 055.151.929-07  Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatorio de Ocorréncias Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.329.825/0001-02

Razao Social: MARCHI ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: MARCHI ENGENHARIA
Situacio do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorréncia Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 13/06/2023 15:36 1de
CPF: 055.151.929-07  Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério de Provaveis Ocorréncias Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.329.825/0001-02
Razio Social: MARCHI ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: MARCHI ENGENHARIA

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorréncia Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 13/06/2023 15:36 1
CPF: 055.151.929-07  Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

de
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relat6ério de Credenciamento
Dados do Fornecedor
CNDJ: 42.329.825/0001-02
Razao Social: MARCHI ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: MARCHI ENGENHARIA
Situa¢io do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/04/2024
Dados do Nivel
Situa¢io do Nivel: Cadastrado
Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MEI: Nio
Capital Social: R$ 30.000,00 Data de Abertura da Empresa: ~ 15/06/2021

CNAE Primario:

CNAE Secundario 1:
CNAE Secundario 2:
CNAE Secundario 3:
CNAE Secundario 4:

4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

3313-9/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES,

4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Dados para Contato

CEP:

Endereco:
Municipio / UF:
Telefone:

E-mail:

88.113-230

RUA SANTA TEREZINHA, 1494 - AREIAS
Sio José / Santa Catarina

(48) 91034702
marchi.matheus@outlook.com

Dados do Responsavel Legal

CPF:
Nome:

096.579.979-41
MATHEUS MENDES MARCHI

Dados do Responsavel pelo Cadastro

CPF: 023.641.619-75

Nome: JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA

E-mail: josealexandre3@hotmail.com

Emitido em: 13/06/2023 15:37 1 de

CPF: 055.151.929-07

Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
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Socios / Administradores
Dados do S6cio/Administrador 1
CPF: 096.579.979-41 Participagdo Societaria:  100,00%
Nome: MATHEUS MENDES MARCHI
Ntmero do Documento: 5091776 Orgio Expedidor: SSPSC
Data de Expedicio: 27/12/2019 Data de Nascimento: 01/09/1995
Filiacio Materna: JANETE MONICA MENDES
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 88.113-230
Endereco: OUTROS SANTA TEREZINHA, 1494 - CASA - AREIAS
Municipio / UF: Sio José / Santa Catarina
Telefone: (48) 32463795
E-mail: marchi.matheus@outlook.com
Emitido em: 13/06/2023 15:37 2 de

CPF: 055.151.929-07  Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
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Certiddo Negativa

Certifico que nesta data (13/06/2023 as 15:45) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenacao com transito em julgado ou sancao ativa

guanto ao CNPJ n° 42.329.825/0001-02.

A condenagcéo por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidao é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
6488.B964.E395.5956 no seguinte endereco: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 13/06/2023 as 15:45:56 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 1/1
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certiddo Negativa

Certifico que nesta data (13/06/2023 as 15:55) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenacao com transito em julgado ou sancao ativa

quanto ao CPF n° 096.579.979-41.

A condenagcéo por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidao é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
6488.BBA4.6438.2532 no seguinte endereco: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 13/06/2023 as 15:55:32 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CERTIDAO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDONEOS

Nome completo: MARCHI ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 42.329.825/0001-02

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NAO CONSTA da relacio de responsiveis inidéneos para
participar de licitacio na administracio publica federal, por decisio deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Organica do TCU).

Nao constam da relacdo consultada para emissao desta certiddo os responsaveis ainda nao
notificados do teor dos acérddos condenatorios, aqueles cujas condenagdes tenham tido seu
prazo de vigéncia expirado, bem como aqueles cujas apreciagdes estejam suspensas em razao
de interposi¢do de recurso com efeito suspensivo ou de decisdo judicial.

Certiddao emitida as 15:47:15 do dia 13/06/2023, com validade de trinta dias a contar da
emissao.

A veracidade das informacdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Codigo de controle da certiddo: BA8T130623154715

Ateng¢do: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CERTIDAO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDONEOS

(Valida somente com a apresentagao do CPF)

Nome completo: MATHEUS MENDES MARCHI

CPF/CNPJ: 096.579.979-41

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NAO CONSTA da relacio de responsiveis inidéneos para
participar de licitacdo na administra¢ao publica federal, por decisdo deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Organica do TCU).

Nao constam da relagdo consultada para emissdo desta certiddo os responsaveis ainda ndo
notificados do teor dos acorddaos condenatorios, aqueles cujas condenagdes tenham tido seu
prazo de vigéncia expirado, bem como aqueles cujas apreciagdes estejam suspensas em razao
de interposi¢do de recurso com efeito suspensivo ou de decisao judicial.

Certiddo emitida as 15:56:16 do dia 13/06/2023, com validade de trinta dias a contar da
emissao.

A veracidade das informacgdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Cddigo de controle da certidao: F39B130623155616

Atencdo: qualquer rasura ou emenda invalidaré este documento.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

Certidao negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: MARCHI ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 42.329.825/0001-02

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria
Geral daUniZio, NAO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas a0 CNPJCPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislacdo vigente, os referidos cadastros consolidam informagtes prestadas pel os entes
publicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre 0 andamento dos processos administrativos de responsabilizacdo de entes
privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas | nidéneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relacdo de empresas e pessoas fisicas que

sofreram san¢des que implicaram a restricdo de participar de licitagdes ou de celebrar contratos com a Administracdo
Publica.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relacéo de empresas que sofreram qualquer das punigdes
previstasna Lei n°®12.846/2013 (Lei Anticorrupcao).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins L ucrativos | mpedidas (CEPI M) apresenta a relacéo de entidades privadas sem

finslucrativos que estdo impedidas de celebrar novos convénios, contratos de repasse ou termos de parceria com a
Administracao Publica Federal, em funcéo deirregularidades ndo resolvidas em convénios, contratos de repasse ou termos
de parceria firmados anteriormente.

Certidao emitida as 15:42:47 do dia 13/06/2023 , com validade até o dia 13/07/2023.

Link para consulta da verificagéo da certidao https://certidoes.cqu.gov.br/

Cadigo de controle da certiddo: 41749mX5goTgxTOZMhXK

Qualquer rasura ou emenda invalidaré este documento.

V1


https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/sistema-cgu-pj/sistema-cgu-pj
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cepim
https://certidoes.cgu.gov.br/
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

Certidao negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: MATHEUS MENDES MARCHI
CPF/CNPJ: 096.579.979-41

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria
Geral daUniZio, NAO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas a0 CNPJCPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislacdo vigente, os referidos cadastros consolidam informagtes prestadas pel os entes
publicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre 0 andamento dos processos administrativos de responsabilizacdo de entes
privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas | nidéneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relacdo de empresas e pessoas fisicas que

sofreram san¢des que implicaram a restricdo de participar de licitagdes ou de celebrar contratos com a Administracdo
Publica.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relacéo de empresas que sofreram qualquer das punigdes
previstasna Lei n°®12.846/2013 (Lei Anticorrupcao).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins L ucrativos | mpedidas (CEPI M) apresenta a relacéo de entidades privadas sem

finslucrativos que estdo impedidas de celebrar novos convénios, contratos de repasse ou termos de parceria com a
Administracao Publica Federal, em funcéo deirregularidades ndo resolvidas em convénios, contratos de repasse ou termos
de parceria firmados anteriormente.

Certidao emitida as 15:51:24 do dia 13/06/2023 , com validade até o dia 13/07/2023.

Link para consulta da verificagéo da certidao https://certidoes.cqu.gov.br/

Cadigo de controle da certiddo: Q32HfQHmeet4aX asiO6k

Qualquer rasura ou emenda invalidaré este documento.

V1


https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/sistema-cgu-pj/sistema-cgu-pj
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cepim
https://certidoes.cgu.gov.br/
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

Certidao negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)
Consultado: MATHEUS MENDES MARCHI
CPF/CNPJ: 096.579.979-41

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, NAO CONSTAM registros de
penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislacdo vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informages prestadas pelas
unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da Uni&o, e ndo substituem as informacdes
constantes dos assentamentos funcionais.

(0] eo consolidam informagdes sobre 0s
procedimentos disciplinares no ambito dos 6rgéos, entidades, empresas plblicas e sociedades de economia mista do Poder
Executivo Federal.

Certiddo emitida as 15:51:24 do dia 13/06/2023 , com validade até o dia 13/07/2023.

Link para consulta da verificagdo da certiddo https://certidoes.cqu.gov.br/

Caodigo de controle da certiddo: 9L 1J54frvSnOUyM Htw9F

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

V1


https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/atividade-disciplinar/cgu-pad
https://corregedorias.gov.br/assuntos/sistemas/epad
https://certidoes.cgu.gov.br/
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA - SC

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL

- 1. Dados pessoais
Nome: ALINY SILVA VUOLO
Registro no CREA-SC: 183444-6 Registro nacional: 2520371374 Data do Registro: 25/08/2021

- 2. Formagoes

Data: 27/08/2021 Titulo: Engenheira Civil
Instituicdo de ensino: Universidade do Sul de Santa Catarina

- 3. Especializacdes

N&o constam especializacoes.

_ 4. Atribuicdes

Artigo 7 da Lei 5.194/66, no Decreto 23.569/33, Artigo 28 e Artigo 29 alineas a, b, ¢ restrito
a pontes de concreto e alinea d, e artigo 7 da Resolucao 218/73, do Confea.

- 5. Certidao

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a
este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderéa a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais
nele contido e desde que ndo represente a situacdo correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 12/06/2023 20:12:33 valida até 31/12/2023.

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florian6polis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do
Token: 92438601-122d-48a0-8aba-41917f156379
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA - SC

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL

- 1. Dados pessoais
Nome: MATHEUS MENDES MARCHI
Registro no CREA-SC: 179611-9 Registro nacional: 2520010053 Data do Registro: 31/03/2021

- 2. Formagoes

Data: 21/03/2021 Titulo: Engenheiro Eletricista
Instituicdo de ensino: Universidade do Sul de Santa Catarina

- 3. Especializacdes

N&o constam especializacoes.

_ 4. Atribuicdes
Artigo 7 da lei 5.194/66, artigos 8 e 9 da resolucao 218/73 do confea com o artigo 5 da
resolucao 1073/2016 do confea.

- 5. Certidao

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a
este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderéa a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais
nele contido e desde que ndo represente a situacdo correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 12/06/2023 20:10:00 valida até 31/12/2023.

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florian6polis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do
Token: 6274d3ee-3049-475a-ab15-cfOb1e216f73
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CONDOMINIO EDIFICIO ACQUA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCHI ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob n2. 42.329.825/0001-02 com Sede na Rua Santa Terezinha, n® 1494, Bairro Areias,
Cidade de S3o José - SC - CEP: 88113-230 — e-mail: contato@marchi.eng.br, forneceu e executou
para o CONDOMINIO EDIFICIO ACQUA, com sede na Rua Frei Caneca, n? 17, Bairro Agronomica,
CEP 88025-000, inscrito no CNPJ sob o n? 11.540.519/0001-89, representada por sua Sindica
VANESSA DOS SANTOS, inscrito no CPF sob n2 005.874.909-85, constituido em ata, na atual data e
também seu sucessor devidamente eleito em assembleia, os materiais, equipamentos, manutencao

e servigos seguintes:

OBJETO: Execucio e fornecimento de infraestrutura elétrica
para carregadores de carros elétricos de todos os
pavimentos garagem do condominio.

Informacoes e estatisticas adicionais para as edificacoes.

Tipo de edificacao: Edificio residencial multifamiliar

Area (itil; aproximada: 11.400,00 m2

Area executada: aproximada: 2.000,00 m? (SS, T, G).

Local de execucdo: Rua Frei Caneca, 17, bairro Agronémica, CEP 88025-000, Florianopolis — SC

item Descri¢do Unid. Quantidade

1 | PRODUTOS E SERVICOS:

i Instalacdo de infraestrutura de eletrocalhas para passagem de M 140
" | cabos elétricos (Subsolo, térreo e garagem).

Instalacdo de quadro de disjuntores individuais por

1.2 | apartamento (Quadro de medidores localizado no pavimento Unid 1
Térreo).

1.3 | Furo em Alvenaria para a passagem de cabos dos medidores Unid 2

1.4 | Furo em Laje de concreto armado para a passagem de Unid 1
eletroduto
Fornecimento de ART - Anotacao de Responsabilidade

15 ; Unid 1
Técnica.

Rua Frei Caneca, 17, bairro Agrondmica, CEP 88025-000, Florlandpolis - SC - CNPJ sob o n® 85.116.945/0001-26
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CONDOMINIO EDIFICIO ACQUA

ART: n2 8815542-5

Responsavel Técnico pela obra:
Profissional: Matheus Mendes Marchi
Titulo Prof.: Engenheiro Eletricista
Crea-SC N°.: 179611-9

Todos os itens, matérias e equipamentos utilizados e todos os procedimentos adotados
obedeceram rigorosamente a normas nacionais e internacionais especificas, de forma a garantir a
qualidade e a padronizagdo das instalagoes executadas. -U

Todos os fornecimentos de materiais e equipamentos e prestagoes de servigos fnraﬁtregues e
executados de forma satisfatéria, ndo existindo em nossos registros fatos que desa w conduta
e responsabilidade com as obrigacoes assumidas.

30

Florianépolis - SC, 06 de jm de 2023.

N
CONDOMINIO EDIFICIO ACQUA O
CNPI>{ 11.540.519/0001-89 O
VANESSA DOS SANTOS
CPF sob n? 005.874.909-85 <
Sindica "U ‘
e i
>
L2ecq -t S AR o e |
i3 _..,.I " : N E:,. -



PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOLO SPW 2023/000043

220

CONDOMINIO EDIFICIO CANAAN

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCHI ENGENHARIA LTDA, inscrita no

CNPJ/MF sob n2. 42.329.825/0001-02 com Sede na Rua Santa Terezinha, n? 1494, Bairro Areias,
Cidade de Sdo José - SC - CEP: 88113-230 - e-mail: contato@marchi.eng.br, forneceu e executou
para o CONDOMINIO EDIFICIO CANAAN, com sede na Rua Frei Caneca, n? 290, Bairro Agrondmica,
CEP 88025-000, inscrito no CNPJ sob o n? 85.116.945/0001-26, representado pela empresa
COMPLIANCE GESTAO PROFISSIONAL, inscrita no CNPJ sob n? 31.371.147/0001-11, por seu
administrador, sindico ANDRE VINICIUS DE SOUSA LIA FOOK, inscrito no CPF sob n? 368.377.898-
99 constituido em ata, AGO 17/02/2022, e também seu sucessor devidamente eleito em
assembleia, os materiais, equipamentos, manutengdo e servigos seguintes:

OBIJETO: Execucdo, fornecimento e substituicdo de toda a
parte elétrica dos medidores de energia elétrica até o
quadro geral de entrada dos apartamentos (11 unidades).

Informacébes e estatisticas adicionais para as edificacoes.

Tipo de edificagdo: Edificio residencial multifamiliar
Area (til: aproximada: 2.293,92 m2

Area executada: aproximada: 500 m? (reas comuns).
Local de execugdo: Rua Frei Caneca, 290, bairro Agrondmica, CEP 88025-000, Floriandpolis — SC

Item Descricao Unid. Quantidade
1 | PRODUTOS E SERVICOS:

Retirada de toda fiacdo antiga (3F + N + T) do medidor da

1.1 | Concessiondria de energia até a entrada do quadro de Unid 11
distribuicdo de circuitos de cada apartamento.
Passagem de cabeamento trifasico novo do medidor da Celesc

1.2 | até a entrada do quadro geral de cada um dos apartamentos M 2.000
(11 unidades) com respectivos terminais e materiais.

1.3 | Madeira de apoio para os medidores de energia elétrica - Unid 4
Troca e instalagdo.

1.4 | Reforma e Restauragdo de Quadro de Medi¢ao de Energia Ampere(s) 200
Coletivo em Baixa Tensao.

1.5 | Fornecimento de ART. Unid 1

\—

Rua Frei Caneca, 290, bairro Agrondmica, CEP 88025-000, Florianépolis — SC - CNPJ sob o n? 85.116.945/0001-26

Scanned with CamScanner
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CONDOMINIO EDIFICIO CANAAN

ART: n2 8377088-2

Responsdvel Técnico pela obra:
Profissional: Matheus Mendes Marchi
Titulo Prof.: Engenheiro Eletricista
Crea-SC N°.: 179611-9

Todos os itens, matérias e equipamentos utilizados e todos os procedimentos adotados
obedeceram rigorosamente a normas nacionais e internacionais especificas, de forma a garantir a
qualidade e a padronizagdo das instalagdes executadas.

Todos os fornecimentos de materiais e equipamentos e prestacdes de servicos foram entregues e
executados de forma satisfatéria, ndo existindo em nossos registros fatos que desabone a conduta
e responsabilidade com as obrigacdes assumidas.

Floriandpolis - SC, 19 de julho de 2022.

\\o&\&\\&\g% ﬁ%g;ﬁt

CONDOMINIO EDIFICIO CANAAN
CNPJ.: n2 85.116.945/0001-26
COMPLIANCE GESTAO PROFISSIONAL
CNPJ sob n2 31.371.147/0001-11
ANDRE VINICIUS DE SOUSA LIA FOOK
CPF sob n° 368.377.898-99
Sdcio proprietdrio
Sindico

Rua Frel Caneca, 290, bairro Agrondmica, CEP 88025-000, Florlanépolls — SC - CNPI sob o n? 85.116.945/0001-26

Scanned with CamScanner
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CAPA PROPOSTA

Ao

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Avenida. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro

Floriandpolis - SC

CEP: 88015-710

DISPENSA ELETRONICA N2 05/2023
Processo Administrativo n2 000043/2023

Data da sessdo: 13/06/2023
comprasgovernamentais.gov.br
Horario: 8:00 as 14:00.

OBIETO DA CONTRATAGAO DIRETA:

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo por dispensa de licitagdo de empresa especializada
na execugdo do projeto preventivo contra incéndio, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo
Direta e seus anexos.

MARCHI ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 42.329.825/0001-02 , Rua Santa Terezinha, 1494 — Bairro Areias — Sdo José-SC - 48-
99103-4702 - contato@marchi.eng.br - www.marchi.eng.br, para comunicagées relativas a contratagdo: contato@marchi.eng.br.

NOTA:
A proposta obedece as especificagdes do instrumento convocatorio e seus anexos.

Nome para contato: MATHEUS MENDES MARCHI - Sécio-Administrador
DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA, PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO:
Nome : Matheus Mendes Marchi

Cargo: Sécio-Administrador
CPF: 09657997941 - RG. n2 5.091.776 - SSP/SC

Sdo José - SC, 13 de junho de 2023.

MARCHI ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 42.329.825/0001-02
Matheus Mendes Marchi

eng. eletricista-CREA-SC-179611-9
Sécio-Administrador

CPF: 09657997941 -

RG. n25.091.776 - SSP/SC

Rua Santa Terezinha, 1494 — Bairro Areias — Sdo José-SC - 48 99103-4702 - contato@marchi.eng.br - www.marchi.eng.br
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PROPOSTA

ANEXO IV

DISPENSA ELETRONICA N2 05/2023
Processo Administrativo n2 000043/2023
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OBJETO DA CONTRATAGAQ DIRETA: (...) execucdo do projeto preventivo contra incéndio, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas (...)

MARCHI ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 42.329.825/0001-02, sediada na Rua Santa Terezinha, 1494 — Bairro Areias — S0 José-SC - 48

99912-8795 - contato@marchi.eng.br - www.marchi.eng.br, para comunicages relativas a contratagdo: contato@marchi.eng.br, neste ato por seu
sécio ao final subscrito, pela presente, propde executar sob sua integral responsabilidade, o objeto supramencionado, conforme espe cificagdes abaixo e
apresenta sua proposta, conforme segue:

SERVICO/MATERIAIS
TOTAL TOTAL

ITEM DESCRIGAQ DE FORNECIMENTO DE SERVIGOS UNIDADE | QTDE | SERVICO | MATERIAL SERVICO TOTAL MATERIAL SERV.+MAT.
1.1 PONTO ELETRICO E INSTALAGAO DE LUMINARIA NA GARAGEM UN. 3 98,38 14,06 295,15 42,17 337,32
1.2 PONTO ELETRICO E INSTALAGAO DE LUMINARIA NO TERREO UN. 7 168,66 59,03 1.180,60 413,21 1.593,82
13 PONTO ELETRICO E INSTALAGAO DE LUMINARIA NO MEZANINO UN. 7 101,19 42,16 708,36 295,15 1.003,51
1.4 PONTO ELETRICO E INSTALAGAO DE LUMINARIA NO 12 ANDAR UN. 16 63,25 0,00 1.011,95 0,00 1.011,95
1.5 PONTO ELETRICO E INSTALAGAO DE LUMINARIA NO 22 ANDAR UN. 19 63,25 0,00 1.201,69 0,00 1.201,69
1.6 PONTO ELETRICO E INSTALAGAO DE LUMINARIA NO 30 ANDAR UN. 16 63,25 0,00 1.011,95 0,00 1.011,95
1.7 PONTO ELETRICO E INSTALAGAO DE LUMINARIA NO 40 ANDAR UN. 9 63,25 0,00 569,22 0,00 569,22
18 EZVCISE?\‘C-;:IASJEMA DE ALARMA (CENTRAL+ANDARES), COM TROCA DE BATERIA UN. 1 843,29 8433 843,29 8433 927,62

CORRIMAO E GUARDA CORPO FABRICADO COM PES E TUBO SUPERIOR DE 11/2 (
1.9 38MM) PEGA MAO DUPLO COM TUBO DE 2" (50MM) E 5 PROTEGOES DE TUBO M 11,6 337,32 548,14 3.912,86 6.358,40 10.271,26
DE 3/4 (19MM) EM AGO INOX 304 ESCOVADO

110 Eggg\/l\:gg SIMPLES FABRICADO COM TUBO DE 2" ( 50MM ) EM ACO INOX 304 M 93 92,76 151,79 862,68 1.411,67 2.274,35
111 ICI\?IEZI(’)\Z/TECS)C%VPA/TDRCfDE DUPLO FABRICADO COM TUBO DE 2" (50MM ) EM ACO M 12 151,79 286,72 1.821,50 3.440,62 5.262,12
1.12 ALTERAGAO DE FACHADA DE ACM COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS UN. 1 843,29 168,66 843,29 168,66 1.011,95
113 PINTURA DAS SINALIZAGAO DOS EXTINTORES GARAGEM CONFORME PROJETO UN. 4 105,41 42,16 421,64 168,66 590,30
1.14 PINTURA FAIXA DE SINALIZAGAO GARAGEM PARA MOTOS/BICICLETARIO. M 19 10,12 4,22 192,27 80,11 272,38
1.15 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 100 LUMENS UN. 65 0,00 14,25 0,00 926,35 926,35
1.16 LUMINARIA EMERGENCIA 1200 LUMENS 2 FAROIS UN. 5 0,00 143,27 0,00 716,37 716,37
1.17 LUMINARIA PLACA SINALIZAGAO SAIDA EMERGENCIA UN. 11 0,00 84,24 0,00 926,69 926,69
1.18 DETECTOR DE INCENDIO OPTICO DE FUMAGA 12V 24V UN. 1 0,00 80,03 0,00 80,03 80,03
1.19 BATERIA 12V PARA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO UN. 1 0,00 168,57 0,00 168,57 168,57
1.20  [SUPORTE PARA EXTINTOR BICROMATIZADO UN. 1 21,08 29,52 21,08 29,52 50,60
1.21 EXTINTOR DE INCENDIO CO2 4KG UN. 1 25,30 665,35 25,30 665,35 690,65
1.22 PLACA DE SINALIZAGAO LOTACAO MAXIMA DE PESSOAS (252 PESSOAS) UN. 2 21,08 21,08 42,16 42,16 84,33
1.23 PLACA DE SINALIZAGAO LOTACAO MAXIMA DE PESSOAS (35 PESSOAS) UN. 1 21,08 21,08 21,08 21,08 42,16
1.24 PLUG FEMEA 10a UN. 66 0,00 3,79 0,00 250,46 250,46
1.25 CAIXA CONDULETE 1/2" UN. 24 0,00 21,08 0,00 505,97 505,97
1.26  |CABO PP COBRE FLEXIVEL 3X2,5MM UN. 231 0,00 7,08 0,00 1.636,32 1.636,32
1.27 |CONECTOR WAGO 2VIAS UN. 18 0,00 2,28 0,00 40,98 40,98
1.28 [CONECTOR WAGO 3VIAS UN. 67 0,00 3,88 0,00 259,90 259,90
1.29 [CONECTOR WAGO 4VIAS UN. 18 0,00 4,64 0,00 83,49 83,49
1.30 IDENTIFICAGAO DE EXTINTOR UN. 2 8,43 13,41 16,87 26,82 43,68
1.31 MANGUEIRA HIDRANTE UN. 2 42,16 306,96 84,33 613,91 698,24
1.32 LAUDO PPCI UN. 1 2.529,87 0,00 2.529,87 0,00 2.529,87
1.33 ART DE EXECUGAO E LAUDO UN. 1 0,00 125,90 0,00 125,90 125,90
VALOR TOTAL 17.617,15 19.582,85 37.200,00

Valor por extenso: TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de entrega: execugéo a partir da assinatura do termo de contrato

Rua Santa Terezinha, 1494 — Bairro Areias — Sdo José-SC - 48 99103-4702 - contato@marchi.eng.br - www.marchi.eng.br
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MARCHI

Declaramos que no preco acima estao inclusos todos os custos necessarios para o cumprimento do objeto da licitagéo,
bem como todos os impostos e encargos trabalhistas,previdenciarios, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes,
seguros e quaisquer outroselementos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

Sdo José - SC, 13 de junho de 2023.

MARCHI ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 42.329.825/0001-02
Matheus Mendes Marchi

eng. eletricista-CREA-SC-179611-9
Sécio-Administrador

CPF: 09657997941 -

RG. n25.091.776 - SSP/SC

Rua Santa Terezinha, 1494 — Bairro Areias — Sdo José-SC - 48 99103-4702 - contato@marchi.eng.br - www.marchi.eng.br
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DISPENSA DE LICITAGAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOLO SP 8345 ONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 205

RELATORIO DE JULGAMENTO
UASG 926099 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC

DISPENSA 5/2023

Periodo para entrega de proposta: 06/06/2023 08:43:42 até 13/06/2023 07:59:59
Periodo para envio de lances: 13/06/2023 08:00:00 até 13/06/2023 14:00:00
Emergencial: Nio

Participacio preferencial ME/EPP: Sim

Objeto: Contratagio por dispensa de licitacgio de empresa especializada na execu¢io do projeto preventivo contra incéndio, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratagio Direta e seus anexos.

Item 1 - Manutengio / Reforma - Instalagio Prevengio Combate Incéndio

Manutengio / Reforma - Instalagio Preven¢io Combate Incéndio

Quantidade: 1 Valor estimado: Nio informado
Unidade de fornecimento: UNIDADE Situagio: Adjudicado e Homologado
Intervalo minimo entre lances: R$ 10,0000

Aceito e Habilitado por CPF ***151.****7 - PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO para MARCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ
42.329.825/0001-02, melhor lance: R$ 37.200,0000

Propostas do Item 1

Porte MeEpp/ Valor

Fornecedor Equiparadas

Situacio

31.751.523/0001-01 - AVS ENGENHARIA LTDA Sim R$ 97.000,0000

Descrigio detalhada: Contratagio de empresa especializada para execu¢io de projeto preventivo contra incéndio, conforme condigdes;
quantidades e exigéncias estabelecidas no Aviso de Contratagio Direta e seus anexos.

48.284.081/0001-25 - E C MOURA LTDA Sim R$ 108.000,0000

Descrigio detalhada: execugio de servicos implementagio do sistema de combate a incéndio

35.333.199/0001-54 - JAIEL JOSE FERNANDES
CINTRA ENGENHARIA

Sim R$ 37.223,3600

Descricio detalhada: PPCI

42.329.825/0001-02 - MARCHI ENGENHARIA LTDA Sim R$ 57.000,0000 Proposta adjudicada

13/06/2023 17:08 1 de 4
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Porte MeEpp/ Valor

Fornecedor Equiparadas

Situagio

Descricio detalhada: Contratagio por dispensa de licitacio de empresa especializada na execu¢io do projeto preventivo contra
incéndio, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacio Direta e seus anexos.

13.732.493/0001-04 - MKI CLIMATIZACAO LTDA Sim R$ 80.000.000,0000

Descrigio detalhada: Execugio do projeto preventivo contra incéndio, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
nesta Contratacao Direta e seus anexos.

03.049.623/0001-47 - VICARI COMERCIO DE
EXTINTORES LTDA

Sim R$ 500.000,0000

Descricio detalhada: EXECUCAO SISTEMA PREVENTIVO

Lances do Item 1
13/06/2023 08:04:52

13/06/2023 13:57:33
13/06/2023 13:59:15

13.732.493/0001-04
42.329.825/0001-02
31.751.523/0001-01

R$ 80.000,0000
R$ 37.200,0000
R$ 79.800,0000

Mensagens do chat do Item 1

Enviado por

Data/Hora envio

Mensagem

Sistema

13/06/2023 14:00:18

O item 1 esta encerrado.

Sistema para o
participante
42.329.825/0001-02

13/06/2023 14:26:55

Sr. Fornecedor MARCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.329.825/0001-02, vocé
foi convocado para negociacio de valor do item 1. Justificativa: Sr. Licitante é
possivel melhorar a proposta nos termos solicitados?.

pelo participante
42.329.825/0001-02

13/06/2023 14:27:34

Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Infelizmente este preco é o nosso minimo.

pelo participante
42.329.825/0001-02

13/06/2023 14:28:17

A negociagio do item 1 foi recusada pelo fornecedor MARCHI ENGENHARIA
LTDA, CNPJ 42.329.825/0001-02, mantendo o valor de R$ 37.200,0000.

Sistema para o
participante
42.329.825/0001-02

13/06/2023 14:28:18

O item 1 teve a negociacio de valor encerrada pelo fornecedor MARCHI
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.329.825/0001-02. A negociagio do item 1 foi
recusada pelo fornecedor MARCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ
42.329.825/0001-02, mantendo R$  37.200,0000.

Sistema para o
participante
42.329.825/0001-02

13/06/2023 14:31:36

Sr. Fornecedor MARCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.329.825/0001-02, vocé
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio:
16:30:00 do dia 13/06/2023. Justificativa: Solicitamos o envio dos documentos

13/06/2023 17:08

2de4
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Enviado por Data/Hora envio Mensagem

referentes ao anexo I deste Aviso de Dispensa, bem como a proposta readequada
conforme modelo anexo IV..

pelo participante 13/06/2023 14:32:26 ok. ciente

42.329.825/0001-02

pelo participante 13/06/2023 14:32:52 ok. ciente

42.329.825/0001-02

pelo participante 13/06/2023 14:57:03 O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 14:57:03 de
42.329.825/0001-02 13/06/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARCHI ENGENHARIA

LTDA, CNPJ 42.329.825/0001-02.

Eventos do Item 1

Data/Hora Descrigdo
13/06/2023 14:00:18 Item com etapa aberta encerrada.
13/06/2023 14:00:18 Item encerrado para lances.

Fornecedor MARCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.329.825/0001-02 convocado para negociacio de

13/06/2023 14:26:55
valor.

Negociagio encerrada. Fornecedor MARCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.329.825/0001-02 manteve

13/06/2023 14:28:18
R$ 37.200,0000.

Fornecedor MARCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.329.825/0001-02 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2023 16:30:00. Motivo: Solicitamos o envio dos documentos
referentes ao anexo I deste Aviso de Dispensa, bem como a proposta readequada conforme modelo anexo
V..

13/06/2023 14:31:36

13/06/2023 14:57:03 Fornecedor MARCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.329.825/0001-02 finalizou o envio de anexo.

Fornecedor MARCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.329.825/0001-02 teve a proposta aceita, melhor

13/06/2023 16:05:29
lance: R$ 37.200,0000.

13/06/2023 16:08:45 Fornecedor MARCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.329.825/0001-02 foi habilitado.

Fornecedor MARCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.329.825/0001-02 teve a proposta adjudicada,

13/06/2023 17:07:40
melhor lance: R$ 37.200,0000.

13/06/2023 17:07:50 Item homologado.

Mensagens do chat da modalidade de Dispensa 5/2023

Enviado por Data/Hora envio Mensagem

Sistema 13/06/2023 08:00:08 A sessio publica estd aberta. A partir deste momento todos os itens estdo abertos
para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados.

13/06/2023 17:08 3de 4
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Enviado por Data/Hora envio Mensagem
Sistema 13/06/2023 14:09:04 A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhi-la acesse a

opcio "Selecio de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da modalidade de Dispensa 5/2023

Data/Hora Descricao
13/06/2023 08:00:08 Abertura da sessio publica
13/06/2023 14:09:04 Inicio da etapa de julgamento de propostas

13/06/2023 17:08 4 de 4
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA-

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ELABORACAO DE PESQUISA DE PRECOS

| - OBJETO:
Contratacdo da execucdo do projeto preventivo contra incéndio.

Il — IDENTIFICACAO DO(S) AGENTE(S) OU EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEIS
PELA COTACAO;

Cotagdo realizada pela funcionaria Pamela Duart Araujo Parizotto, matricula 307, Auxiliar
Administrativo, Departamento de Infraestrutura.

lIl - CARACTERIZACAO DAS FONTES CONSULTADAS;

A pesquisa de preco foi realizada concomitantemente a sele¢do da proposta mais vantajosa em
consonancia com o 8§ 4° do artigo 7°, da Instrugdo Normativa seges/me 65/2021, a qual dispde
que:

()

§ 4° Na hipdtese de dispensa de licitagdo com base nos
incisos | e Il do art. 75 da Lei n°14.133, de 1° de abril de 2021,
a estimativa de precos de que trata o caput poderd ser
realizada concomitantemente a selecdo da proposta
economicamente mais vantajosa.

Importante observar também o § 1° do Art. 16° da INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 67,
DE 8 DE JULHO DE 2021, a qual dispde obre a dispensa de licitacéo, na forma eletrdnica, de que
trata a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrénica, no ambito
da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, que estabelece:

(.

§ 1° Na hipétese de a estimativa de pregos ser realizada
concomitantemente a selecéo da proposta economicamente
mais vantajosa, nos termos do § 4° do art. 7° da Instrugdo
Normativa n° 65, de 2021, a verificagdo quanto a
compatibilidade de precos sera formal e devera considerar,
no minimo, o nimero de concorrentes no procedimento e 0s
valores por eles ofertados.

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Floriandpolis/SC — C.P. 76 — CEP 88015-710 — Fone (48) 3027-7007 — E-mail: cpl@crcsc.org.br = www.crcsc.org.br
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CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA-

IV — SERIE DE PRECOS COLETADOS;
Conforme relatério da dispensa eletrénica, anexo ao processo.
V - METODO MATEMATICO APLICADO PARA A DEFINICAO DO VALOR ESTIMADO;

Pesquisa de preco realizada concomitantemente a sele¢cdo da proposta mais vantajosa em
consonancia com o § 4° do artigo 7°, da Instrucdo Normativa seges/me 65/2021

VI - JUSTIFICATIVAS PARA A METODOLOGIA UTILIZADA, EM ESPECIAL PARA A
DESCONSIDERACAO DE VALORES INEXEQUIVEIS, INCONSISTENTES E EXCESSIVAMENTE
ELEVADOS, SE APLICAVEL.

Pesquisa de preco realizada concomitantemente a selecdo da proposta mais vantajosa em
consonancia com o § 4° do artigo 7°, da Instrugdo Normativa seges/me 65/2021. Apesar do
documento de formalizagdo da demanda vir acompanhado da pesquisa de preco, a comisséo
permanente de licitagdo optou por instruir o processo de dispensa eletrbnica sem valor de
referéncia, a fim de subsidiar a vantajosidade da contratacdo, de forma a aliar atratividade do
mercado e mitigar o risco de sobrepreco.

VIl — MEMORIA DE CALCULO DO VALOR ESTIMADO E DOCUMENTOS QUE LHE DAO
SUPORTE.

N&o se aplica.
VIl = JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR.

A Administracdo contratara a empresa que apresentou 0 menor valor bem como toda a
documentacao exigida para habilitacéo.

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Floriandpolis/SC — C.P. 76 — CEP 88015-710 — Fone (48) 3027-7007 — E-mail: cpl@crcsc.org.br = www.crcsc.org.br
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC Data : 15.06.2023
Sistema de Controle Orgamentario Hora : 15:32
NOTA DE EMPENHO
N° Empenho Data do Empenho Tipo do Empenho Processo N°. Reserva Exercicio
384 15.06.2023 ORDINARIO PE43DE05/23 340 2023
Conta de Despesa Descrigao da Conta Projeto SubProjeto
6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA 5013 - AQUISICAO DE BENS DE ;
CONSUMO
NUmero do Evento Descrigcao do Evento
1106 AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA
Dados da Modalidade ( Fundamentagao Legal )
Modalidade Complemento Numero Num. Controle
Dispensa Eletronica 0
Favorecido
Favorecido : 5237 - MARCHI ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF : 42.329.825/0001-02
Endereco : RSANTA TEREZINHA Bairro . AREIAS
CEP : 88113-230 Cidade : SAO JOSE UF : SC
Banco : Agéncia Conta
Histérico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitario | Valor Total Empenhado
DESPESA COM EXECUGAO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO APROVADO NO
EXERCICIO DE 2023.
1 R$ 6.428,74 R$ 6.428,74
Valor por Extenso

Seis Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos

Dotagdo Orcamentaria Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual

R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 6.428,74 R$ 2.571,26
, 15 de Junho de 2023
MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS CLEBER DIAS HERMELINDO JUNIOR SOARES
Presidente do CRCSC Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC Contador CRCSC 033374/0

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS.

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificagdo em

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cédigo 4WKV-GP5Y-P5YN-2TDH
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cadigo para verificagdo: 4WKV-GP5Y-P5YN-2TDH

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatérios nas datas indicadas (horéario de Brasilia):

«” HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF ¢¢¢.189.559-¢¢) em 15/06/2023 15:48
o/ CLEBER DIAS (CPF ¢+¢.564.389-¢) em 16/06/2023 16:26

«” MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF ¢¢.133.239-+¢) em 16/06/2023 19:20

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificagdo em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cddigo acima ou acesse
o link abaixo:

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC Data : 15.06.2023
Sistema de Controle Orgamentario Hora : 15:31

NOTA DE EMPENHO

N° Empenho Data do Empenho Tipo do Empenho Processo N°. Reserva Exercicio
383 15.06.2023 ORDINARIO PE43DE05/23 339 2023
Conta de Despesa Descrigao da Conta Projeto SubProjeto
6.3.2.1.03.01.003 INSTALAGOES 5009 - AQUISICAO DE -
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,
NUmero do Evento Descrigcao do Evento
1289 AQUISIGAO DE INSTALACOES

Dados da Modalidade ( Fundamentagao Legal )

Modalidade Complemento Numero Num. Controle
Dispensa Eletronica 0
Favorecido
Favorecido : 5237 - MARCHI ENGENHARIA LTDA CNPJ /CPF : 42.329.825/0001-02
Endereco : RSANTA TEREZINHA Bairro . AREIAS
CEP : 88113-230 Cidade : SAO JOSE UF . SC
Banco : Agéncia : Conta
Histérico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitario | Valor Total Empenhado
DESPESA COM EXECUGAO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO APROVADO NO
EXERCICIO DE 2023.
1 R$ 17.807,77 R$ 17.807,77
Valor por Extenso
Dezessete Mil, Oitocentos e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos
Dotagdo Orcamentaria Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual
R$ 170.000,00 R$ 0,00 R$ 17.807,77 R$ 152.192,23
, 15 de Junho de 2023
MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS CLEBER DIAS HERMELINDO JUNIOR SOARES
Presidente do CRCSC Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC Contador CRCSC 033374/0

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS.
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificagdo em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o c6digo KVGP-5YN2-SBCE-KVHR
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cddigo para verificacdo: KVGP-5YN2-SBCE-KVHR

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatérios nas datas indicadas (horéario de Brasilia):

«” HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF ¢¢¢.189.559-¢¢) em 16/06/2023 23:40
o/ CLEBER DIAS (CPF e+¢.564.389-¢) em 20/06/2023 07:49

«” MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF ¢.133.239-¢¢) em 20/06/2023 07:52

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificagdo em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cddigo acima ou acesse
o link abaixo:

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC Data : 15.06.2023
Sistema de Controle Orgamentario Hora : 15:31
NOTA DE EMPENHO
N° Empenho Data do Empenho Tipo do Empenho Processo N°. Reserva Exercicio
382 15.06.2023 ORDINARIO PA43DE05/23 338 2023
Conta de Despesa Descrigao da Conta Projeto SubProjeto

6.3.1.3.02.01.030

IMOVEIS

MANUTENGAO E CONSERV. DOS BENS

5008 - MODERNIZAGAO E
MANUTENGAO DA ESTRUTURA

Namero do Evento

Descricdo do Evento

1154 MANUTENCAO E CONSERVAGCAO DOS BENS IMOVEIS
Dados da Modalidade ( Fundamentagao Legal )
Modalidade Complemento Numero Num. Controle
Dispensa Eletronica 0
Favorecido

Favorecido : 5237 - MARCHI ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF : 42.329.825/0001-02
Endereco : RSANTA TEREZINHA Bairro . AREIAS
CEP : 88113-230 Cidade : SAO JOSE UF : SC
Banco Agéncia Conta

Histérico do Empenho

Qtde Parcelas

Valor Unitario

EXERCICIO DE 2023.

DESPESA COM EXECUGAO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO APROVADO NO

1 R$ 11.147,16 R$ 11.147,16
Valor por Extenso
Onze Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos
Dotagdo Orcamentaria Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual
R$ 97.155,20 R$ 50.155,20 R$ 11.147,16 R$ 35.852,84
, 15 de Junho de 2023

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS

Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/0

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS.

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificagdo em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cédigo LXMZ-Q62S-ABDG-P5ZR

Valor Total Empenhado
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cddigo para verificacdo: LXMZ-Q62S-ABDG-P5ZR

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatérios nas datas indicadas (horéario de Brasilia):

«” HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF ¢¢¢.189.559-¢¢) em 15/06/2023 15:49
o/ CLEBER DIAS (CPF ¢+¢.564.389-¢) em 16/06/2023 16:26

«” MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF ¢¢.133.239-+¢) em 16/06/2023 19:20

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificagdo em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cddigo acima ou acesse
o link abaixo:

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC Data : 15.06.2023
Sistema de Controle Orgamentario Hora : 15:30
NOTA DE EMPENHO
N° Empenho Data do Empenho Tipo do Empenho Processo N°. Reserva Exercicio
381 15.06.2023 ORDINARIO PA43DE05/23 337 2023
Conta de Despesa Descrigao da Conta Projeto SubProjeto
6.3.1.3.01.01.012 :\:/%'\I’/EglAlS PARA MANUT. DE BENS 5008-MODERNIZAQAOE )
MANUTENGAO DA ESTRUTURA
NUmero do Evento Descrigcao do Evento
1108 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENGAO DE BENS IMOVEIS
Dados da Modalidade ( Fundamentagao Legal )
Modalidade Complemento Numero Num. Controle
Dispensa Eletronica 0
Favorecido
Favorecido : 5237 - MARCHI ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF : 42.329.825/0001-02
Endereco : RSANTA TEREZINHA Bairro . AREIAS
CEP : 88113-230 Cidade : SAO JOSE UF : SC
Banco : Agéncia : Conta
Histérico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitario | Valor Total Empenhado
DESPESA COM EXECUGAO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO APROVADO NO
EXERCICIO DE 2023.
1 R$ 1.816,33 R$ 1.816,33
Valor por Extenso
Um Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e Trinta e Trés Centavos
Dotagdo Orcamentaria Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual
R$ 18.000,00 R$ 1.700,00 R$ 1.816,33 R$ 14.483,67
, 15 de Junho de 2023
MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS CLEBER DIAS HERMELINDO JUNIOR SOARES
Presidente do CRCSC Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC Contador CRCSC 033374/0

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS.

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificagdo em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cédigo LWJT-DGN2-TCFM-YP4W
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cddigo para verificacdo: LWJT-DGN2-TCFM-YP4W

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatérios nas datas indicadas (horéario de Brasilia):

«” HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF ¢¢¢.189.559-¢¢) em 15/06/2023 15:48
o/ CLEBER DIAS (CPF ¢+¢.564.389-¢) em 16/06/2023 16:26

«” MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF ¢¢.133.239-+¢) em 16/06/2023 19:20

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificagdo em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cddigo acima ou acesse
o link abaixo:

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}
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TERMO DE CONTRATO — CONTRATAGAO DIRETA (LEI N° 14.133/21)
PRESTACAO DE SERVICOS SEM DEDICAGCAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 1351, QUE
FAZEM ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL
DE CONTABLIDADE DE SANTA CATARINA E
A EMPRESA MARCHI ENGENHARIA LTDA

O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, com sede na Rua Almirante Lamego,
587, Centro. CEP: 88015-600, Florianopolis, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 83.901.983/0001-64,
neste ato representado pelo Diretor de Administracéo e Infraestrutura Sr. Cleber Dias, doravante
denominado CONTRATANTE, e a MARCHI ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n®
42.329.825/0001-02, sediada na Rua Santa Terezinha, 1494 — Bairro Areias — Sdo Joseé-SC
doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por seu Sécio-Administrador Sr.
Matheus Mendes Marchi, tendo em vista 0 que consta no Processo n°® 2023/000043 e em
observéancia as disposicdes da Lei n° 14.133, de 2021 e da Instru¢do Normativa SEGES/ME n°
75, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de
Licitacdo n. 43/2023, mediante as clausulas e condi¢bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo da execucdo do projeto preventivo
contra incéndio, nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

1.3. S&0 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcri¢éo:

1.3.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratacao;

1.3.2. O Edital de Licitacéo, a Autorizacdo de Contratacdo Direta e/ou o Aviso de
Dispensa Eletrbnica, caso existentes;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1. O prazo de vigéncia da contratacédo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art.
92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execucgdo contratual, o modelo de gestdo, assim como oS prazos e
condicdes de conclusao, entrega, observacdo e recebimento definitivo constam no Termo
de Referéncia.

Este documento foi assinado eletronicamente por ALBERTO, CLEBER, MATHEUS
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificacdo em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidaAssEletronica.aspx?codigo=59c6b5bc-c70f-4e30-be85-1a23adc8a312&sequencia=1825
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4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
5.1. PRECO

5.1.1. O valor total da contratagdo é de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos
reais).

5.1.2. No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execug¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o 6rgdo
contratante atestar a execuc¢éo do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicagdo do indice INPC de corre¢do monetéria

5.4. CONDICOES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura seré precedida do recebimento definitivo do objeto da
contratacdo, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) ovalor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacao da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o contratado providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o
contratante;

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
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impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

5.4.6. Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracéao
devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

5.4.8. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

5.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

5.4.10. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao
junto ao SICAF.

5.4.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagédo
aplicavel.

5.4.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo
vigente.

5.4.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicBes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis.

7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

7.1. S&o obrigacbes do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de
Referéncia,;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
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7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6. Aplicar ao Contratado san¢cdes motivadas pela inexecucéo total ou parcial do
Contrato;

7.1.7. Cientificar o 6rgédo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido
para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigac¢des pelo
Contratado;

7.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgfes
relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucéo do ajuste.

7.1.8.1. Concluida a instru¢do do requerimento, a Administracéo tera o prazo
de 10 (dez) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual
periodo.

7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apura¢é@o de descumprimento de cldusulas contratuais.

7.1.10. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133/21.

7.2. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu¢édo do contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

8.1.1. manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigco
para representa-lo na execugédo do contrato.

8.1.1.1. A indica¢do ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser
recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

8.1.2. Atender as determina¢des regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1);

8.1.3. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
gualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia;

8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais
empregados;
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8.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nédo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execuc¢éo
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

8.1.6. N&do contratar, durante a vigéncia do contrato, c6njuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pelo Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

8.1.11. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.12. Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinag8es dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condigcbes de seguranca, higiene e
disciplina.

8.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.1.15. N&o permitir a utilizacéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

8.1.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢es exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou
para qualificacdo, na contratacéo direta;
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8.1.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacédo
(art. 116);

8.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art. 116, paragrafo Gnico);

8.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informagBes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

8.1.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacéo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°®
14.133, de 2021.

8.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as nhormas de seguranc¢a do Contratante;

9. CLAUSULA NONA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacéo da
proposta no procedimento de contratagéo, independentemente de declaragdo ou de
aceitacdo expressa.

9.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.

9.4 A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de
comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto
néo prescritas essas obrigacdes.

9.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre 0s deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir
sua observancia.

9.8 O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao
formulados.

9.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento
da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
gue se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD,
art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacado desses dados pela Administracédo
nas hipéteses previstas na LGPD.

9.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD
por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

9.12 Os contratos e convénios de que trata o 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional. .

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUGCAO (art. 92, XIl e XIlI)

10.1. Nao haveré exigéncia de garantia contratual da execucéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecucédo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo
ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

€) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

h)  apresentar declaracdo ou documentacgédo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a dispensa eletrénica ou execu¢éo do contrato;

i) fraudar a contratacéo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

i) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k)  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagéo;

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as
seguintes sancdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecu¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da
Lei);
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i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 84°, da Lei);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, 85°, da Lei)

iv) Multa:

(1) moratéria de 0,5 % por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;.

(2) compensatoria de 25 % (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucao total do objeto;

11.3. A aplicacéo das sanc@es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

11.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagé&o (art. 157)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢gBes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou seréa
cobrada judicialmente (art. 156, 88°).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacédo das sanc¢Oes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacao das sanc¢fes serdo considerados (art. 156, 81°) :

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos érgéos de controle.

11.7. Os atos previstos como infra¢gdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lein® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159)

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sanc¢fes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
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mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

11.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou néo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
Contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

12.1.2. A extingdo nesta hipétese ocorrer4d na proxima data de aniversario do
contrato, desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido
com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

12.1.3. Caso a notificacdo da n&o-continuidade do contrato de que trata este
subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversério, a extincdo
contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicacao.

12.1.4. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.1.1. A alteracédo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.1.1.1. Se a operagéo implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

12.2. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
12.2.1. Balan¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.2.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.2.3. Indenizacdes e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

|. Gestdo/Unidade:
Il. Fonte de Recursos:
Ill. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI. Nota de Empenho:
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11l

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicfes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de
contrato.

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird @ CONTRATANTE providenciar a publicacéo deste instrumento nos termos
e condicOes previstas na Lei n°® 14.133/21.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o foro da Secado Judicidria de Floriandpolis, com exclusdo de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente
contrato.

Floriandépolis, 20 de junho de 2023

Cleber Dias
Representante legal do CONTRATANTE

Matheus Mendes Marchi
Representante legal do CONTRATADO
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DE SANTA CATARINA

PORTARIA CRCSC N.2 025, DE 21 DE JUNHO DE 2023.
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, no
exercicio de suas atribuicdes legais e regimentais, resolve:

Art. 12 Nomear os funcionarios, abaixo relacionados, como Gestor e Fiscais de Contrato,
para responder pela gestdo, acompanhamento, fiscalizacdo e avaliacdo da execuc¢do do(s) seguinte(s)

contrato(s):

Gestor: JHONATAN ALBERTO COSTA Matricula: 254
Fiscal Titular: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO Matricula: 307
Fiscal Substituto: EDUARDO SANTOS OLIVEIRA Matricula 282
Contrato n.2 1351 | Vigéncia: | CONFORME CONTRATO
Contratado: MARCHI ENGENHARIA LTDA

. CONTRATACAO DA EXECUCAO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA
Objeto: INCENDIO
Valor Total (anual) | RS 37.200,00, podendo sofrer alteragdes conforme previsto no contrato.

Art. 22 Compete ao Gestor do Contrato a coordenagdo das atividades relacionadas a
fiscalizacdo e gestdao da execucdo do contrato, visando o cumprimento do pactuado e a garantia da
gualidade do servico prestado a Administracdo Publica.

Art. 32 Os Fiscais de Contrato serdo responsaveis por representar o Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina perante o contratado e zelar pela boa execuc¢do do objeto pactuado,
mediante a execucdo das atividades de orientacdo, fiscalizacdo, controle e aceite, devendo ainda:

| - conhecer o inteiro teor do contrato a ser fiscalizado e seus eventuais aditivos, inclusive
as especificagOes contratadas e demais caracteristicas do objeto, sanando quaisquer duvidas com as
demais dreas responsaveis pela Administracao, objetivando seu fiel cumprimento;

Il - conhecer suas atribuicGes para o exercicio das atividades de fiscalizagao;

lIl - conhecer a descricdo dos servicos a serem executados e acompanhar a sua execucao,
verificando a metodologia empregada, a utilizacdo dos materiais, equipamentos e contingente em
guantidades compativeis e suficientes para que seja mantida a qualidade dos mesmos, atuando
tempestivamente na solucdo de eventuais problemas verificados;

IV - verificar o cumprimento do objeto e demais obrigacdes pactuadas, especialmente o
atendimento as especificagcdes atinentes ao objeto e a sua garantia, bem como os prazos fixados no
contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos criticos
encontrados, inclusive com a producdo de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do
preposto da contratada para instruir possivel procedimento de sanc¢do contratual;

V - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico financeiro,
comunicando ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execugdo do objeto;
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VI - recusar os servicos executados em desacordo com o pactuado, solicitando, quando for
o caso, que sejam refeitos por inadequacdo, omissdo ou vicios que apresentem, notificando a contratada,
sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacdo (procedimento formal, com prazo);

VIl - buscar esclarecimentos e solucdes técnicas para as ocorréncias que surgirem durante
a execucgao dos servicos e antecipar-se na solu¢do de problemas que afetem a relagdo contratual, tais
como: greve de pessoal, ndo pagamento de obriga¢cdes com funcionarios, dentre outros.

VIII - estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execu¢ao do contrato e
informar a autoridade competente ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo do servico,
determinando o que for necessdrio a regularizacdo das faltas ou defeitos observados (desfazimento,
ajuste ou corregao);

IX - zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético,
probo e cortés, observando rigorosamente os principios legais e éticos em todos os atos inerentes as suas
atribuicdes, agindo com transparéncia no desempenho das suas atividades;

X - comunicar o gestor, em tempo habil, quaisquer ocorréncias que requeiram decisées
passiveis de aplicacdo de penalidades e/ou rescisdo contratual, ou providéncias que ultrapassarem sua
competéncia, em face de risco ou iminéncia de prejuizo ao interesse publico;

Xl - elaborar registro préprio e individualizado, de forma organizada e em ordem
cronolégica, em que constem o controle do saldo residual e as informagbes das determinagoes
necessarias a regularizacdo das faltas, bem como todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do
contrato, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do Art. 67 da Lei n 8.666/1993;

XIl - formalizar, sempre, os entendimentos com a contratada ou seu preposto, adotando
todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigacdes bilaterais;

XIII - realizar a medicdo dos servicos efetivamente realizados, de acordo com a descri¢do
dos servicos, definida na especificacdo técnica do contrato e emitir atestados de avaliacdo dos servicos
prestados;

XIV - receber, provisdria ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua
responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art.
73 da Lei n.2 8.666/1993, recusando, de logo, objetos que n3o correspondam ao contratado;

XV - conferir os dados das faturas, realizando a medicdo dos servicos executados e
promovendo as correc¢des devidas, quando for o caso;

XVI - indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem realizados no
valor mensal dos servicos, decorrentes de glosas que, porventura, vierem a ocorrer;

XVII - encaminhar as notas fiscais, relatério circunstanciado e certiddes negativas em tempo
habil, ao gestor do contrato para liberacao do pagamento;

XVIII - comunicar ao gestor eventual subcontratacdo da execucao, sem previsdo editalicia
ou sem conhecimento do CRCSC;

XIX - avaliar a necessidade de readequacdo contratual, caso sua execucdo nao esteja
plenamente de acordo com o disposto no contrato, encaminhando a autoridade superior documento
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apontando as alteracdes necessarias, acompanhado das justificativas pertinentes para celebracdo de
termo aditivo;

XX - verificar, quando da necessidade de a Administracdo manter o servico e interesse na
sua prorrogacdo, informando sobre a qualidade da prestacdo dos servicos e eventuais ocorréncias
existentes, encaminhando em seguida, ao Departamento de Licitagdes e Contratos para continuidade dos
tramites;

XXI - atestar, quando for o caso, para fins de restituicdo da garantia, o cumprimento integral
de todas as obrigaces contratuais, inclusive as trabalhistas e previdencidrias.

Art. 42 O fiscal substituto serd responsavel pela fiscalizacdo do contrato na auséncia
tempordria ou definitiva do fiscal titular.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

CONTADORA MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS

Presidente
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(CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA-

Relatorio final de Processo

Prezada Senhora,
Pamela Duart Aradjo,

Informamos que a solicitagdo de compras, protocolo 2023/000043, foi aprovada, momento
em que encaminhamos orientacfes para execucdo, fiscalizagcdo, e pagamento da
contratacao;

Encaminhamos junto a esse documento a ordem de servico, documento que deve ser
encaminhado a contratada para inicio dos trabalhos

Aproveito para cientifica-la da PORTARIA CRCSC N.° 025, DE 21 DE JUNHO DE 2023,
que nomeia a Sra. Pamela Duart Aradjo como fiscal titular do contrato firmado entre o
CRCSC e a MARCHI ENGENHARIA LTDA, ficando a Sra. responsavel por fiscalizar,
receber e atestar os servi¢cos solicitados.

O pagamento deve ser realizado pelo portal de assinatura digital, conforme manual de
gestéo e fiscalizagao vigente.

Colocamo-nos a disposicao:

Jhonatan Alberto Costa
Coordenador do Departamento de Infraestrutura

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Florianopolis/SC — C.P. 76 — CEP 88015-710 — Fone (48) 3027-7007 — E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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(CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA-

ORDEM DE SERVICO

contratacao da execucdo do projeto preventivo contra incéndio do prédio sede do CRCSC.
1. REFERENCIA

1.1. Processo Administrativo n2: 2023/000043.

1.2. Dispensa Eletrénica de Licitagdo n?: 05/2023.

1.3. Empenho: 381/382/383/384

1.4. Valor do Contrato/Empenho: RS 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais)
1.5. Contratada: MARCHI ENGENHARIA LTDA

1.6. Prazo Contratual: 12 Meses.

1.7. Prazo de Execucgdo: 60 (sessenta dias)

1.8. Data de inicio da execucgdo: 26/06/2023.

1.9. Data de conclusdo: 25/08/2023

1.10. Data Base: Correcdo ndo se aplica.

1.11. Fiscal de contrato: Pamela Duart Aradjo.

1.12. Gestor do Contrato: Jhonatan Alberto Costa.

1.13. N2 Contrato: 1351

Pela presente Ordem de Servicos, autorizamos a MARCHI ENGENHARIA LTDA a iniciar os servigos
objeto do contrato.

Jhonatan Alberto Costa
Coordenador do Departamento de Infraestrutura

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Floriandpolis/SC — C.P. 76 — CEP 88015-710 —~E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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